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Введение 
В наше время остро стоит вопрос об использовании энергоресурсов в 
связи с их исчерпаемостью и малой возобновляемостью. Уголь, нефть и газ 
являются основными источниками энергии в нашем мире, и только потом – 
гидроресурсы и ядерное топливо.  
Так как органическое топливо практически невосполнимо, мы все 
чаще задумываемся об использовании нетрадиционных источников энер-
гии, в том числе и о ядерной энергетике.  
Атомная энергетика имеет большие возможности для развития в 
нашей стране. Имея такие преимущества, как высокая энергоемкость топ-
лива, возможность его повторного использования, отсутствие парникового 
эффекта атомная промышленность имеет все шансы стать ведущей отрас-
лью энергетики.  
В настоящее время самым мощным водо-водяным реактором явля-
ется ВВЭР-1200. Данный реактор относится к поколению 3+, в котором есть 
следующие преимущества, в сравнении с ВВЭР-1000: 
- установленная мощность (э.) – 1200 МВт; 
- новые «пассивные системы безопасности», которые способны 
функционировать без вмешательства операторов даже при полном обесто-
чивании станции; 
- двойная защитная оболочка, в которой внутренняя оболочка 
предотвращает утечку радиоактивных веществ при авариях, а внешняя обо-
лочка противостоит природным и техногенным воздействиям, таким как, 
например, падение самолёта; 
- фильтры на выходе из межоболочного вентилируемого простран-
ства; 
- уникальная ловушка расплава с жертвенным материалом. 
Целью данного проекта является проектирование энергоблока АЭС  
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с электрической мощностью 1200 МВт. Важным аспектом проекта является 
расчет ядерного реактора на 2 и 3 петли. После технико-экономического 
расчета необходимо сделать вывод о эффективности каждого случая.  
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1 Расчет реакторной установки 
1.1 Обоснование конструкции  
В России успешно эксплуатируются Балаковская, Калининская, Но-
воворонежская, Кольская и другие АЭС с реакторами типа ВВЭР. Конструк-
тивно ВВЭР относятся к корпусным реакторам, по спектру нейтронов – к 
тепловым, по материалам, обеспечивающим замедление нейтронов и отвод 
тепла – к легководяным реакторам. В качестве топлива обычно использу-
ется низкообогащённый (2-5%) диоксид урана 2UO . 
Физической особенностью этих реакторов, отличающей их от графи-
товых или тяжеловодных, является тесная решётка твэлов. Типичное значе-
ние отношения объёмов воды и топлива равно примерно двум, что в сочета-
нии с хорошими теплофизическими свойствами воды обеспечивает ком-
пактность активной зоны, высокие значения объёмного энерговыделения и 
возможность изготовленный в заводских условиях корпус, рассчитанный на 
давление 15 25 МПа . 
Основание для разработки проекта, в которой используется реактор 
ВВЭР-1200, является исполнение Федеральной целевой программы (ФЦП) 
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса» России, заявленных 
в ФЦП, должно основываться на базе научно-технических решений, уже 
имеющихся в отрасли и надежно обеспечивать сжатые сроки ввода и тех-
нико-экономические параметры, составляющие основу конкурентоспособ-
ности энергоблоков. 
Разработка технического задания выполнялась с целью обеспечения 
создания энергоблоков с ВВЭР большой мощности с улучшенными тех-
нико-экономическими показателями и показателями безопасности. 
Концепция проекта с реактором ВВЭР-1200 включает в себя следу-
ющие технические задачи: 
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- создание конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках 
серийного проекта реакторной установки единичной электрической мощно-
стью 1200 МВт за счет реального достижения мирового уровня по технико–
экономическим показателям и принятым международным энергетическим 
сообществом критериям безопасности; 
- для обеспечения повышения технико–экономических показателей 
реакторная установка разрабатывается на номинальную тепловую мощ-
ность реактора 3200 МВт, срок службы РУ составляет 60 лет; 
- согласно принятому эволюционному подходу при разработке тех-
нического проекта РУ максимально используются результаты проектирова-
ния, расчетного, экспериментального обоснования проектов В–320, В–392, 
а также опыт эксплуатации РУ с ВВЭР–1000; 
В проекте используются ранее выполненные конструкторские реше-
ния: 
- конструкция ядерного реактора на базе проекта «В-392» с увели-
ченным диаметром корпуса; 
- конструкция парогенератора на базе проекта ПГВ-1000М с увели-
ченным диаметром корпуса и разреженной коридорной компоновкой тепло-
обменных труб в трубном пучке; 
- главный циркуляционный насосный агрегат – ГЦНА–1391. 
1.2 Подготовка параметров к расчету реактора  
1.2.1 Основные технические характеристики реактора ВВЭР-
1200  
Основные технические характеристики реактора ВВЭР-1200, пред-
ставлены по материалам ОКБ «Гидропресс» и сведены в таблицу 1 [1]. 
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Таблица 1 – Технические характеристики реактора ВВЭР-1200  
Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3200 
Количество циркуляционных петель, шт. 3 
Давление в 1 контуре, МПа 16,2 
Давление во 2 контуре, МПа 7,0 
Температура теплоносителя в реакторе, °С:  
- на входе 298,6 
- на выходе 329,7 
Расход теплоносителя через реактор, м3/ч 86000 
Количество ТВС в активной зоне, шт. 163 
Количество органов регулирования СУЗ, шт. 121 
Максимальная линейная нагрузка на ТВЭЛ, Вт/см 420 
Максимальная глубина выгорания топлива, средняя по ТВС, МВт 
сут./кг U 
До 70 
Паропроизводительность, т/ч 3x2136 
Периодичность перегрузок, мес. 18 
 
Для реакторов типа ВВЭР-1200 разработан 18-месячный топливный 
цикл, начиная с первой кампании. Первая топливная загрузка формируется 
из ТВС-2М с удлиненным топливным столбом без бланкетов (373/375 см в 
холодном/горячем состоянии). Тепловая мощность реакторной установки 
составляет 3200 МВт. Обогащение топлива в первой загрузке лежит в диа-
пазоне от 1,9 до 3,9 %, среднее обогащение составляет 2,96%. В качестве 
выгорающего поглотителя используется гадолиний в виде оксида (Gd2O3). 
Использованы твэги c обогащением урана-235: 1,9 %, 2,4 % и 3,3 % с содер-
жанием двуокиси гадолиния 5 % или 8 %вес. Количество твэгов составляет 
~1,9% от общего количества тепловыделяющих элементов. 
В активной зоне реактора ВВЭР-1200 используются ТВС-2М, харак-
теристики которых приведены в таблице А.1 [2]. 
Таким образом, ТВС-2М включает в 331 узлах гексагональной ре-
шетки: твэл Nтвэл = 312, направляющий канал пэл Nпэл = 18 и центральную 
каркасную трубку Nцк = 1. 
Активная зона реактора ВВЭР-1200 состоит из 163 ТВС. В 121 из них  
используются органы регулирования. В проекте «АЭС-2006» с реакторами 
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 ВВЭР-1200 применяется традиционное оксидное топливо с максимальным 
обогащением до 5%, что позволяет обеспечить топливные циклы с макси-
мальным выгоранием топлива до 70 Мвт·сут/кг (урана). Также для данного 
типа реакторов в качестве тепловыделяющей сборки выбрана конструкция 
ТВС-2М отличающаяся увеличением длины топливного столба.  
На рисунке 1 изображена активная зона реактора ВВЭР-1200 для ста-
ционарной топливной загрузки, верхнее число – номер ТВС, нижнее число 
– номер группы органов регулирования.  
 
Рисунок 1 – Расположение групп органов регулирования СУЗ [3] 
На рисунке 2 изображен состав активной зоны реактора ВВЭР-1200 
по группам ТВС. Верхнее число – порядковый номер ТВС, нижняя аббре-
виатура – тип ТВС. Характеристики типов ТВС-2М приведены в таблице 
А.2 [2]. 
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 Рисунок 2 - Картограмма первой топливной загрузки [2] 
1.2.2 Определение геометрических характеристик активной 
зоны 
Объем активной зоны: 
𝑉АЗ =
𝑁т
𝑊
=
3200
110
= 29,1 м3. 
Высоту активной зоны примем по прототипу (ТВС-2М) из таблицы 
А.1:  
𝐻0 = 3730 мм. 
Эквивалентный диаметр активной зоны цилиндрической формы: 
𝐷0 = √
4 · 𝑉АЗ
𝜋 · 𝐻0
= √
4 · 29,1
𝜋 · 3,73
= 3,2 м; 
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𝐻0
𝐷0
=
3,73
3,2
= 1,166. 
Отношение высоты активной зоны к ее диаметру близко к значению в 
существующих реакторах типа ВВЭР [4, c.156]. 
Площадь поперечного сечения активной зоны реактора: 
𝑆АЗ =
𝑉АЗ
𝐻0
=
29,1
3,73
= 7,8 м. 
По известному общему числу мест определим число рядов Nряд. 
Число тепловыделяющих элементов на главной диагонали составляет          
ND =21, тогда общее число рядов: 
𝑁𝐷 − 𝑁ряд = 𝑁ряд + 1; 
𝑁ряд =
𝑁𝐷 − 1
2
=
21 − 1
2
= 10. 
Определим размер под ключ: 
𝑆ключ =
2
√3
∙ 𝑎 ∙ (1 + 1,5 ∙ 𝑁ряд) =
2
√3
∙ 1,275 ∙ (1 + 1,5 ∙ 10) = 23,6 см. 
Толщину водяного зазора между ТВС примем равной 1 мм.  
Площадь одной ячейки с учетом водяного зазора: 
𝑓яч = 6 · √
1
3
· (
ℎкл + 𝛿вз
2
)
2
= 6 · √
1
3
· (
236 + 1
2
)
2
= 48643 мм2 =
= 0,0486 м2. 
Число ячеек в активной зоне: 
𝑛яч =
𝜋 · 𝐷0
2
4 · 𝑓яч
=
𝜋 · 3,22
4 · 0,0486
= 165,48. 
Из соображений симметричного расположения ТВС в АЗ число 
ячеек принято 𝑛яч = 165. 
Строим в масштабе эскиз активной зоны. 
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 Рисунок 3 - Эскиз активной зоны 
Проходное сечение в одной ячейке: 
𝑠яч = 𝑓яч −
𝜋
4
· (𝑛твэл · 𝑑нар
2 + 𝑛нк · 𝑑нк
2 + 𝑛цк · 𝑑цк
2 ) =
= 0,0486 −
𝜋
4
· (312 · 9,12 + 18 · 132 + 1 · 132) · 10−6 =
= 0,0258 м2. 
Гидравлический периметр: 
Пг = 𝜋 · (𝑛твэл · 𝑑нар + 𝑛нк · 𝑑нк + 𝑛цк · 𝑑цк) =
= 𝜋 · (312 · 9,1 + 18 · 13 + 1 · 13) · 10−3 = 10,186 м. 
Гидравлический диаметр: 
𝑑г =
4 · 𝑠яч
Пг
=
4 · 0,0258
10,168
= 0,0101 м. 
Тепловой периметр: 
Пт = 𝜋 · 𝑛твэл · 𝑑нар = 𝜋 · 312 · 9,1 · 10
−3 = 8,92 м. 
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Тепловой диаметр: 
𝑑т =
4 · 𝑠яч
Пт
=
4 · 0,0258
8,92
= 0,0116 м. 
1.2.3 Определение общего расхода теплоносителя реакторе 
Энтальпию теплоносителя на входе в АЗ и на выходе определим с 
помощью программы WaterSteamPro 6.5. Учитывая слабую зависимость эн-
тальпии от давления, давление на входе принимаем без учета гидравличе-
ских потерь. 
ℎвх = 𝑓(16,2 МПа; 298,6°С) = 1329
кДж
кг
; 
ℎвых = 𝑓(16,2 МПа; 329,7°С) = 1513
кДж
кг
. 
Расход теплоносителя: 
𝐺 =
𝑁т
ℎвых − ℎвх
=
3200 · 1000
1513 − 1329
= 17391,3
кг
с
. 
Тепловой поток по высоте АЗ симметричен, следовательно, темпера-
туру в центральном сечении определим, как среднеарифметическое темпе-
ратуры на входе и выходе из АЗ. 
𝑇ср =
𝑡вх + 𝑡вых
2
=
298,6 + 329,7
2
= 314,2 °С. 
Плотность теплоносителя при средней температуре: 
𝜌ср = 𝑓(16,2 МПа; 314,2 °С) = 696,6 
кг
м3
. 
Средняя скорость теплоносителя в АЗ: 
𝑤 =
𝐺
𝑠яч · 𝑛яч · 𝜌ср
=
17391,3
0,0258 · 165 · 696,6
= 5,8 
м
с
. 
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1.3 Предварительный теплогидравлический расчет 
Эффективную добавку принимаем по прототипу 𝛿эф = 0,08 м  [4, 
с.323].  
Тогда высота с учетом эффективной добавки: 
𝐻 = 𝐻0 + 2 · 𝛿эф = 3,73 + 2 · 0,08 = 3,89 м. 
Рассчитаем аксиальный коэффициент неравномерности [4, с.146]: 
𝑘𝑧 =
𝜋 · 𝐻0
2 · 𝐻 · sin (
𝜋 · 𝐻0
2 · 𝐻 )
=
𝜋 · 3,73
2 · 3,89 · sin (
𝜋 · 3,73
2 · 3,89)
= 1,509. 
Остальные коэффициенты неравномерности принимаем для ВВЭР-
1000 на начало кампании [5, с.163].  
𝑘𝑟𝑘𝐸 = 1,35 – радиальный коэффициент, коэффициент, учитываю-
щий кассеты с различным обогащением или различной глубины выгорания; 
𝑘т = 1,15  – коэффициент, учитывающий неравномерность энерго-
выделения по ТВС; 
Тогда коэффициент неравномерности по объему АЗ определится 
следующим образом: 
𝑘𝑣 = 𝑘𝑧𝑘𝑟𝑘𝐸𝑘т = 1,509 · 1,35 · 1,15 = 2,343. 
В дальнейшем будем вести расчеты только для максимально нагру-
женного твэла.  
Линейный тепловой поток максимально нагруженного твэла в цен-
тральном сечении: 
𝑞𝑙0
𝑚𝑎𝑥 =
𝑁т · 𝑘𝑣
𝐻0 · 𝑛яч · 𝑛твэл
=
3200 · 1000 · 2,343
3,73 · 165 · 312
= 39,046
кВт
м
. 
Плотность теплового потока: 
𝑞𝑠0
𝑚𝑎𝑥 = 𝜒
𝑞𝑙0
𝑚𝑎𝑥
𝜋 · 𝑑нар
= 0,94
39,046
𝜋 · 9,1 · 10−3
= 1283,85
кВт
м2
, 
где 𝜒 = 0,94  коэффициент, учитывающий энерговыделение в твэле [4, 
с.161]. 
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Расход теплоносителя в расчете на один твэл: 
𝑔 =
𝐺
𝑛яч · 𝑛твэл
=
17391,3
165 · 312
= 0,338
кг
с
. 
Рассчитаем коэффициент теплоотдачи. 
Для пучка стержней в треугольной упаковке справедлива формула [5, 
с.55]: 
𝑁𝑢 = 𝐴𝑅𝑒0,8𝑃𝑟0,4, 
где 𝐴 = 0,0165 + 0,02 · (1 − 0,91 · (
𝑎
𝑑нар
)
−2
) · (
𝑎
𝑑нар
)
0,15
= 0,0165 + 0,02 · 
· (1 − 0,91 · (
12,75
9,1
)
−2
) · (
12,75
9,1
)
0,15
= 0,028. 
Теплофизический свойства воды определяем с помощью программы 
WaterSteaPro 6.5: 
𝜈 = 𝑓(16,2 МПа; 314,2 °С) = 1,194 · 10−7
м2
с
; 
𝑃𝑟 = 𝑓(16,2 МПа; 314,2 °С) = 0,913; 
𝜆 = 𝑓(16,2 МПа; 314,2 °С) = 0,533
Вт
м · К
. 
Число Рейнольдса: 
𝑅𝑒 =
𝑑т · 𝑤
𝜈
=
0,012 · 5,8
1,194 · 10−7
= 582914. 
Число Нуссельта: 
𝑁𝑢 = 0,028 · 5829140,8 · 0,9130,4 = 1106. 
Коэффициент теплоотдачи: 
𝛼 =
𝑁𝑢 · 𝜆
𝑑т
=
1106 · 0,533
0,012
= 49124
Вт
м2 · К
. 
Тепловой периметр твэла: 
Птвэла = 𝜋 · 𝑑нар = 𝜋 · 9,1 · 10
−3 = 0,029 м. 
Температурный перепад между наружной поверхностью оболочки 
твэла и теплоносителем: 
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Δ𝑇𝛼 = 𝜒
𝑞𝑙0
𝑚𝑎𝑥
Птвэла · 𝛼
= 0,94
39,046 · 1000
0,029 · 49124
= 25,8°С. 
Температура наружной поверхности оболочки твэла: 
𝑇об.нар = 𝑇ср + Δ𝑇𝛼 = 314,2 + 25,8 = 340°С. 
Температура наружной поверхности оболочки твэла не превышает 
предельно допустимую температуру, при которой интенсивно начинает 
протекать паро-циркониевая реакция и ухудшается прочность 𝑇 = 400 °С [4, 
с.34]. 
Примем в начальном приближении среднюю температуру оболочки 
твэла 𝑇об = 350°С. 
Толщина оболочки твэла 𝛿об = 0,57 мм [6, с.540].  
Коэффициент теплопроводности для сплава Э-110 можно найти по 
аппроксимационной формуле [7, с.160].  
𝜆об = 23,5 − 0,0192 · (𝑇об + 273,15) + 1,68 · 10
−5 · (𝑇об + 273,15)
2 =
= 23,5 − 0,0192 · (350 + 273,15) + 1,68 · 10−5 · 
· (350 + 273,15)2 = 18,059
Вт
м · К
. 
Средний диаметр оболочки: 
𝑑об = 𝑑нар − 𝛿об = 9,1 − 0,57 = 8,53 мм. 
Температура внутренней поверхности оболочки твэла: 
𝑇об.вн = 𝑇об.нар + 𝜒
𝑞𝑙0
𝑚𝑎𝑥 · 𝛿об
𝜋 · 𝑑об · 𝜆об
= 340 + 0,94 ·
39,046 · 1000 · 0,57 · 10−3
𝜋 · 8,53 · 10−3 · 18,059
= 
= 383,2 °С. 
Проверяем среднюю температуру оболочки твэла: 
𝑇об =
𝑇об.нар + 𝑇об.вн
2
=
340 + 383,2
2
= 361,6 °С. 
|
350 − 361,6
361,6
| · 100% = 3,2% > 1%. 
Отклонение принятого значения от пересчитанного больше допусти-
мого, следовательно, пересчитываем температуры с новым значением сред- 
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ней температуры оболочки. 
После пересчета получаем 𝑇об.вн = 383,2°С. 
Диаметр топливного сердечника принимаем 𝑑с = 7,6 мм по таблице 
А.1. 
Диаметр внутренней стенки оболочки: 
𝑑вн = 𝑑нар − 2 · 𝛿об = 9,1 − 2 · 0,57 = 7,96 мм. 
Величина газового зазора: 
𝛿гз =
𝑑вн − 𝑑с
2
=
7,96 − 7,6
2
= 0,18 мм. 
Отношение величины газового зазора к внутреннему диаметру обо-
лочки: 
𝛿гз
𝑑вн
· 100% =
0,18
7,96
· 100% = 2,261%. 
Коэффициент проводимости контактного слоя определим по ри-
сунку 4. 
 
Рисунок 4 - Зависимость проводимости контактного слоя от отношения 
первоначального газового зазора к внутреннему диаметру 
Из рисунка 4 -  𝛼гз = 0,4 · 10
4 Вт
м2·К
. 
Температура наружной поверхности топливного сердечника: 
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𝑇с.нар = 𝑇об.вн + 𝜒
𝑞𝑙0
𝑚𝑎𝑥
𝜋 · 𝑑с · 𝛼гз
= 383,2 + 0,94
39,046 · 1000
𝜋 · 7,6 · 10−3 · 0,4 · 104
= 
= 767,5 °С. 
Температуру на внутренней поверхности топливного сердечника в 
первом приближении примем 𝑇с.вн = 1200°С. 
Эффективная температура топлива: 
𝑇с = 𝑇с.нар + 0,4 · (𝑇с.вн − 𝑇с.нар) = 767,5 + 0,4 · (1200 − 767,5) = 940,5 °С. 
Теплопроводность диоксида урана с плотностью 95% от теоретиче-
ской найдем по аппроксимационной формуле [7, с.40]: 
𝜆с =
100
7,5408 + 17,692 · 𝜏 + 3,6142 · 𝜏2
+
6400
𝜏
5
2
exp (−
16,35
𝜏
) = 
=
100
7,5408 + 17,692 · 1,214 + 3,6142 · 1,2142
+
6400
1,214
5
2
exp (−
16,35
1,214
) = 
= 2,917
Вт
м2 · К
, 
где 𝜏 =
𝑇с+273,15
1000
= 1,214 °С. 
Диаметр центрального отверстия принимаем 𝑑0 = 1,2 мм [6, с.540]. 
Температура внутренней поверхности топливного сердечника: 
𝑇с.вн = 𝑇с.нар + 𝜒
𝑞𝑙0
𝑚𝑎𝑥
4 · 𝜋 · 𝜆с
· [1 −
2 · 𝑑0
2
𝑑с2 − 𝑑0
2 · ln (
𝑑с
𝑑0
)] = 
= 767,5 + 0,94
39,046 · 1000
4 · 𝜋 · 2,917
· [1 −
2 · 1,22
7,62 − 1,22
· ln (
7,6
1,2
)] = 1674 °С. 
Пересчитываем эффективную температуру топливного сердечника: 
𝑇с = 𝑇с.нар + 0,4 · (𝑇с.вн − 𝑇с.нар) = 767,5 + 0,4 · (1674 − 767,5) = 1130 °С. 
Отклонение пересчитанной температуры от принятой в первом при-
ближении: 
|
940,5 − 1130
1130
| · 100% = 16 % > 1%. 
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Отклонение принятого значения от пересчитанного больше допусти-
мого, следовательно, пересчитываем температуры с новым значением эф-
фективной температуры топлива. 
После 4 итераций получаем следующие температуры: 
𝑇с.вн = 1844 °С; 
𝑇с = 𝑇с.нар + 0,4 · (𝑇с.вн − 𝑇с.нар) = 767,5 + 0,4 · (1844 − 767,5) = 1198 °С. 
Температура на внутренней поверхности топливного сердечника не 
превышает температуры при которой начинается интенсивный выход газо-
образных продуктов деления из топливной таблетки 𝑇 = 2600 °С. 
Критический поток в пучке стержней в центральном сечении: 
𝑞кр =
0,131 · (1 − 0,286 · 𝑋)
1
3
42 · (1 +
𝐻0
3,54)
· 𝑟 · 𝜌′ [𝑔 · 𝑑т(𝑔 · 𝑎
′)
1
3]
1
3
· (𝑃𝑟′)
1
3 · 𝑅𝑒
1
5, 
где 𝑋 = 𝑥 (
(𝜌𝑤)2·𝑑т
𝜌′·𝜎
)
1
5
, 𝑅𝑒 =
𝜌𝑤·𝑑т
𝜇′
. 
Параметры теплоносителя определим с помощью программы Water-
SteamPro 6.5: 
𝜎 = 𝑓(16,2 МПа) = 3,976 · 10−3
Н
м
; 
𝜌′ = 𝑓(16,2 МПа) = 581,1
кг
м3
; 
𝑎′ = 𝑓(16,2 МПа) = 8 · 10−8
м2
с
; 
𝑟 = 𝑓(16,2 МПа) = 916,8
кДж
кг
; 
𝑃𝑟′ = 𝑓(16,2 МПа) = 1,466; 
𝜇′ = 𝑓(16,2 МПа) = 6,658 · 10−5 Па · с; 
ℎ′ = 𝑓(16,2 МПа) = 1658
кДж
кг
; 
ℎ = 𝑓(16,2 МПа; 314,2°С) = 1416
кДж
кг
. 
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Относительная энтальпия: 
𝑥 =
ℎ − ℎ′
𝑟
=
1416 − 1658
916,8
= −0,264. 
Массовая скорость: 
𝜌𝑤 = 581,1 · 5,8 = 3370,38
кг
м2 · с
. 
Обобщенное массовое паросодержание: 
𝑋 = 𝑥 (
(𝜌𝑤)2𝑑т
𝜌′𝜎
)
1
5
= −0,264 · (
3370,382 · 0,012
581,1 · 3,976 · 10−3
)
1
5
= −2,376. 
Число Рейнольдса: 
𝑅𝑒 =
3370,38 · 0,012
6,7998 · 10−5
= 594790. 
Критическая плотность теплового потока: 
𝑞кр =
0,131 · (1 − 0,286𝑋)
1
3
42 · (1 +
𝐻0
3,54)
· 𝑟𝜌′ [𝑔𝑑т(𝑔𝑎
′)
1
3]
1
3
· (𝑃𝑟′)
1
3 · 𝑅𝑒
1
5 = 
=
0,131 · (1 − 0,286 · (−2,376))
1
3
42 · (1 +
3,73
3,54)
· 916,8 · 581,1 · 
· [9,81 · 0,012 · (9,81 · 8 · 10−8)
1
3]
1
3
· (1,466)
1
3 · 594790
1
5 = 1604
кВт
м2
. 
Коэффициент запаса до кризиса: 
𝑘зап =
𝑞кр
𝑞𝑠0
𝑚𝑎𝑥 =
1604
1283,85
= 1,249. 
Коэффициент запаса до кризиса выше минимально допустимого 
𝑘зап = 1,2 ÷ 1,3, следовательно АЗ отвечает требованиям теплотехнической 
надежности. 
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1.4 Уточненный теплогидравлический расчет 
1.4.1 Максимально нагруженный твэл 
Эффективную добавку принимаем по прототипу 𝛿эф = 0,08 м 
[3,с.323].  
Тогда высота с учетом эффективной добавки: 
𝐻 = 𝐻0 + 2 · 𝛿эф = 3,73 + 2 · 0,08 = 3,89 м. 
Рассчитаем аксиальный коэффициент неравномерности [3, с.146]: 
𝑘𝑧 =
𝜋 · 𝐻0
2 · 𝐻 · sin (
𝜋 · 𝐻0
2 · 𝐻 )
=
𝜋 · 3,73
2 · 3,89 · sin (
𝜋 · 3,73
2 · 3,89)
= 1,509. 
Остальные коэффициенты неравномерности принимаем для ВВЭР-
1200 на начало кампании [5, с.163]. 
𝑘𝑟𝑘𝐸 = 1,35 – радиальный коэффициент, коэффициент, учитываю-
щий кассеты с различным обогащением или различной глубины выгорания; 
𝑘т = 1,15  – коэффициент, учитывающий неравномерность энерго-
выделения по ТВС. 
Тогда коэффициент неравномерности по объему АЗ определится 
следующим образом: 
𝑘𝑣 = 𝑘𝑧𝑘𝑟𝑘𝐸𝑘т = 1,509 · 1,35 · 1,15 = 2,343. 
Линейный тепловой поток в центральном сечении: 
𝑞𝑙0 =
𝑁т · 𝑘𝑣
𝐻0 · 𝑛яч · 𝑛твэл
=
3200 · 1000 · 2,343
3,73 · 165 · 312
= 39,05
кВт
м
. 
Плотность теплового потока: 
𝑞𝑠0 = 𝜒
𝑞𝑙0
𝜋 · 𝑑нар
= 0,94
39,05
𝜋 · 9,1 · 10−3
= 1284
кВт
м2
, 
где 𝜒 = 0,94  коэффициент, учитывающий энерговыделение в твэле [3, 
с.161]. 
Расход теплоносителя в расчете на один твэл: 
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𝑔 =
𝐺
𝑛яч · 𝑛твэл
=
17391,3
165 · 312
= 0,338
кг
с
. 
Линейный тепловой поток по высоте твэла изменяется в соответ-
ствии с законом: 
𝑞𝑙(𝑧) = 𝑞𝑙0 · 𝑐𝑜𝑠 (
𝜋 · 𝑧
𝐻
). 
Теплота, переданная теплоносителю к высоте z: 
𝑄твэл(𝑧) =
𝑞𝑙0 · 𝐻
𝜋
· (𝑠𝑖𝑛 (
𝜋 · 𝑧
𝐻
) + 𝑠𝑖𝑛 (
𝜋 · 𝐻0
2 · 𝐻
)). 
Энтальпия теплоносителя на высоте z: 
ℎ(𝑧) =
𝑄твэл(𝑧)
𝑔
+ ℎвх, 
где ℎвх = 1329
кДж
кг
 – энтальпия теплоносителя на входе  в активную зону. 
Относительная энтальпия на высоте z: 
𝑥(𝑧) =
ℎ(𝑧) − ℎ′
𝑟
, 
где ℎ′ = 1658
кДж
кг
 энтальпия сухого насыщенного пара, 𝑟 = 916,8
кДж
кг
 – 
удельная теплота парообразования. 
По известной энтальпии и давлению находим все необходимые нам 
параметры теплоносителя с помощью программы WaterSteaPro 6.5. 
Скорость в любой точке по высоте находим как: 
𝑤тн =
𝑔 · 𝑛твэл
𝑠яч · 𝜌(𝑧)
, 
где 𝑠яч = 0,0258 м
2 – проходное сечения для теплоносителя в одной твс. 
Далее расчет ведется по алгоритму, изложенному в предварительном 
теплогидравлическом расчете. 
Результаты расчетов параметров теплоносителя по высоте активной 
зоны, распределение температуры по радиусу твэла в зависимости от вы-
соты и коэффициент запаса по высоте твэла представлены в приложении Б. 
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Наглядное распределение температур твэла по высоте аз, зави-
сисмость линейного теплового потока и коэффициента запаса от высоты 
представлены на рисунке Б.1, Б.2. 
1.5 Гидравлический расчет 
Все геометрические размеры корпуса, шахты и др. примем на основе 
эскиза реактора. 
Потери на трение в активной зоне: 
∆𝑃тр = 𝜉тр ·
𝐻аз
𝑑г
·
𝜌 · 𝑤2
2
. 
Коэффициент сопротивления трения пучка рассчитывается по [8, с. 
21] для продольного омывания пучка круглых стержней, расположенных в 
треугольной упаковке: 
𝜉тр = 𝜉0 · [0,57 + 0,18 · (𝑥 − 1) + 0,53 · (1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑎))], 
где 𝑎 = 0,58 + 9,2 · (𝑥 − 1) = 0,58 + 9,2 · (1,4 − 1) = 4,27;                                 
𝜉0 = (1,82 · 𝑙𝑔(𝑅𝑒) − 1,64)
−2 = (1,82 · 𝑙𝑔(582914) − 1,64)−2 = 0,013; 
𝜉тр = 0,013 · [0,57 + 0,18 · (1,4 − 1) + 0,53 · (1 − 𝑒𝑥𝑝(−4,27))] = 0,015. 
∆𝑃тр = 0,015 ·
3,73
0,01
·
696,6 · 5,82
2
= 65560 Па. 
Нивелирная составляющая потери давления: 
∆𝑃нив = 𝜌 · 𝑔 · 𝐻аз = 696,6 · 9,81 · 3,73 = 25490 Па. 
Местные потери от дистанционирующей решетки. 
Коэффициент местных сопротивлений для дистанционирующей ре-
шетки ТВС-2М примем по [9, с.21]: 𝜉д.р. = 0,46. 
∆𝑃д.р. = 𝑛д.р. · 𝜉д.р. ·
𝜌 · 𝑤2
2
= 13 · 0,46 ·
696,6 · 5,82
2
= 70070 Па, 
где 𝑛д.р. = 13 – количество дистанционирующих решеток в ТВС. 
Местные сопротивления на входе в реактор из входного патрубка. 
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Коэффициент местного сопротивления при внезапном расширении 
потока [10, с.35]: 
𝜉м
вх = (1 −
1
𝑛
)
2
= (1 −
1
6,693
)
2
= 0,724, 
где 𝑛 – отношение площади проходного сечения канала за расширением к 
площади канала до расширения, определяющая скорость – скорость потока 
до расширения. 
𝑛 =
𝑓опуск
𝑓патр
=
3,795
0,567
= 6,693; 
𝑓патр =
𝜋 · 𝑑патр
2
4
=
𝜋 · 0,852
4
= 0,567 м2; 
𝑓опуск =
𝜋 · (𝑑вн
корп2
− 𝑑нар
шахты2)
4
=
𝜋 · (4,152 − 3,522)
4
= 3,795м2. 
Скорость движения теплоносителя во входном патрубке: 
𝑤патр =
𝐺
3 · 𝜌′ · 𝑓патр
=
17391,3
3 · 730,7 · 0,567
= 13,9
м
с
, 
где 𝜌′ = 751,9
кг
м3
 – плотность теплоносителя на входе в реактор; 
3 – количество петель в ВВЭР-1200. 
Местные потери давления на входе в реактор: 
Δ𝑃м
вх = 𝜉м
вх ·
𝜌′ · 𝑤патр
2
2
= 0,724 ·
730,7 · 13,92
2
= 51110 Па. 
Местные сопротивления на выходе реактора из выходного патрубка. 
Коэффициент местного сопротивления при внезапном сужении [9, 
стр.35]: 
𝜉м
вых = 0,5 · (1 − 𝑚) = 0,5 · (1 − 0,149) = 0,425, 
где 𝑚 =
1
𝑛
=
1
6,693
= 0,149 – отношение площади за сужением к площади ка-
нала перед сужением, определяющая скорость – скорость потока за суже-
нием. 
Скорость движения теплоносителя в выходном патрубке: 
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𝑤патр =
𝐺
3 · 𝜌′′ · 𝑓патр
=
17391,3
3 · 655 · 0,567
= 15,6
м
с
. 
Местные потери давления на выходе из реактора: 
Δ𝑃м
вых = 𝜉м
вых ·
𝜌′′ · 𝑤патр
2
2
= 0,425 ·
655 · 15,62
2
= 33870 Па. 
Таким образом, суммарные потери давления: 
Δ𝑃 = ∆𝑃тр + ∆𝑃нив + ∆𝑃д.р. + Δ𝑃м
вх + Δ𝑃м
вых = 
=
65560 + 25490 + 70070 + 51110 + 33870
106
= 0,246 МПа. 
1.6 Механический расчет элементов реактора 
1.6.1дРасчет корпуса реактора 
Расчет проводим для нижней обечайки корпуса. Толщину стенки 
обечайки определяем по следующей методике [11, с.312]: 
𝛿р =
𝑝2р · 𝑑вн
корп
2 · 𝜑 · [𝜎𝐻] − 𝑝2р
+ 𝑐. 
Расчетное давление рабочего тела: 
𝑝2р = 0,9 · 1,25 · 𝑝2 = 0,9 · 1,25 · 16,2 = 18,23 МПа. 
Материал обечайки примем: сталь 15X2HMФА. 
Допускаемое напряжение для этой марки стали при максимальной 
рабочей температуре [𝜎𝐻] = 208,8 МПа. 
Коэффициент прочности принимаем φ = 1. 
Расчетная толщина стенки обечайки: 
𝛿р =
18,23 · 4150
2 · 1 · 208,8 − 18,23
+ 𝑐 = 189,4мм + 𝑐. 
Прибавка к толщине стенки определяется по соотношению: 
𝑐 = 𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 + 𝑐4, 
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где 𝑐1 – минусовой допуск на толщину стенки, мм; 𝑐2 – утонение стенки за 
счет коррозийных процессов с учётом срока службы корпуса, мм; 𝑐3 – необ-
ходимое утолщение стенки по техническим, монтажным и другим сообра-
жениям проектирующих или изготавливающих предприятий, мм; 𝑐4 – уто-
нение стенки в месте гибов, мм. 
𝑐1 = 0,1 · (𝛿р − 𝑐) = 0,11 · 189,4 = 20,8 мм; 
         𝑐2 = 0 мм;               𝑐3 = 0,1 мм;            𝑐4 = 0 мм; 
𝑐 = 20,8 + 0 + 0,1 + 0 = 20,9 мм; 
𝛿р = 189,4 + 20,9 = 210,3 мм. 
Полученную толщину округляем в большую сторону до значения: 
𝛿р ≈ 211 мм. 
Наружный диаметр корпуса: 
𝑑нар
корп
= 𝑑вн
корп
+ 2 · 𝛿р = 4150 + 2 · 211 = 4572 мм. 
1.6.2лРасчет эллиптического днища 
Номинальная толщина днища: 
𝛿д
р
=
𝑝2р · 𝑑вн
корп
4 · 𝜑 · [𝜎𝐻]
·
𝑑вн
корп
2 · ℎд
+ 𝑐 =
18,23 · 4150
4 · 2 · 208,8
·
4150
2 · 1009
+ 20,9 = 115 мм, 
где ℎд = 1009 мм - высота выпуклой части днища. 
1.6.3 Расчет термических напряжений в сердечнике 
Расчет проводим в наиболее энергонапряженном сечении твэла. 
Формулы для расчета радиальных, кольцевых и осевых термомеха-
нических напряжений [11]: 
2 2( )
16 (1 )
V
RR
E q
r R
v



 
  
  
;  
; 
2 2
2
3
( 1)
16 (1 )
VE q R r
v R




   
  
  
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2 21( )
16 (1 ) 2
V
ZZ
E q
r R
v



 
   
  
, 
где – текущее значение координаты, м, ; – радиус топливного 
сердечника, м; 𝑞𝑣- объемное энерговыделение, Вт/м
3; Е – модуль Юнга, Па;   
 – коэффициент линейного теплового расширения, 1/К;   – коэф-
фициент Пуассона;   – коэффициент теплопроводности, Вт/м·К. 
 Очевидно, что больше всего подвержены растрескиванию перифе-
рийный слой и слой на поверхности центрального отверстия, произведем 
расчеты для этих двух радиусов. 
Расчет для слоя на поверхности топливной таблетки: 
Модуль Юнга:  
4 4
4 4 5
22,9 10 20,1 58,7 10
22,9 10 20,1 916,3 58,7 10 0,08 1,58 10 ,
cE T P
МПа
       
        
 
где  пористость топлива. 
Коэффициент термического расширения: 
6 10 12 2 17 3
5 6 12 2 17 3
4,83 10 6,39 10 1,33 10 1,76 10 ,  если  923 ;
1,13 10 5,01 10 3,76 10 6,13 10 ,  если  923 .
i i i i
i i i i
T T T T К
T T T T К

   
   
         
 
        
 Так как Tc>923 К, то: 
5 6 12 2 17 3 5 11,13 10 5,01 10 1198 3,76 10 1198 6,13 10 1198 1,59 10 .K                  
Теплопроводность диоксида урана с плотностью 95% от теоретиче-
ской найдем по аппроксимационной формуле: 
𝜆с =
100
7,5408 + 17,692 · 𝜏 + 3,6142 · 𝜏2
+
6400
𝜏
5
2
exp (−
16,35
𝜏
) = 
=
100
7,5408 + 17,692 · 1,471 + 3,6142 · 1,4712
+
6400
1,471
5
2
· 
· exp (−
16,35
1,471
) = 2,453
Вт
м2 · К
, 
где 𝜏 =
𝑇с+273,15
1000
= 1,471 °С. 
 
 
r [0; ]r R R
 0,316 

0,08Р  
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Энергонапряженность: 
0max
2 2 2 2 3
0
4 4 39,05
883 .
( ) 3,14 (7,6 1,2 )
l
v
c
q МВт
q
d d м
 
  
   
 
Рассчитаем распределения , и  на поверхности топ-
ливного сердечника: 
5 5 8
2 21,59 10 1,58 10 8,83 10 ((0,0039) (0,0039) ) 0;
16 2,453 (1 0,316)
RR
    
   
  
 
5 5 8
2 21,59 10 1,58 10 8,83 10 (3 (0,0039) (0,0039) ) 940 ;
16 2,453 (1 0,316)
МПа
    
    
  
 
5 5 8
2 21,59 10 1,58 10 8,83 10 1((0,0039) (0,0039) ) 628,4 .
16 2,453 (1 0,316) 2
ZZ МПа
    
    
    
Суммарное напряжение: 
2 2 2
2 2 2
1
( ) ( ) ( )
2
1
(628,4 940) (940 0) (0 628,4) 1152 .
2
ZZ RR RR ZZ
МПа
             
        
Произведем аналогичный расчет для слоя на поверхности централь-
ного отверстия: 
Модуль Юнга:  
4 4
4 4 5
22,9 10 20,1 58,7 10
22,9 10 20,1 1844 58,7 10 0,08 1,45 10 ,
cE T P
МПа
       
        
 
где  пористость топлива. 
Коэффициент термического расширения: 
6 10 12 2 17 3
5 10 12 2 17 3
4,83 10 6,39 10 1,33 10 1,76 10 ,  если  923
1,13 10 5,01 10 3,76 10 6,13 10 ,  если  923
i i i i
i i i i
T T T T К
T T T T К

   
   
         
 
        
 Так как Tc<923 К, то:  
5 10 12 2 17 3 5 11,13 10 5,01 10 1844 3,76 10 1844 6,13 10 1844 2,28 10 .K                  
 Теплопроводность диоксида урана с плотностью 95% от теоретиче-
ской найдем по аппроксимационной формуле: 
 
( )RR r ( )r ( )ZZ r
0,08Р  
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𝜆с =
100
7,5408 + 17,692 · 𝜏 + 3,6142 · 𝜏2
+
6400
𝜏
5
2
exp (−
16,35
𝜏
) = 
=
100
7,5408 + 17,692 · 1,83 + 3,6142 · 1,832
+
6400
1,83
5
2
exp (−
16,35
1,83
) = 
= 2,066
Вт
м2 · К
, 
где 𝜏 =
𝑇с+273,15
1000
= 1,83 °С. 
Рассчитаем распределения , и  на поверхности топ-
ливного сердечника: 
5 5 8
2 22,28 10 1,45 10 8,83 10 ((0,0006) (0,0039) ) 1917 ;
16 2,066 (1 0,316)
RR МПа
    
    
  
 
5 5 8
2 22,28 10 1,45 10 8,83 10 (3 (0,0006) (0,0039) ) 1824 ;
16 2,066 (1 0,316)
МПа
    
     
  
 
5 5 8
2 22,28 10 1,45 10 8,83 10 1((0,0006) (0,0039) ) 628,4 .
16 2,066 (1 0,316) 2
ZZ МПа
    
    
  
 
Суммарное напряжение: 
2 2 2
2 2 2
1
( ) ( ) ( )
2
1
(628,4 1824) ( 1824 1917) ( 1917 628,4) 3081 .
2
ZZ RR RR ZZ
МПа
             
          
 
Рисунок 5 - Зависимости пределов прочности, упругости и вели-
чины общей пластической деформации диоксида урана от температуры 
 
( )RR r ( )r ( )ZZ r
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Топливная таблетка будет подвержена деформации и растрескива-
нию на периферии и около центрального отверстия. 
1.6.4 Термические напряжения в оболочке тепловыделяющего 
элемента 
Предел прочности оболочки твэл:  
, 
где .max 383,2 340 43,2
вн нар
об об обt t t C         – максимальный перепад температур 
на оболочке; 
 – параметр, определяющийся по формуле. 
.
.
4,265
1 1 0,063
4,55
ОБ ВН
ОБ НАР
R
m
R
     . 
Так как толщина оболочки мала: 
1.
.
0,063
1 1 1,01
6 3 6 3 0,063 2 (1 )
i
ОБ i
m E t
m v


 
     
     
. 
Необходимо, чтобы выполнялось условие: 
, 
где 450B МПа   – предел прочности материала оболочки. 
Найдем некоторые характеристики сплава Э-110 для расчета терми-
ческого напряжения [12], где модуль Юнга определяется по эмпирической 
формуле: 
0
95628 62 95628 62 361,6 73,2 ;
383,2 340
361,6 .
2 2
вн нар
об об
E T ГПа
t t
T С
      
 
  
 
Коэффициент Пуассона: 0,38v  . 
Коэффициент термического расширения по эмпирической формуле: 
6 15,671428571 0,001571428571 6,24 10T
К
      . 
 
.max
.max (1 )
2 (1 ) 6 3
об
ОБ
E t m
v m


 
  
   
m
.ОБ i B 
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Тогда: 
6 9
.max
6,24 10 73,2 10 43,2
15,9
2 (1 0,38)
ОБ МПа
   
 
 
. 
Условие выполняется - геометрические и конструктивные пара-
метры реактора верно выбраны. 
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2 Расчет парогенератора 
2.1 Выбор и обоснование конструктивной схемы ПГ 
Парогенераторы блоков АЭС с реакторами ВВЭР-1200 – горизон-
тально расположенные теплообменные аппараты корпусного типа. В каж-
дой из трех циркуляционных петель реактора ВВЭР – 1200 установлено по 
одному парогенератору.  
Генерация и сепарация пара осуществляется в одном корпусе, кото-
рый состоит из центральной (утолщённой) и двух боковых цилиндрических 
обечаек с приваренными к ним эллиптическими днищами. Материалом кор-
пуса служит сталь 10ГН2МФА. По высоте он условно делится на две части. 
Верхняя часть предназначена для сепарации пара, а нижняя – для размеще-
ния поверхности теплообмена. 
Трубный пучок теплопередающей поверхности состоит из U-
образных трубок с шахматной компоновкой. Максимальная длина трубки в 
пучке не превышает 14 м, что позволяет применять трубы без сварных сты-
ков. Материал труб теплопередающей поверхности – аустенитная нержаве-
ющая сталь 12Х18Н10Т. Входные и выходные концы трубок завальцованы 
с подваркой в вертикальные коллекторы, которые вводятся в корпус через 
штуцера. Коллекторы и узлы их ввода – сложные конструкции. Коллекторы 
подвода и отвода теплоносителя, изготовленные из стали 10ГН2МФА, внут-
ренняя поверхность которых плакирована аустенитной нержавеющей ста-
лью 12Х18Н10Т. Трубы в пучке дистанционируются с помощью фигурных 
и плоских пластин, причём последние обеспечивают жёсткость дистанцио-
нирующей решётки.  
Питательная вода вводится в парогенератор одной трубой называе-
мой коллектором питательной воды. Между коллектором и корпусом ПГ 
имеется защитная паровая рубашка, которая предотвращает возникновение  
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чрезмерных температурных напряжений в толстостенных элементах. 
На расстоянии 300 мм от верхнего ряда труб расположен погружен-
ный дырчатый щит, предназначенный для выравнивания скорости выхода 
пара с зеркала испарения. По всему периметру к щиту приварены листы (за-
краины), препятствующие выходу пара из межтрубного пространства через 
проходы для воды. 
Осадительная сепарация пара происходит в паровом объёме пароге-
нератора – от зеркала испарения до пароприемного потолка, представляю-
щий собой дырчатый щит и способствующий выравниванию скоростей па-
ровых токов в сепарационном объеме. 
2.2 Расчёт основных параметров ПГ  
Таблица 2 – Технические характеристики парогенератора ПГВ-1000МКП  
Давление по второму контуру, МПа 7 
Температура питательной воды, °С 230 
Расход теплоносителя через реактор, кг/с 17391,3 
Температура теплоносителя в ПГ, °С:  
- на входе 328,9 
- на выходе 298,9 
Состав ПГ Э+И 
 
 
  
 
Рисунок 6 - Принципиальная тепловая схема ПГ с естественной 
циркуляцией 
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Запишем уравнение теплового баланса для парогенератора: 
     ' ''1 1 '' ,ПГ ПГ пр пвQ G h h D D h h D r           
где ПГQ количество тепла, переданного от ТН к РТ в ПГ, МВт; 
, ПРG D и D  соответственно расход ТН, РТ и воды на продувку, кг/с; 
' ''
1 1h и h соответственно энтальпия ТН на входе и на выходе ПГ, кДж/кг; 
'' ПВh и h  соответственно энтальпия РТ в состоянии насыщения (насыщен-
ной воды) и ПВ, кДж/кг; 
0,98  КПД ПГ.ПГ    
Значения всех энтальпий определяются по программному обеспече-
нию “WaterSteamPro” при соответствующих параметрах: 
' '
1 1 1(P ; t ) 1513 / ;h f кДж кг   
'' ''
1 1 1(P ; t ) 1335 / ;h f кДж кг   
'' '
2 2(P P ) 1267 / ;sh h f кДж кг     
2(P ; t ) 945 / ;ПВ ПВh f кДж кг   
(P ) 1505,3 / ;sr f кДж кг   
''
2 2 2(P ) 285,8 .st t f C     
Определим расход теплоносителя, зная расход в реакторе. 
Расход теплоносителя на 2 ПГ составит: 
17391,3
8695,7 / .
2 2
р
ПГ
G
G кг с    
Расход теплоносителя на 3 ПГ составит: 
17391,3
5797,1 / .
3 3
р
ПГ
G
G кг с    
Зная расход теплоносителя определим количество тепла, передан-
ного от ТН к РТ в ПГ, МВт. 
На 2 ПГ: 
 ' ''1 1 8695,7·(1513 1335)·0,98 1516 .ПГ ПГQ G h h МВт        
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На 3 ПГ: 
 ' ''1 1 5797,1·(1513 1335)·0,98 1011 .ПГ ПГQ G h h МВт        
Из уравнение теплового баланса для парогенератора определим рас-
ход питательной воды   и продувки, кг/с. 
На 2 ПГ: 
( '' · '' · )
1516
830,1 / ;
(1267 945 0,003·1267 0,003·945 1505,3)
ПГ
пв ПР ПР пв
Q
D
h h h h r
кг с
 
 
   
 
   
 
830,1 0,003 2,49 / ,ПР ПРD D кг с      
где 0,003ПР  - расход воды на продувку. 
  На 3 ПГ: 
( '' · '' · )
1011
552,9 / .
(1267 945 0,003·1267 0,003·945 1505,3)
ПГ
пв ПР ПР пв
Q
D
h h h h r
кг с
 
 
   
 
   
552,9 0,003 1,67 / .ПР ПРD D кг с      
 
2.3 Предварительный конструкторский расчет 
В горизонтальном ПГ АЭС поверхность теплообмена выполнена в 
виде пучка U-образных трубок, закрепленных во внутренних вертикальных 
коллекторах. Внутреннее пространство барабана ПГ разделено на водяной 
и паровой объемы условной поверхностью – зеркалом испарения ЗИ. 
Осушение пароводяной смеси происходит в два этапа: за счет осади-
тельной сепарации в паровом объеме и в результате прохождения пара через 
жалюзийные сепараторы ЖС. Кроме этого над теплопередающей поверхно-
стью устанавливают: погруженный дырчатый лист (щит) ПДЛ, предназна-
ченный для выравнивания нагрузки зеркала испарения, и пароприемный по- 
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толок ПП, служащий для выравнивания нагрузки парового объема. 
Целью конструкторского расчета горизонтального ПГ является опре-
деление основных габаритных размеров корпуса, геометрических характе-
ристик коллекторов, дырчатых листов и т.д.  
Первоначально произведем приблизительный расчет для двух паро-
генераторов. Расчеты для трех парогенераторов представим в сводной таб-
лице. После расчетов сделаем вывод.  
2.3.1 Расчет на 2 ПГ 
Основные исходные данные к расчету: 
- 8695,7 / ;G кг с  
- 830, /D кг с . 
Определим внутренний диаметр коллектора из уравнения неразрыв-
ности: 
1
4
,К ТНВН
СР К
G
d
w 


 
 
где Кw - скорость теплоносителя в коллекторе, м/с. Рекомендуется взять как 
в прототипе или принять в диапазоне 8…12 м/с. Принимаем 8 / .Кw м c  
Тогда: 
1
4 4 8696
1,414 .
691,8 8
К ТН
ВН
СР К
G
d м
w  
 
  
   
 
Определим толщину стенки коллектора [13, стр. 312]: 
 
1
1
;
2
К
Р ВН
К
Н Р
P d
C
P

 

 
    
где 21 1,855 /РP кгс мм  - расчетное давление ТН; 
К
ВНd – внутренний диаметр коллектора, мм; 
  – минимальный коэффициент прочности элемента, ослабленного отвер-
стиями или сварными швами; 
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С=1- прибавка к расчетной толщине стенки; 
[ ]Н  - номинальное допускаемое напряжение, кгс/мм
2. Для стали 
10ГН2МФА при 
2329,7 , [ ] 19,3 кгс/ мм .ТН Нt С      
Примем коридорное расположение отверстий в камерах для присо-
единения труб теплопередающей поверхности, продольный шаг: 𝑠1к =
23 мм; поперечный шаг:  𝑠2к = 23 мм. 
 
Рисунок 7 - Схема расположения отверстий 
Предварительно принимаем толщину стенки камер 𝛿к = 175 мм. 
Средний диаметр камер 𝑑с.к. = 𝑑в.к. + 𝛿
′
к = 1598 мм. 
Поперечный шаг по средней окружности 𝑠2к.с =
𝑠2к𝑑с.к
𝑑в.к
= 25,8 мм. 
Рассчитаем коэффициенты прочности камер: 
- для продольного ряда 𝜑1 =
𝑠1к−𝑑0
𝑠1к.с
= 0,349; 
- для поперечного ряда 𝜑2 =
2(𝑠2к.с−𝑑0)
𝑠2к.с
= 0,915. 
Для расчета принимаем меньшее: 𝜑1 = 0,341. 
 
1 .
1
1,855 937
1 173,2 мм.
2 2 0,341 19,3 1,855
p в кр
к
p
P d
C
P

 
 
    
     
 
Принимаем толщину камер коллектора теплоносителя 175 мм. 
Наружный диаметр камер 𝑑н.к = 𝑑в.к + 2𝛿к = 1,764 м. 
Поперечный шаг по наружной окружности 𝑠2нар =
𝑠2к𝑑н.к
𝑑в.к
= 28,7 мм. 
Определим длину дуги по окружности коллектора, занятую труб-
ками верхнего ряда, м: 
1 1 1,414 4,442 ,
К
К ОТН НL L d м         
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где 1ОТНL   - относительная длина дуги по окружности коллектора, занятая 
трубками верхнего ряда. 
Определим число трубок в верхнем ряду, шт: 
1
1
2
4,442
155 .
0,0287
К
ТР
НАР
L
N шт
S
    
Ширина трубного пучка на уровне верхнего ряда трубок с учетом 3-
х вертикальных коридоров (для организации опускного движения воды), м: 
1 2 3 ,П ТР П КОРB N S B     
где 0,2КОРB м -ширина коридора. Первоначально принимается равной 0,1-
0,2 м; 
2 0,0287ПS м  -  поперечный шаг расположения трубок в пучке. Первона-
чально принимается равным 2 .НАРS  
Тогда: 
1 2 3 155 0,0287 3 0,2 5,049 .П ТР П КОРB N S B м          
Определим расстояние между осями коллекторов, м: 
5,049
2,525 .
2 2
П
ОС
В
X м    
Ширина ПРB проходов (расстояние между ПДЛ и стенками корпуса 
ПГ), оставляемых для стока воды из условия: 
/
2
0,3,
2
ПР
ПР
ПДЛ ПР
D
W
L B
 
  
 
где ПРW  - скорость стока воды с листа, м/с; 
/ 3
2 739,7 /кг м  -плотность насыщенной воды при давлении рабочего 
тела; 
 1,5 1,8 1,5 829,7 1244,55 /ПРD D кг с        - расход воды, стекающей с листа; 
8,74ПДЛL м -длина погруженного дырчатого листа, м. Первоначально при-
нимается равной средней длине трубок; 
0,15ПРB м . 
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Тогда: 
/
2
1,5·829,7
0,6 0,3.
2 2 739,7 8,74 0,15
ПР
ПР
ПДЛ ПР
D
W
L B
   
     
 
Ширина корпуса ПГ на уровне ПДЛ, м: 
. 2 ,К ПДЛ ПДЛ ПРB B B    
где  1,05 1,1 1,1 5,049 5,554 .ПДЛ ПB B м      - ширина погруженного дырчатого 
листа. 
Тогда: 
. 2 5,554 2 0,15 5,854 .К ПДЛ ПДЛ ПРB B B м        
Высота расположения ПДЛ относительно горизонтальной оси кор-
пуса парогенератора определяется с учетом следующих обстоятельств: 
- верхний ряд труб поверхности теплообмена располагается обычно 
на 
0 0,15 0,35h м   выше горизонтальной оси ПГ; 
- средний весовой уровень воды при заполнении ПГ устанавливают  
на 35,025,01 h м выше уровня верхнего ряда труб; 
- погруженный дырчатый лист в корпусе ПГ располагается на 
0,05 0,1мВh   ниже весового уровня. 
Примем  0 10,15 ; 0,25 ; 0,05 .Вh м h м h м    
Тогда искомая высота расположения ПДЛ относительно горизон-
тальной оси корпуса ПГ может быть найдена из соотношения: 
0 1 0,15 0,2 0,05 0,45 .ПДЛ Вh h h h м        
Используя очевидные геометрические соотношения можно опреде-
лить внутненний диаметр корпуса парогенератора, м: 
       
2 2 2 2
. .4 4 0,45 5,85 5,919 .Б ВН ПДЛ К ПДЛD h B м      
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2.3.2 Расчет на 3 ПГ 
Основные исходные данные к расчету: 
- 5797,1 / ;G кг с  
- 552,9 /D кг с . 
Методика расчета не отличается от пункта 2.3.1, полученные резуль-
таты расчета сведем в таблицу В.1. 
Можно сделать вывод о том, что проектировать схему на 2 петли не 
целесообразно так, как с уменьшением количества петель, возрастают раз-
меры оборудования одной петли, что может негативно сказаться на компо-
новке реакторного отделения. Так же важным дополнительным условием 
выступает при этом требование надёжного и безопасного охлаждения реак-
тора при возможном выходе из строя отдельного оборудования. Примем 
техническое решение: дальнейший расчет будем вести на 3 петли. 
2.4 Построение тепловой диаграммы 
Рассчитаем мощность ПГ, используя данные по рабочему телу, 
МВт: 
   '' (552,9 552,9·0,003) (1267 945) 178,6 ;Э пр пвQ D D h h МВт        
552,9 1505,3 832,3 .ИQ D r МВт      
Из уравнения теплового баланса испарительной части ПГ: 
 '1 1 ;И И ПГQ G h h D r       
'
1 1
552,9 1505,3
1513 1367 / .
5797,1 0,98
И
ПГ
D r
h h кДж кг
G 
 
    
 
 
Данной энтальпии соответствует температура 𝑡1и = 305,4℃. 
Температура воды на входе экономайзерного участка ( Цt ) может 
быть определена при решении уравнения баланса теплоты при смешении 
двух потоков (питательная вода и вода контура естественной циркуляции): 
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( ) '',Ц Ц ПВ ПВ ЦD h D h D D h       
где Ц ЦD D k   расход воды в опускном участке контура естественной 
циркуляции, кг/с;  
Цh  энтальпия соответствующая температуре Цt , кДж/кг.  
(k 1) ''.Ц Ц ПВ Цk h h h      
Для рассчитываемого ПГ кратность циркуляции ( Цk ) рекомендуется 
выбирать в диапазоне от 4 до 8-10. Приняв 6Цk   и рассчитав энтальпию 
1213 / ,Цh кДж кг  найдем 2( , ) 275,5 .Ц Цt Р h С    
Зная 1Иt  и 2St , определим минимальный температурный напор на 
выходе из испарителя: 
min 0
1 2 305,4 285,8 19,6 .И И St t t С       
Оптимальное значение minИt  для парогенератора данного типа нахо- 
дится в пределах  1025 0С. 
Используя полученные данные построим t-Q диаграмму для рассчи-
тываемого парогенератора в масштабе с подписями характерных темпера-
тур. 
 
Рисунок 8 - T-Q диаграмма 
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2.5 Тепловой расчёт 
Расчет позволяет найти коэффициент теплоотдачи, плотность тепло-
вого потока, коэффициент теплопередачи и площадь теплопередающей по-
верхности модулей парогенератора (экономайзера и испарителя). Также 
определяется площадь теплопередающей поверхности всего ПГ и длина его 
труб. 
Согласно рекомендациям [15, п.12.1] выбираем следующие марки 
стали: 
- для труб теплопередающей поверхности – 12Х18Н10Т; 
- для коллектора теплоносителя – 10ГН2МФА, плакированная со 
стороны, омываемой теплоносителем, сталью 12Х18Н10Т; 
-для элементов корпуса – 10ГН2МФА. 
2.5.1 Расчет толщины стенок труб теплопередающей поверхно-
сти 
Расчет производится с учетом всех рекомендаций и по формулам из 
[15, п.14.2]. 
Толщины стенки труб теплопередающей поверхности, мм: 
 
1
1
.
2
p Н
р
p
P d
C
P

 

 
  
 
Расчетное давление теплоносителя: 
2
1 10,9 1,25 0,9 1,25 16,2 18,2 1,855 кгс/мм .РP P МПа         
Расчетную температуру стенки труб во входном сечении в первом 
приближении можно рассчитать по формуле: 
    0.Р 1 2' 0,5 ' 0,5 329,7 285,8 307,8 .СТ St t t C        
При 0.' 307,8СТ Рt C  для стали 12Х18Н10Т из [15, с.340, П.11] возь-
мем номинальное допускаемое напряжение   215,03 / .H кгс мм   Так как 
трубки поверхности теплообмена бесшовные, то коэффициент прочности 
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1,  14 мм.Нd    
Тогда:  
1,855 14
0,814.
2 1 15,03 1,855
р C

  
  
 
C - прибавка к расчетной толщине стенки, связанная с минусовым 
технологическим допуском, утонением труб при изгибах и в результате кор-
розии:   
1 2 3 4C C C C C    , 
где 1C  - прибавка к толщине на минусовой допуск. 
 1 0,11 0,11 0,814 0,09рС С мм      , 
где 
2С  - прибавка к расчетной толщине на утонение стенки за счет коррози- 
онных процессов с учетом срока службы ПГ. Для аустенитных сталей эта 
поправка равна 0; 
3С  - необходимое утолщение стенки по технологическим, монтажным и 
другим соображениям проектирующих и изготовляющих предприятий, мм. 
Для труб поверхности нагрева 3 0С  ; 
4С  - уменьшение толщины стенки в местах гибов труб, мм. Принимается 
равным наибольшему из двух значений, получаемых по формулам: 
 
 




















Н
Р
Н
Р
Р
d
a
d
a
C



100
5.1
2
100
5.1
4
; 
  

























14
12
100
1214
Н
Г
Н
Г
Р
d
R
d
R
bC 
, 
где  1,9 3,5Г НR d   - радиус гиба трубы по нейтральной линия, мм; а - оваль-
ность трубы на гнутом участке, %; b - относительное уменьшение толщины 
стенки в растянутой части гнутого участка, %. Обычно принимают 
 5 15 %a   ,  10 30 %b    [15]. р  в формулы для определения 4С  подстав-
ляется ориентировочно.  
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Примем 2,5 2,5 14 35г нR d мм     ; 12%; 20%.a b   
А) 
4
12 1,51,5 2 1,5 2
100 100 14 1,5 0,706.
12 1,5
1,51,5
100 14100
р
н
р
р
н
а
d
С
а
d



       
      
   
    
 
Б) 
 
 4
2 / 1 20 2 (35 /14) 1
1 2 (1 ) 1,5 1 2 (1 ) 0,191.
100 4 / 1 100 4 (35 /14) 1
г н
р
г н
R db
С
R d

    
                  
 Таким образом, общая прибавка к Р  определится из соотношения: 
1 2 3 4 0,09 0 0 0,191 0,281 ;
0,814 0,281 1,095 .р
С С С С С мм
мм
        
  
 
Из стандартного ряда принимаем значение толщины трубки поверх-
ности теплообмена 1,5 .р мм   
Внутренний диаметр труб: 
2 14 2 1,5 11 .В Нd d мм        
Площадь живого сечения трубы: 
2 2
5 20,011 9,5 10 .
4 4
В
ТР
d
f м
        
2.5.2 Число труб теплопередающей поверхности 
Согласно рекомендациям [15, п.11.5] диапазон изменения скорости 
ТН в трубках теплопередающей поверхности 35 м/с. Принимаем скорость 
теплоносителя на входе в трубки 1 5 / .ВХ м с   
Удельный объем теплоносителя на входе в испарительный участок: 
' ' 3
1 1 1f(t , ) 0,001527 / .v P м кг   
Из уравнения неразрывности определим число труб теплопередаю-
щей поверхности: 
1
'
1
.
ВХ тр трf n
G
v

  
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Тогда число трубок: 
'
1
5
1
5797,1 0,001527
' 18640.
5 9,5 10ВХ тр
Gv
n
f 

  
 
 
2.5.3 Расчет площади теплопередающей поверхности испари-
тельного участка ПГ 
Исходные данные: 
' ' ''
1 1 1
' ''
2 2 2
832,3 ; 329,7 ; 305,4 ;
285,8 .
И И И
И И S
Q МВт t t С t С
t t t С
     
   
 
Площадь теплопередающей поверхности рассчитывается по фор-
муле: 
,ИИ
И И
Q
S
k t


 
где Иt  средний температурный напор на испарительном участке; 
Иk  средний коэффициент теплоотдачи на испарительном участке. 
01 2 1 2
1 2
1 2
( ) ( ) (329,7 285,8) (305,4 285,8)
30,1 .
(329,7 285,8)( )
(305,4 285,8)( )
И И И И
И
И И
И И
t t t t
t С
t t
lnln
t t
        
   
     
        
 
Так как отношение 
14
2,
11
н
в
d
d
  то коэффициент теплоотдачи (k) рас-
считывается по формуле: 
1
1 2
1 1
2ст ок
ст
k R

  

 
     
 
. 
Так как материал трубок поверхности нагрева аустенитная нержаве-
ющая сталь марки 12Х18Н10Т, то термическое сопротивление окислов 
5 22 10  /окR м К Вт
    [15, п.8.1, с.144]. 
Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке: 
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0.8 0.43
1 0,021 Re Pr t lC C
d

       , 
где поправочные коэффициенты Ct и Cl в расчёте можно принять равными 
единице. 
Для точности расчета теплоотдачу на испарителе будем считать для 
входного и выходного участков (по ТН), т.е. считаем коэффициент теплопе-
редачи во входном сечении испарителя ( ВХk ) и в выходном ( ВЫХk ). 
Коэффициенты ВХk  и ВЫХk  должны различаться не более чем на 
25%, иначе будет необходимо разбивать испарительный участок ПГ попо-
лам и считать коэффициенты теплопередачи для трех сечений вход, выход 
и середина. Теплоноситель движется внутри трубок, поэтому гидравличе-
ский диаметр равен внутреннему диаметру трубки поверхности нагрева           
( Г Вd d ). 
Рассчитаем скорости теплоносителя на входе и на выходе трубки: 
1 5
1
1 5
1
5797,1
4,9 / ;
655 18640 9,5 10
5797,1
4,5 / ,
716,5 18640 9,5 10
ВХ
ВХ тр тр
ВЫХ
ВЫХ тр тр
G
м с
n f
G
м с
n f






  
    
  
    
 
где 31 1 1(P ; t' ) 655 ВХ f кг м    плотность ТН на входе в трубки испари-
теля; 
3
1 1 1(P ; t" ) 716,5 ВЫХ Иf кг м    плотность ТН на выходе из трубок испа-
рителя. 
Определим число Рейнольдса для входного и выходного участков: 
3
51
7
1
3
51
7
1
4,9 11 10
Re 4,6 10 ;
1,169 10
4,5 11 10
Re 4,09 10 ,
1,209 10
вх Г
ВХ
ВХ
вых Г
ВЫХ
ВЫХ
d
v
d
v






  
   

  
   

 
где 7 21 1 1(P ; t' ) 1,169 10  м сВХv f
   кинематическая вязкость на входном 
участке; 
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7 2
1 1 1(P ; t" ) 1,209 10  ВЫХ Иv f м с
    кинематическая вязкость на выход-
ном участке. 
Коэффициенты теплопроводности теплоносителя и критерии 
Прандтля: 
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
( , ) 0,497 ; ( , ) 0,551 ;
Pr ( , ) 1,024; Pr ( , ) 0,876.
ВХ И ВЫХ И
ВХ И ВЫХ И
Вт Вт
Р t Р t
м к м к
Р t Р t
   
 
  
 
Найдем 1 1 :ВХ ВЫХи   
 
 
0.8
5 0.43 2
1 3
0.8
5 0.43 2
1 3
0,497
0,021 4,6 10 1,024 1 1 32500,  / ;
11 10
0,551
0,021 4,09 10 0,876 1 1 30660 / .
11 10
ВХ
ВЫХ
Вт м к
Вт м к




        

        

 
Теплоотдача от стенки к рабочему телу в испарителе ПГ происходит 
в условиях кипения в большом объеме. Поэтому согласно рекомендациям 
[15, п.6.3, с.113] выбираем следующую формулу для расчета коэффициента 
теплоотдачи рабочего тела ( 2ВХ ). 
Определим 2ВХ  по формуле ЦКТИ: 
0,14 2 2 0,7
2 2 24,32 (P 1,28 10 P ) ,ВХ q
       
где q – плотность теплового потока, Вт/м2; 
2P давление рабочего тела, МПа.  
Это уравнение решают методом последовательных итераций: ориен-
тировочно задаются значением q q , рассчитывают значение 2 2, k  , за-
тем определяют q k t    . Если выполняется условие 0,95 1,05
q
q

 

, то 
расчет заканчивается. Если условие не выполняется, то расчет продолжа-
ется и в качестве нового значения q  принимается q . Для первой итерации 
величина qможет быть принята равной: 
 
1
1
1
' 0,7 0,8 2 ,ст ок
ст
q t R

 

 
      
 
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где СТ  коэффициент теплопроводности, определяется по температуре 
стенки, /Вт м К ; 
t температурный напор в соответствующем сечении испарителя, 0С. 
Температуры стенки во входном и выходном сечении испаритель-
ного участка можно принять равными:  
   
   
1
1
0,3 285,8 0,3 329,7 285,8 298,9 ;
0,3 285,8 0,3 305,4 285,8 291,7 .
ВХ о
СТ s И s
ВЫХ о
СТ s И s
t t t t С
t t t t С
        
        
 
Коэффициенты теплопроводности стенки во входном и выходном 
сечении испарительного участка: 
17,19 / ; 17,18 / .ВХ ВЫХСТ СТВт м К Вт м К      
Температурный напор на входе и выходе испарительного участка: 
0
1
0
1
329,7 285,8 43,9 ;
305,4 285,8 19,6 .
ВХ S
ВЫХ И S
t t t С
t t t С
     
     
 
Коэффициент теплопередачи на входном участке испарителя: 
1
3
5 21 1,5 10' 0,75 43,9 2 2 10 208 / .
32500 17,19
q кВт м


         
 
 
Тогда: 
 
0,7
0,14 2 2 3 2
2
1
3
5 2
2
' 4,32 (7 1,28 10 7 ) 208 10 44260 / ;
1 1,5 10 1
' 2 2 10 5536 / ;
32500 17,19 44260
208
" ' 5536 43,9 243 / , 0,856
" 243
ВХ
ВХ
ВХ
Вт м к
k Вт м к
q
q k t кВт м так как
q
 



        
 
        
 

       
  
 Произведем вторую итерацию, примем 2' " 243 /q q кВт м  : 
 
0,7
0,14 2 2 3 2
2
1
3
5 2
2
' 4,32 (7 1,28 10 7 ) 243 10 49350 / ;
1 1,5 10 1
' 2 2 10 5609 / ;
32500 17,19 49350
" ' 5609 43,9 246,2 / , 0,957
"
ВХ
ВХ
ВХ
Вт м к
k Вт м к
q
q k t кВт м так как
q
 



        
 
        
 

      
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Заканчиваем расчет и принимаем 25609 / .ВХk Вт м К   
Аналогично определим для выходного участка: 
1
3
5 21 1,5 10' 0,75 19,6 2 2 10 91,9 / .
30660 17,18
q кВт м


         
 
 
Тогда: 
 
0,7
0,14 2 2 3 2
2
1
3
5 2
2
' 4,32 (7 1,28 10 7 ) 91,9 10 24990 / ;
1 1,5 10 1
' 2 2 10 5003 / ;
30660 17,19 24990
" ' 5003 19,6 98,06 / ,
91,9
0,93
" 98,06
ВЫХ
ВЫХ
ВЫХ
Вт м к
k Вт м к
q k t кВт м
q
так как
q
 



        
 
        
 
    

  
 
Произведем вторую итерацию, примем 2' " 98,06 /q q кВт м  : 
 
0,7
0,14 2 2 3 2
2
1
3
5 2
2
' 4,32 (7 1,28 10 7 ) 98,06 10 26150 / ;
1 1,5 10 1
' 2 2 10 5048 / ;
30660 17,19 26150
98,06
" ' 5048 19,6 98,9 / , 0,99
" 98,9
ВЫХ
ВЫХ
ВЫХ
Вт м к
k Вт м к
q
q k t кВт м так как
q
 



        
 
        
 

       
 Заканчиваем расчет и принимаем 25048 / .ВЫХk Вт м К   Коэффици-
енты ВХk  и ВЫХk  должны различаться не более чем на 25%, т.е.: 
5609 5048
100% 100% 10 %.
5609
ВХ ВЫХ
ВХ
k k
k
 
     
Определим средний коэффициент теплопередачи: 
25609 5048 5329 / .
2 2
ВХ ВЫХ
И
k k
k Вт м К
 
     
Определим площадь теплопередающей поверхности испарительного 
участка: 
6
2832,3 10 5189 .
5329 30,1
И
И
И И
Q
S м
k t

  

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2.5.4 Расчет площади теплопередающей поверхности экономай-
зерного участка ПГ 
Исходные данные: 
' '' '' ''
1 1 1 1
2
2
178,6 ;  t t 305,4 ;  t t 299,7 ;  
         ' 275,5 (при 6);
                      " 285,8 .
э Э И Э
Э Ц Ц
Э S
Q МВт С С
t t С k
t t С
      
   
  
 
На экономайзерный участок ПГ поступает вода, недогретая до кипе-
ния. Так как на всем участке температура теплоносителя  
0
1 270
l
Э St t C  , а 
недогрев до St  рабочего тела относительно невелик, то теплоотдача от 
стенки труб к рабочему телу возможна в условиях омывания некипящей во-
дой, если температура наружной поверхности стенки труб СТ St t  и в 
условиях поверхностного кипения  недогретой до St воды, если .СТ St t  
Теплоотдача на экономайзерном участке считается для средних температур 
теплоносителя и рабочего тела. 
Определим средние температуры ТН и РТ: 
' ''
01 1
1
305,4 299,7
302,6 ;
2 2
Э Э
Э
t t
t С
 
    
'' '
02 2
2
01 2
285,8 275,5
280,7 ;
2 2
302,6 280,7
291,7 ;
2 2
         291,7 270 . .
Э Э
Э
Э Э
СТ
СТ S
t t
t С
t t
t С
т е t t
 
  
 
  
  
 
Теплоотдача от стенки труб к рабочему телу происходит в условиях 
поверхностного кипения недогретой до температуры насыщения воды. 
Коэффициент теплоотдачи ТН считается для режима теплоотдачи 
при поверхностном кипении недогретой до температуры воды в межтруб-
ном пространстве ПГ. Алгоритм его расчета такой же, как и на испаритель-
ном участке.  
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Площадь теплопередающей поверхности рассчитывается по фор-
муле [13, стр.246]: 
,ЭЭ
Э Э
Q
S
k t


 
где Эt  средний температурный напор на экономайзерном участке ПГ; 
Эk средний коэффициент теплопередачи на экономайзерном участке ПГ. 
Средний температурный напор: 
01 2 1 2
1 2
1 2
( ) ( ) (305,4 285,8) (299,7 275,5)
21,9 .
305,4 285,8( )
299,7 275,52( )
Э Э Э Э
Э
Э Э
Э Э
t t t t
t С
t t
lnLn
t t
        
   
    
       
 
Так как отношение 1,27 2,н
в
d
d
  то коэффициент теплоотдачи (k) 
рассчитывается по формуле: 
1
1 2
1 1
2 .СТЭ ОК
СТ
k R

  

 
     
 
 
Так как материал трубок поверхности нагрева аустенитная нержаве-
ющая сталь марки 12Х18Н10Т, то термическое сопротивление окислов при-
мем 5 22 10  /ОКR м К Вт
    [15, п.8.1, с.144]. 
Коэффициент теплоотдачи от ТН к стенке: 
0.8 0.43
1 0,021 Re Pr t lC C
d

       , 
где поправочные коэффициенты Ct и Cl в расчёте можно принять равными 
единице. 
Теплоноситель движется внутри трубок, поэтому гидравлический 
диаметр равен внутреннему диаметру трубки поверхности нагрева 
( ).Г Вd d  
Определим среднюю скорость ТН: 
1 5
1
5797,1
4,5 / ,
722,5 18640 9,5 10
Э
Э тр тр
G
м с
n f

 
  
   
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где 31 1 1(P ; ) 722,5Э Эf t кг м    средняя плотность ТН на экономайзерном 
участке ПГ. 
Теплофизические свойства ТН для средней температуры 
0
1 302,6 :Эt С  
- 1 0,556 /Вт м К    коэффициент теплопроводности; 
- 7 21 1,215 10 /м с
   кинематическая вязкость; 
- 1Pr 0,8673   число Прандтля. 
Определим число Рейнольдса: 
3
51
1 7
1
4,5 11 10
Re 4,07 10 .
1,215 10
Э Г
Э
d
v
 

  
   

 
Найдем 1 :Э  
 
0,8
5 0,43 2
1 3
0,556
0,021 4,07 10 0,8331 1 1 30160 / .
11 10
Э Вт м к         
 
Теплоотдача от стенки к рабочему телу на экономайзерном участке 
ПГ происходит в условиях кипения в большом объеме. Поэтому согласно 
рекомендациям [15, п.1.8.2, с.349] выбираем следующую формулу для рас-
чета коэффициента теплоотдачи рабочего тела ( 2Э ). 
Определим 2Э  по формуле ЦКТИ: 
0,14 2 2 0,7
2 2 24,32 (P 1,28 10 P ) ,ВХ q
       
где q – плотность теплового потока, Вт/м2; 
2P давление рабочего тела, МПа.  
Это уравнение решают методом последовательных итераций. Ориен-
тировочно задаются значением q q , рассчитывают значение 2 2, k  , за-
тем определяют q k t    . Если выполняется условие 0,95 1,05
q
q

 

, то 
расчет заканчивается. Если условие не выполняется, то расчет продолжа-
ется и в качестве нового значения qпринимается q . Для первой итерации 
величина qможет быть принята равной: 
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 
1
1
1
' 0,7 0,8 2 ,СТЭ ОК
Э СТ
q t R

 

 
      
 
 
где СТ  коэффициент теплопроводности, определяется по температуре 
стенки, /Вт м К . 
Коэффициент теплопроводности стенки для средней температуры 
0
1 302,6 :Эt С  
19,05 / .СТ Вт м К    
Коэффициент теплопередачи в первой итерации: 
1
3
5 21 1,5 10' 0,75 21,9 2 2 10 108,1 / .
30160 19,05
q кВт м


         
 
 
Тогда: 
 
0,7
0,14 2 2 3 2
2
1
3
5 2
2
' 4,32 (7 1,28 10 7 ) 108,1 10 27990 / ;
1 1,5 10 1
' 2 2 10 5330 / ;
30160 19,05 27990
" ' 5330 21,9 116,7 / , 0,93
"
Э
Вт м к
k Вт м к
q
q k t кВт м так как
q
 



        
 
        
 

      
 
Произведем вторую итерацию, примем 2' " 116,7 /q q кВт м  : 
 
0.7
0,14 2 2 3 2
2' 4,32 (7 1,28 10 7 ) 116,7 10 29530 / ;Вт м к
          
1
3
5 2
2
1 1,5 10 1
' 2 2 10 5383 / ;
30160 19,05 29530
" ' 5383 21,9 117,9 / , 0,99
"
Э
k Вт м к
q
q k t кВт м так как
q


         
 

      
 
Заканчиваем расчет и принимаем 25383 / .Эk Вт м К   
Определим площадь теплопередающей поверхности экономайзерного 
участка: 
6
2178,6 10 1515 .
5383 21,9
Э
Э
Э Э
Q
S м
k t

  

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2.5.5 Расчет площади теплопередающей поверхности ПГ и длины 
трубок 
Так как в процессе эксплуатации ПГ возможно образование отложе-
ний, образование течей в отдельных трубках и их заглушка, то фактическая 
площадь теплопередающей поверхности рассчитывается с некоторым запа-
сом, который учитывается коэффициентом запаса. Значение коэффициента 
запаса принимается из интервала 1,11,25. Примем коэффициент запаса по 
теплопередающей поверхности 1,15Зk  . 
Расчетная площадь теплопередающей поверхности: 
25189 1515 6704 .Р И ЭS S S м      
Площадь теплопередающей поверхности ПГ: 
26704 1,15 7709,6 .Р ЗS S k м      
Длина труб теплопередающей поверхности ПГ: 
3
3
7709,6
196,3 10 .
12,5 10СР
S
L м
d  
   
  
 
Длина одной трубы: 
3196,3 10
10,5 .
18640ТР
L
l м
n

    
2.6 конструкторский расчет и расчет на прочность отдельных  
узлов 
2.6.1 Выбор материала и диаметра труб теплопередающей           
поверхности и коллектора ТН, материала корпуса 
Согласно прототипу принимаем следующие марки стали: - для труб  
теплопередающей поверхности – 08Х18Н10Т; для коллектора и элементов 
корпуса – 08ГН2МФА.  
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Для надёжной обварки концов труб внутренняя поверхность коллек-
тора плакирована антикоррозионной аустенитной наплавкой (1-й слой - 
ЗИО-8; 2-й слой - ЭА898/31Б). 
Основные исходные данные к расчету: 
- 5797,1 / ;G кг с  
- 552,9 /D кг с   массовый расход рабочего тела в ПГ; 
- 10,5l м  - длина одной трубы. 
Методика конструкторского расчета не отличается от пункта 2.3, по-
этому сведем результаты уточненного конструкторского расчета в таблицу 
В.2. 
Проверим найденное значение внутреннего диаметра ПГ с точки зре-
ния эффективности осадительной сепарации. Определим приведенную ско-
рость пара при проходе через зеркало испарения: 
/ /
0 //
2
,
ЗИ
D
W
F


 
где ЗИF  - площадь зеркала испарения, м
2. Для парогенераторов с погружен-
ным дырчатым листом: 24,459 10,5 46,8ЗИ ПДЛ ПДЛ ПДЛF F B L м      ; 
/ / 3
2 36,5 /кг м  -плотность насыщенного пара при давлении рабочего 
тела. 
Тогда: 
//
0 //
2
552,9
0,3 / .
36,5·46,8ЗИ
D
w м с
F
  

 
Определим действительный (с учетом вспухания) уровень воды над 
ПДЛ, м: 
,
1
В
Д
Б
h
h



 
где Вh – весовой уровень воды над ПДЛ, м; 
Б -истинное объемное паросодержание при барботаже пара через слой воды 
на ПДЛ. 
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Б рассчитывается по формуле: 
''
0
''
0 2
0,3
0,443,
(0,65 0,039 ) 0,3 (0,65 0,039 5,5)
Б
w
w p
   
    
 
где 2 7Р МПа - давление пара. 
Тогда: 
0,05
0,09 .
1 1 0,443
В
Д
Б
h
h м

  
 
 
Определим высоту парового объема, м: 
.ВН 4,843( ) (0,45 0,09) 1,88 м.
2 2
Б
ПО ПДЛ Д
D
h h h        
Минимально допустимая высота парового объема должна соответ-
ствовать следующему условию 0,4 ,ПОh м а так, как 1,88 0,4 м   значение 
.Б ВНD определено верно. 
2.6.2 Определение конфигурации поперечного сечения пучка 
теплообменных трубок 
Число рядов трубок по высоте коллектора при условии одинакового 
количества трубок в ряду, шт.: 
1
,ТРР
ТР
N
N
N
  
где ТРN -общее число трубок, шт. 
18640
145 .
129
РN шт 
 
Определим высоту перфорированной части коллектора при условии 
одинакового количества трубок в рядах, м: 
/
1 ,К Р ПH N S   
где 
1ПS - продольный шаг расположения трубок в пучке (шаг между рядами 
трубок), м. Первоначально принимается равным 1 1 0,023 .П СS S м   
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/ 145 0,023 2,34 .КH м    
Фактическая высота перфорированной части коллектора при усло-
вии неодинакового количества трубок в ряду, м: 
0 ,К ОГБH R h   
где .
2
Б ВН
ОГБ ДН
D
R h  - радиус огибающей поверхности трубного пучка, м; 
.
2
Б ВНD  внутренний радиус корпуса ПГ; 
80 120ДНh    мм - расстояние нижнего ряда труб поверхности теплообмена 
от образующей корпуса ПГ. 
Примем 0,08 .ДНh м  
Тогда: 
 
 
Значение высоты КH  должно быть не меньше ранее найденной вы-
соты коллектора 
l
КH (при одинаковом количестве трубок в рядах), т.е. 
должно выполняться условие 2,49 2,34.
l
К КH H    
Определим минимальная высоту перфорированной части коллек-
тора, используя очевидные геометрические соотношения, м: 
2 2
2 2
. 0
4,247
0,15 2,34 1,133 .
4 4
П
К МИН ОГБ
B
H h R м        
Определим площадь ТРf1  пучка, приходящуюся на 1 трубку, м
2. 
ТРf1  для коридорной упаковки рассчитывается как: 
4 2
1 1 2 0,023 0,023 5,29 10 .ТР П Пf S S м
       
Определим площадь пучка, занятую только трубками (без учета ко-
ридоров): 
4 2
1 18640 5,29 10 9,86 .П ТР ТРF N f м
       
4,843
0,08 2,34 ;
2
2,34 0,15 2,49 .
ОГБ
К
R м
H м
  
  
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С другой стороны, эту площадь можно приближенно вычислить, ис-
пользуя полученные выше геометрические характеристики корпуса ПГ, раз-
меры погруженного дырчатого листа и т.д.: 
2
/ .
0 .
2
2
3
2 2 2
2,34 4,247 2,49 1,133
4,247 0,15 1,133 2,34 3 0,3 7,36 .
2 2 2
ОГБ П К К МИН
П П К МИН ОГБ КОР
R B H H
F B h H R B
м


    
            
   
    
            
   
 
Если полученные площади 
21,99 ПF м  и 
/ 22,17ПF м  близки по вели-
чине, то можно сделать вывод о правильности первого приближения в опре-
делении размеров ПГ. 
2.7 Расчет на прочность 
2.7.1 Корпус парогенератора 
Корпус ПГ состоит из трех цилиндрических обечаек (две боковые и 
одна центральная) и двух эллиптических днищ. Материал корпуса – сталь 
марки 10ГН2МФА. 
Расчетное давление рабочего тела: 
2 20,9 1,25 0,9 1,25 7 7,88 .РP P МПа        
Переведем расчетное давление РТ в другие единицы измерения: 
2
2 7,88 0,102 0,804 / .РP кгс мм    
Расчётная температура пара 02( ) 285,8 .S Рt P С  При этой темпера-
туре для стали 10ГН2МФА   219,3 / .Н кгс мм   
Внутренний диаметр корпуса . 4,843 .Б ВНD м  
2.7.2 Толщина стенок боковых обечаек 
Считаем, что имеющиеся в боковых обечайках отверстия укреплены 
патрубками, штуцерами или накладками. Поэтому коэффициент прочности  
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для этих элементов корпуса 1  и С=0: 
 
2
2
0,804 4843
0 103,02 .
2 2 1 19,3 0,804
К
БО Р ВН
Р
Н Р
P d
C мм
P

 
 
    
     
 
Округлим до большего целого числа и примем толщину стенки бо-
ковой обечайки корпуса ПГ равной 105 .БОР мм   
2.7.3 Толщина стенки эллиптических днищ 
Считаем, что имеющиеся в двух эллиптических днищах отверстия 
укреплены патрубками, штуцерами или накладками. Поэтому коэффициент 
прочности для этих элементов корпуса 1  и С = 0: 
 
2 ,
4 2
К К
ЭД Р ВН ВН
Р
Н d
Р d d
С
H

 

  
 
 
где 30,25 0,25 4,843 10 1211Кd ВНH d мм       высота эллиптического 
днища. 
Тогда: 
0,804 4843 4843
99,85 .
4 1 19,3 2 1211
ЭД
Р мм

  
  
 
Округлим до большего целого числа и примем толщину стенок эл-
липтических днищ корпуса ПГ 100 .ЭДР мм   
2.7.4 Толщина крышек люков-лазов и крышки коллектора ТН 
Толщина крышек, люков-лазов и крышки коллектора теплоносителя 
может быть рассчитана по формуле: 
 0
,Рр
Н
К Р
d
К


    
где для крышек К = 0,6; К0=1-0,43·(d0/d) - для крышек с отверстием при d0/d 
≤ 0,35; диаметр отверстий под болты  0 20 .d мм  
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Определим толщину крышки люков-лазов. Средний диаметр окруж-
ности люков-лазов 800 .d мм  
Тогда: 
 
0
2
0
20
1 0,43 0,989;
800
0,6 0,804
800 99,06 .
0,989 19,3
ЛЛ Р
Р
Н
К
К Р
d мм
К


   
      
 
Округлим до большего целого числа и получим толщину крышки 
люков-лазов 100 .ЛЛР мм   
Определим толщину крышки коллекторов. 
Диаметр отверстий под болты: 0 20 .d мм  
Средний диаметр окружности коллекторов: 937 .d мм  
Расчетное давление теплоносителя: 21 1,855 / .РP кгс мм  
Расчётная температура ТН 1 329,7 .t C   При этой температуре для 
стали 10ГН2МФА [𝜎н]  =  19,3 кгс/мм
2. 
Тогда: 
 
0
. 1
0
20
1 0,43 0,991;
937
0,6 1,855
937 174,8 .
0,991 19,3
КР КОЛ Р
Р
Н
К
К Р
d мм
К


   
      
 
Округлим: . 175 мм.КР КОЛР   
2.7.5 Система подачи питательной воды 
Система подачи питательной воды состоит из тороидального коллек-
тора, приваренных к нему двух раздающих труб и приваренных к ним отво-
дящих трубок. Задавшись скоростью в коллекторе питательной воды и раз-
дающих трубах (выбирается в диапазоне 5–6 м/с), определим их диаметры 
проходного сечения: 
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4
,КОЛ ПВ ПВВН
ПВ ТР
D
d
W n


 

 
 
где 554,6 кг/сПВD   расход питательной воды; 
3 3
2( , ) 1,184 10  м /ПВ ПВv Р t кг
   удельный объем питательной воды; 
ТРn количество трубок, шт; 
ПВW  скорость питательной воды, м/с. 
Скорость воды в коллекторе и раздающих трубах примем 
5 / .ПВW м c  
Внутренний диаметр коллектора питательной воды: 
34 554,6 1,184 10
409 .
5 1
КОЛ
ВНd мм

  
 
 
 
Из стандартного ряда выбираем трубу 426 7 .мм   
Внутренний диаметр раздающих труб: 
34 554,6 1,184 10
289 .
5 2
РАЗ
ВНd мм

  
 
 
 
Из стандартного ряда выбираем трубу 325 5 .мм   
Задавшись скоростью в отводящих трубках и их диаметром рассчи-
таем их количество: 
. . 2
.
4
.
( )
ПВ ПВ
ОТВ ТР ОТВ ТР
ОТВ ТР ВН
D
n
W d


 

 
 
Скорость в отводящих трубках: 
. (1,3 1,8) 1,3 5 6,5 / .ОТВ ТР ПВW W м с       
Отводящие трубки диаметром .140 3 134 .ОТВ ТРВНмм d мм    
Количество отводящих трубок: 
3
. 3 2
4 554,6 1,184 10
7,2 8 .
6,5 (134 10 )
ОТВ ТРn шт



  
  
  
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2.8 Гидравлический расчет. Гидравлическое сопротивление при 
движении ТН 
Потери давления от трения по длине вычисляются по формуле [13, 
с.122]: 
2
.
2
К
ТР Т
К
L
p
d
 


     
Потери давления от местных сопротивлений вычисляются по фор-
муле: 
2
,
2
М Мp
 


    
где ξТ и ξм – коэффициент сопротивления на трение и коэффициент местного 
сопротивления, соответственно; ρ – плотность теплоносителя, кг/м3; ω – 
скорость теплоносителя, м/с; dк – диаметр канала, м; Lк – длина канала, м. 
Поток однофазный поэтому все параметры теплоносителя берем как 
средние на участке. Теплофизические и геометрические характеристики, 
для расчета гидравлических потерь первого контура: 
- 31 655 /ВХ кг м  плотность ТН на входе участка; 
- 31 728,5 /ВЫХ кг м    плотность ТН на выходе участка; 
-
31 1
1
655 728,5
691,8 /
2 2
ВХ ВЫХ кг м
 

 
    средняя плотность 
ТН на всем участке; 
- 7 21 1,169 10 /ВХ м с
    кинематическая вязкость ТН на входе 
участка; 
- 7 21 1,22 10 /ВЫХ м с
    кинематическая вязкость ТН на выходе 
участка; 
- 
7
7 21 1
1
(1,169 1,22) 10
1,168 10 /
2 2
ВХ ВЫХ м с
 


       средняя ки-
нематическая вязкость ТН на всем участке; 
- 5 /ВХw м с  скорость ТН на входе участка; 
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- 4,5 /ВЫХw м с   скорость ТН на выходе участка; 
- 
1
5 4,5
4,75 /
2 2
ВХ ВЫХw ww м с
 
    средняя скорость ТН на всем 
участке; 
- 12 /кw м с   скорость ТН в коллекторах; 
- 311 10Кd м
  внутренний диаметр трубок; 
- 0,937КВНd м внутренний диаметр коллекторов; 
10,5КL м  длина канала. 
Коэффициент трения зависит от относительной шероховатости 
/ .Ш Кr  
Для режима течения с 1Re Re 120 /ПЕР К Шd     коэффициент трения 
будет: 
 
2
1,74 2 ( / ) .Т К Шlg r 

    
Относительная шероховатость для нержавеющей стали 0,05Ш мм 
[13, с.123]. 
Определим режим течения в трубках: 
3
51
1 7
1
3
4
3
3,83 11 10
Re 4,473 10 ;
1,168 10
11 10
Re 120 120 2,64 10 .
0,05 10
K
К
ПЕР
Ш
w d
d






  
   


     

 
Так как 1Re Re ,ПЕР  то: 
2
3
3
5,5 10
1,74 2 0,019.
0,05 10
ТР
Т lg



  
    
  
 
Тогда потери давления в трубках: 
2 2
1 1 10,5 691,8 4,750,019 141,5 .
2 0,011 2
ТР ТР К
ТР Т
К
L w
p кПа
d


 
         
Потери давления на входе в трубки ( 0,5ВХМ  ): 
2 2
1 655 50,5 4094 .
2 2
ВХ ВХ ВХ
М М
w
p Па


 
       
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Потери давления при повороте в U – образных трубках ( 0,5ПОВМ  ): 
2 2
1 1 691,8 4,750,5 3902 .
2 2
U
М М
w
p Па


 
       
Потери давления на выходе из трубок ( 1ВЫХМ  ): 
2 2
1 728,5 4,51 7376 .
2 2
ВЫХ ВЫХ ВЫХ
М М
w
p Па


 
       
Суммарные гидравлические потери по первому контуру: 
1 141500 4094 3902 7376 156,9 кПа.ТР Мp p p          
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3 Расчет тепловой схемы 
3.1 Анализ принципиальной тепловой схемы прототипа 
В качестве прототипа задан энергоблок с реактором ВВЭР-1200 с 
турбоустановкой ОАО «Силовые Машины - ЛМЗ». Тепловая схема указан-
ной установки показана в приложение Г.  
Данная паровая турбоустановка мощностью 1200 МВт с промсепа-
рацией и двухступенчатым перегревом пара, являясь быстроходной (рабо-
чая частота вращения 3000 мин-1), предназначена для выработки электро-
энергии в конденсационном режиме. Турбина выполнена по конструктив-
ной схеме ЦВД+4ЦНД, где каждый цилиндр исполнен по двухпоточной 
конструкции. 
Тепловая схема, представленная на рисунке Г.1, имеет все характер-
ные особенности тепловых схем турбоустановок ЛМЗ для АЭС с ВВЭР 
большой мощности: 
- развитую систему регенерации (число ступеней регенерации – 7); 
- наличие одного подогревателя низкого давления смешивающего 
типа; 
- применение закачки конденсата греющего пара пароперегревателя 
СПП в тракт питательной воды перед парогенератором. 
Система регенерации включает в себя: 4ПНД1 + ПНД2 + ПНД3 + 
ПНД4 + Д + 2ПВД5 + 2ПВД6. ПНД-1,2 имеют горизонтальное исполнение, 
ПНД-3,4 – вертикальное. Подогреватели высокого давления являются вер-
тикальными и расположены на одной отметке. 
Закачка основного конденсата из конденсатора в деаэратор осу-
ществляется конденсатными насосами в два подъема. Подача питательной 
воды из деаэратора через ПВД в парогенератор осуществляется по одно-
подъемной схеме питательными насосами с электроприводами (4 рабочих и 
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1 резервный). 
Закачка конденсата греющего пара второй ступени пароперегрева-
теля СПП осуществляется в основную линию питательной воды высокотем-
пературным насосом с гидроприводом, слив конденсата греющего пара пер-
вой ступени пароперегревателя СПП – в ПВД-5. 
ПНД-1,3 и 4 выполнены поверхностного типа, ПНД-2 – смешиваю-
щего типа. ПНД-1 выполнен в 4 корпусах, включенных параллельно друг 
другу, ПНД-2,3 и 4 – в одну, а ПВД-5 и 6 в две группы. 
Дренаж ПВД-6 сливается самотеком в ПВД-5 и далее в деаэратор. 
Конденсат греющего пара ПНД-4 смешивается в сепараторе СПП, и смесь 
закачивается сливными насосами в линию основного конденсата перед де-
аэратором. 
Продувка парогенератора происходит, как и на ВВЭР-1000. Пар из 
расширителя непрерывной продувки направляется в деаэратор, а вода из 
расширителя продувки направляется в подогреватель, стоящий перед деаэа-
ратором. 
3.1.1 Обоснование схемы включения питательного насоса, тип 
привода питательного насоса 
Питательные насосы, подающие питательную воду в парогенериру-
ющую установку, должны иметь давление на напоре выше давления в паро-
генерирующей установке на величину гидравлического сопротивления пи-
тательного тракта. Распространение получили три схемы включения пита-
тельных насосов: одноподъемная, одноподъемная с бустерным насосом и 
двухподъемная.  
Привод питательных насосов осуществляется двумя способами: с по-
мощью электродвигателя или турбопривода. Экономичность приводной 
турбины возрастает с увеличением расхода пара на турбину и ее мощности. 
Главное преимущество турбопривода перед электроприводом заключается 
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в том, что турбопривод может развивать любую мощность и большую ча-
стоту, в то время как электропривод имеет ограничение по мощности и/или 
не позволяет регулировать частоту вращения (в приводах с синхронными 
двигателями). Использование турбопривода позволяет несколько увеличить 
КПД станции, за счет уменьшения мощности потребителей собственных 
нужд, также за счет отбора пара улучшаются условия работы ЦНД. Так же 
одним из серьезных преимуществ турбопривода перед электроприводом за-
ключается в том, что в аварийной ситуации при обесточивании, турбопри-
вод продолжит работать, в то время как электропривод, работающий только 
от сети, остановится.  
В то же время, в установках с турбоприводом не бывает несколько  
 параллельно работающих приводов, поэтому электроприводы имеют боль-
шую надежность и безопасность. Использование турбопривода усложнит 
схему блока за счет дополнительных паропроводов, трубопроводов пита-
тельной воды, конденсатных насосов, это приведет к большей металлоем-
кости и удорожанию энергоблока. Также необходимо будет соорудить пус-
ковую котельную на период пуска блока, что приведет к еще большим за-
тратам. Электропривод наиболее распространен благодаря своей простоте и 
быстроте включения, высокому КПД.  
Целесообразно применить электропривод питательного насоса т.к. в 
настоящее время электроприводы ничем не уступают турбоприводам, од-
нако упрощается тепловая схема, металлоемкость и расчеты. 
3.1.2тОбоснование схемы включения конденсатного насоса 
Закачка основного конденсата из конденсатора в деаэратор осу-
ществляется конденсатными насосами в три подъема. Так как необходимо 
поддерживать качество рабочего тела, ухудшающееся за счет присосов 
охлаждающей воды, поэтому в состав КУ войдет блочная очистная уста-
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новка (БОУ). Так как расчетное давление конденсата не должно быть боль-
шим, необходимо двухподъемное включение КН. В дополнение к этому, 
вторым по счету подогревателем является подогреватель смешанного типа, 
после которого также необходимо устанавливать насос. Необходимость 
БОУ так же не вызывает сомнений. 
В итоге в проекте будет применена трех подъемная схема включения 
конденсационных насосов и применение блочной обессоливающей уста-
новки. 
3.1.3тОбоснование необходимости деаэратора и схемы включе-
ния деаэрационной установки  
 
Деаэраторы используются для удаления газов, находящихся в пита-
тельной воде. На АЭС является обязательным обеспечение наименьшего 
выхода продуктов коррозии с поверхности нагрева ПВД и трубопроводов 
питательного тракта для создания запаса питательной воды. Обеспечивается 
это установкой деаэраторов повышенного давления. 
В основном используют две схемы включения деаэратора: 
- подключение в качестве отдельного регенеративного подогрева-
теля; 
- подключение перед основным поверхностным подогревателем на 
паре того же отбора (вильчатая схема включения). 
Первый способ применяется в ПТУ, предназначенной для работы в 
базовой части графика нагрузки с изменением мощности в небольших пре-
делах. Такой режим не требует значительного дросселирования пара в регу-
лирующем клапана и не оказывает заметного влияния на тепловую эконо-
мичность ПТУ. Преимущество такого подключения в том, что не требуется 
установка ПВД с подключением к тому же отбору турбины. Давление пара 
в отборе при номинальной нагрузке принимают примерно на 30% выше дав 
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ления пара в деаэраторе, что позволяет работать без переключения на одном 
и том же отборе в диапазоне нагрузок от 70 до 100%. При дальнейшем сни-
жении нагрузки предусматривается переключение деаэратора на питание 
паром из вышележащего отбора. В пусковых режимах энергоблоков деаэра-
цию питательной воды осуществляют паром из коллектора пара «собствен-
ных нужд». 
Во втором способе дросселирование пара в регулирующем клапане 
не оказывает влияния на экономичность ПТУ в связи с тем, что недогрев 
воды в деаэраторе компенсируется в ПВД, подключенном к тому же отбору 
пара. Этот способ широко используется для работы ПТУ в значительном 
диапазоне нагрузок. 
С учетом преимуществ и недостатков двух методов, а также из усло- 
вия задания, выберем самостоятельную схему включения деаэратора. 
3.2 Предварительный расчет тепловой схемы на конденсацион-
ный режим 
Наличие энергоблока прототипа позволяет ориентировочно прини- 
мать некоторые решения при разработке схемы для нового энергоблока на 
стадии проектирования принципиальной тепловой схемы. После выбора 
энергоблока прототипа некоторые решения можно принимать (например, 
число турбин, цилиндров, ПНД и т.д.), опираясь на его схему, а некоторые 
корректировать в соответствии с исходными данными задания курсового 
проектирования (параметры пара или тип ПНД). Также при разработке 
схемы можно принимать собственные решения.  
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Таблица 3 -  Исходные данные 
𝑝0, МПа 6,45 
𝑡0, °𝐶 280,3 
𝑝𝐾 , МПа 0,005 
𝑡пв, °𝐶 определить 
𝑝д, МПа 1,03 
Структура турбины ЦВД+С+ПП1-2+ЦНД 
Схема включения деаэратора самостоятельная 
Число ПВД 2 
Тип ПНД–1 П 
Тип ПНД–2 С 
𝑁э
ном, МВт 1200 
Месторасположение АЭС Якутск 
3.2.1 Определение количества ступеней в трактах высокого и 
низкого давления 
Найдем температуры основного конденсата после каждого ПНД. 
Температура основного конденсата на выходе из конденсатора: 
𝑡𝑘𝑠 = 𝑓(𝑝𝑘 = 5 кПа) = 32,8 ℃. 
Принимаем нагрев основного конденсата в охладителях конденсата 
эжектора уплотнений и основного эжектора ∆𝑡оэ = 2 ℃, ∆𝑡эу =
3 ℃ [22, с. 186]. 
Тогда температура конденсата перед последним по ходу воды опре-
деляется как: 
𝑡ок
∗ = 𝑡𝑘𝑠 + ∆𝑡оэ + ∆𝑡эу = 37,8 ℃. 
Так как схема с самостоятельным включением деаэратора, то зада-
димся подогревом в деаэраторе, определим температуру в нем. 
∆𝑡д = 15℃ [21]; 
𝑡д𝑠 = 𝑓(𝑝д = 1,03 МПа) = 181,2 ℃; 
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ℎд
′ = 768 
кДж
кг
. 
Значение давления питательной воды рпв приближенно определяется 
как давление за питательным насосом по формуле: 
pпв = 1,3 · 𝑝0 = 1,3 · 6,45 = 8,4 МПа [22, с. 198]. 
Определим повышение температуры и энтальпии в питательном 
насосе: 
∆ℎпн =
𝑣′ · (𝑝пв − 𝑝д)
𝜂пн
,  
где 𝑣′ = 0,0011 м3/кг –удельный объем воды в состоянии насыщения при 
давлении деаэратора; 
𝜂пн = 0,82 − КПД питательного насоса. 
∆ℎпн =
𝑣′ · (𝑝пв − 𝑝д) · 10
3
𝜂пн
=
0,0011 · (8,4 − 1,03)
0,82
= 10
кДж
кг
. 
Энтальпия на входе в первый по ходу воды подогреватель высокого 
давления: 
ℎпн = ℎд
′ + ∆ℎпн = 768 + 10 = 778 кДж/кг; 
𝑡пн = 𝑓(𝑝пв; ℎпн) = 182,5 ℃. 
Тогда нагрев в питательном насосе равен: ∆𝑡пн = 𝑡пн − 𝑡д𝑠 = 1,3 ℃. 
Оптимальный подогрев в ПВД 25 − 35 ℃ [21, с.247]. Примем подо-
грев ∆𝑡пвд = 23 ℃. Примем количество ПВД 𝑧пвд = 2.  
Температура питательной воды на выходе и ПВД-1 и ПВД-2 (нуме- 
рация по отбору): 
𝑡пв2 = 𝑡пн + ∆𝑡пвд = 182,5 + 23 = 205,5 ℃;  
𝑡пв1 = 𝑡пв2 + ∆𝑡пвд = 205,5 + 23 = 228,5 ℃. 
Оптимальный подогрев в подогревателях низкого давления: ∆𝑡пнд =
20 − 30 ℃ [21, с.247]. 
Примем 𝑧пнд = 4. Тогда подогрев основного конденсата в каждом 
ПНД: 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
83 ФЮРА.ХХХХХХ.001 ПЗ 
∆𝑡пнд =
(𝑡д𝑠 − ∆𝑡д) − 𝑡ок
4
=
(181,2 − 15) − 37,8
4
= 32,1 ℃. 
Значения температур на выходе из подогревателей низкого давле-
ния: 
tок7 = 𝑡ок
∗ + ∆𝑡пнд = 37,8 + 32,1 = 69,9 ℃; 
tок6 = 𝑡ок7 + ∆𝑡пнд = 69,9 + 32,1 = 102 ℃; 
tок5 = 𝑡ок6 + ∆𝑡пнд = 102 + 32,1 = 134,1 ℃; 
tок4 = 𝑡ок5 + ∆𝑡пнд = 134,1 + 32,1 = 166,2 ℃. 
Температура насыщения в ПВД с учетом недогрева Θпвд =
3 ℃ и ПНД Θпнд = 2 ℃ [22, с. 189]. 
𝑡𝑠1 = 𝑡пв1 + Θпвд = 228,5 + 3 = 231,5 ℃; 
𝑡𝑠2 = 𝑡пв2 + Θпвд = 205,5 + 3 = 208,5 ℃; 
𝑡𝑠3 = 𝑡д𝑠 = 181,2 ℃; 
𝑡𝑠4 = 𝑡ок4 + Θпнд = 166,2 + 2 = 168,2 ℃; 
𝑡𝑠5 = 𝑡ок5 + Θпнд = 134,1 + 2 = 136,1 ℃; 
𝑡𝑠6 = 𝑡ок6 = 102 ℃; 
𝑡𝑠7 = 𝑡ок7 + Θпнд = 69,9 + 2 = 71,9 ℃. 
Давление насыщения в каждом РППВ: 
𝑝𝑠1(𝑡𝑠1) = 2,87 МПа; 
𝑝𝑠2(𝑡𝑠2) = 1,85 МПа; 
𝑝𝑠3(𝑡𝑠3) = 1,03 МПа; 
𝑝𝑠4(𝑡𝑠4) = 663 кПа; 
𝑝𝑠5(𝑡𝑠5) = 323 кПа; 
𝑝𝑠6(𝑡𝑠6) = 108 кПа; 
𝑝𝑠7(𝑡𝑠7) = 33 кПа. 
Давление в каждом отборе [22, с.190]: 
𝑝1 = 1,05 · 𝑝𝑠1 = 3,01 МПа; 
𝑝2 = 1,05 · 𝑝𝑠2 = 1,94 МПа; 
 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
84 ФЮРА.ХХХХХХ.001 ПЗ 
 𝑝3 = 1,05 · 𝑝𝑠3 = 1,08 МПа; 
𝑝4 = 1,05 · 𝑝𝑠4 = 696 кПа; 
𝑝5 = 1,05 · 𝑝𝑠5 = 339 кПа; 
𝑝6 = 1,05 · 𝑝𝑠6 = 113 кПа; 
𝑝7 = 1,05 · 𝑝𝑠7 = 34,7 кПа. 
3.2.2тОпределение параметров пара и воды в элементах турбо-
установки 
Параметры пара до стопорного и регулирующего клапанов: 
𝑝0 = 6,79 МПа; 𝑡0 = 𝑓(𝑝0) + 30 = 313,8 °С; ℎ0 = 𝑓(𝑝0, 𝑡0) = 2903 
кДж
кг
. 
Учитывая потери в стопорном и регулирующем клапанах, параметры 
на входе в часть высокого давления будут: 
𝑝чвд = 0,96 · 6,79 = 6,5 МПа; ℎчвд = ℎ0 = 2903
кДж
кг
; 
𝑡чвд = 𝑓(𝑝чвд, ℎчвд) = 310,5 ℃; 𝑠чвд = 𝑓(𝑝чвд, ℎчвд) = 6,07 
кДж
кг · ℃
.  
Процесс расширения перегретого пара в ЧВД. 
Параметры пара на линии насыщения в конце теоретического про-
цесса расширения в перегретом паре: 
𝑝чвд.пп = 𝑓(𝑠чвд, 𝑥 = 1) = 3,99 МПа; ℎчвд.пп𝑡 = 𝑓(𝑝чвд.пп, 𝑠чвд) = 2801
кДж
кг
. 
Теплоперепад с учетом потерь: 
𝐻чвд.пп = (ℎчвд − ℎчвд.пп𝑡) · 𝜂чвд
пп = (2903 − 2801) · 0,862 = 88
кДж
кг
. 
Действительные параметры в конце процесса расширения в перегре-
том паре: 
ℎчвд.пп = ℎчвд −𝐻чвд.пп = 2903 − 88 = 2815
кДж
кг
; 
 𝑠чвд.пп = 𝑓(𝑝чвд.пп, ℎчвд.пп) = 6,098
кДж
кг · ℃
.  
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Параметры пара в первом отборе при теоретическом процессе рас-
ширения в зоне влажного пара: 
ℎ1𝑡 = 𝑓(𝑝1, 𝑠чвд.пп) = 2759
кДж
кг
, 𝑥1𝑡 = 𝑓(𝑝1, 𝑠чвд.пп) = 0,975. 
Коэффициент учитывающий влияние влажности на КПД: 
𝑘вл = 1 − 𝑎вл · [1 −
(1 + 𝑥1𝑡)
2
] = 1 − 0,72 · [1 −
(1 + 0,975)
2
] = 0,991. 
Действительный теплоперепад, срабатываемый паром до первого от-
бора в зоне влажного пара: 
𝐻1вл = (ℎчвд.пп − ℎ1𝑡) · 𝜂чвд
пп · 𝑘вл = (2801 − 2759) · 0,862 · 0,991 = 
= 36
кДж
кг
. 
Действительные параметры пара первого отбора: 
ℎ1 = ℎчвд.пп −𝐻1вл = 2815 − 36 = 2779 
кДж
кг
; 
𝑠1 = 𝑓(𝑝1, ℎ1) = 6,137
кДж
кг · ℃
; 𝑥1 = 𝑓(𝑝1, 𝑠1) = 0,987. 
Параметры пара во втором отборе при теоретическом процессе рас-
ширения: 
ℎ2𝑡 = 𝑓(𝑝2, 𝑠1) = 2694
кДж
кг
, 𝑥2𝑡 = 𝑓(𝑝2, 𝑠1) = 0,945 
Коэффициент учитывающий влияние влажности на КПД: 
𝑘вл = 1 − 𝑎вл · [1 −
(𝑥1𝑡 + 𝑥2𝑡)
2
] = 1 − 0,72 · [1 −
(0,975 + 0,945)
2
] = 
= 0,971. 
Действительный теплоперепад, срабатываемый паром до второго от-
бора: 
𝐻2 = (ℎ1 − ℎ2𝑡) · 𝜂чвд
пп · 𝑘вл = (2779 − 2694) · 0,862 · 0,971 = 71
кДж
кг
. 
Действительные параметры пара второго отбора: 
ℎ2 = ℎ1 − 𝐻2 = 2779 − 71 = 2708
кДж
кг
; 
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𝑠2 = 𝑓(𝑝2, ℎ2) = 6,165 
кДж
кг · ℃
; 𝑥2 = 𝑓(𝑝2, 𝑠2) = 0,953. 
Параметры пара в третьем отборе при теоретическом процессе рас-
ширения: 
ℎ3𝑡 = 𝑓(𝑝3, 𝑠2) = 2600 
кДж
кг
, 𝑥3𝑡 = 𝑓(𝑝3, 𝑠2) = 0,91. 
Коэффициент учитывающий влияние влажности на КПД: 
𝑘вл = 1 − 𝑎вл · [1 −
(𝑥2𝑡 + 𝑥3𝑡)
2
] = 1 − 0,72 · [1 −
(0,945 + 0,91)
2
] = 0,948. 
Действительный теплоперепад, срабатываемый паром до третьего 
отбора: 
𝐻3 = (ℎ2 − ℎ3𝑡) · 𝜂чвд
пп · 𝑘вл = (2708 − 2600) · 0,862 · 0,948 = 88
кДж
кг
. 
Действительные параметры пара третьего отбора: 
ℎ3 = ℎ2 −𝐻3 = 2708 − 88 = 2620
кДж
кг
; 
𝑠3 = 𝑓(𝑝3, ℎ3) = 6,208
кДж
кг · ℃
; 𝑥3 = 𝑓(𝑝3, 𝑠3) = 0,92. 
Совместим разделительное давление с четвертым отбором. 
𝑝разд = 𝑝4 = 0,696 МПа. 
Параметры пара на выходе из ЧВД при теоретическом процессе рас- 
ширения: 
ℎ4𝑡 = 𝑓(𝑝4, 𝑠3) = 2543 
кДж
кг
, 𝑥4𝑡 = 𝑓(𝑝4, 𝑠3) = 0,894. 
Коэффициент учитывающий влияние влажности на КПД: 
𝑘вл = 1 − 𝑎вл · [1 −
(𝑥3𝑡 + 𝑥4𝑡)
2
] = 1 − 0,72 · [1 −
(0,91 + 0,894)
2
] = 0,929. 
Действительный теплоперепад, срабатываемый паром до третьего 
отбора: 
𝐻4 = (ℎ3 − ℎ4𝑡) · 𝜂чвд
пп · 𝑘вл = (2620 − 2543) · 0,862 · 0,929 = 62
кДж
кг
. 
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Действительные параметры пара третьего отбора: 
ℎ4 = ℎ3 −𝐻4 = 2620 − 62 = 2558
кДж
кг
; 
𝑠4 = 𝑓(𝑝4, ℎ4) = 6,242
кДж
кг · ℃
; 𝑥4 = 𝑓(𝑝4, 𝑠4) = 0,901. 
Параметры пара после сепаратора: 
𝑝с = 0,98 · 𝑝разд = 0,98 · 0,696 = 0,68 МПа; 𝑡с = 𝑓(𝑝с) = 163,8 °С; 
𝑥с = 0,995; ℎс = 𝑓(𝑡с, 𝑥с) = 2751
кДж
кг
. 
Энтальпия дренажа сепаратора: 
ℎдр.с = 𝑓(𝑡с, 𝑥 = 0) = 692
кДж
кг
. 
Параметры дренажа греющего пара ПП1: 
𝑡др.пп1 = 𝑓(𝑝1
′) = 231,4 °С; ℎдр.пп1 = 𝑓(𝑡др.пп1, 𝑥 = 0) = 997 
кДж
кг
. 
Параметры пара после ПП1. 
Температурный напор в ПП1 примем δ𝑡пп1 = 17 °С. 
𝑡пп1 = 𝑡др.пп1 − δ𝑡пп1 = 231,4 − 17 = 214,4 °С; 
𝑝пп1 = 0,98 · 𝑝с = 0,98 · 0,68 = 0,66 МПа; 
ℎпп1 = 𝑓(𝑝пп1, 𝑡пп1) = 2879
кДж
кг
. 
Подогрев пара составляет: 
Δ𝑡пп1 = 𝑡пп1 − 𝑡с = 214,4 − 163,8 = 50,6. 
Отбор пара в ПП2 осуществляется из линии свежего пара до регули-
рующего и стопорного клапана. 
Параметры дренажа греющего пара ПП2: 
𝑡др.пп2 = 𝑓 (
𝑝0
1,03
) = 281,8 °С; ℎдр.пп2 = 𝑓(𝑡др.пп2, 𝑥 = 0) = 1246 
кДж
кг
. 
Параметры пара после ПП2. 
Температурный напор в ПП2 примем δ𝑡пп1 = 20 °С. 
𝑡пп2 = 𝑡др.пп2 − δ𝑡пп2 = 281,8 − 20 = 261,8 °С; 
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𝑝пп2 = 0,98 · 𝑝пп1 = 0,98 · 0,66 = 0,65 МПа;  
ℎпп2 = 𝑓(𝑝пп2, 𝑡пп2) = 2981
кДж
кг
. 
Подогрев пара составляет: 
Δ𝑡пп2 = 𝑡пп2 − 𝑡пп1 = 261,8 − 214,4 = 47,4 °С. 
Учитывая потери в отсечном клапане, параметры на входе в часть 
низкого давления будут: 
𝑝чнд = 0,98 · 0,65 = 0,64 МПа; ℎчнд = ℎпп2 = 2981
кДж
кг
; 
 𝑠чнд = 𝑓(𝑝чнд, ℎчнд) = 7,198
кДж
кг · ℃
.  
Процесс расширения перегретого пара в ЧНД до пятого отбора идет 
полностью в зоне перегретого пара. 
Параметры пара в пятом отборе при теоретическом процессе расши-
рения: 
ℎ5𝑡 = 𝑓(𝑝5, 𝑠чнд) = 2838
кДж
кг
. 
Действительный теплоперепад, срабатываемый паром до пятого от-
бора: 
𝐻5 = (ℎчнд − ℎ5𝑡) · 𝜂чнд
пп = (2981 − 2838) · 0,83 = 119
кДж
кг
. 
Действительные параметры пара пятого отбора: 
ℎ5 = ℎчнд −𝐻5 = 2981 − 119 = 2862
кДж
кг
; 𝑠5 = 𝑓(𝑝5, ℎ5) = 7,249
кДж
кг · ℃
. 
Параметры пара на линии насыщения в конце теоретического про- 
цесса расширения в перегретом паре: 
𝑝чнд.пп = 𝑓(𝑠5, 𝑥 = 1) = 0,139 МПа; 
ℎчнд.пп𝑡 = 𝑓(𝑝чнд.пп, 𝑠5) = 2690
кДж
кг
. 
Теплоперепад с учетом потерь: 
𝐻чнд.пп = (ℎ5 − ℎчнд.пп𝑡) · 𝜂чнд
пп = (2862 − 2690) · 0,83 = 143
кДж
кг
. 
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Действительные параметры в конце процесса расширения в перегре- 
том паре: 
ℎчнд.пп = ℎ5 − 𝐻чнд.пп = 2862 − 143 = 2719
кДж
кг
; 
 𝑠чнд.пп = 𝑓(𝑝чнд.пп, ℎчнд.пп) = 7,324
кДж
кг · ℃
.  
Параметры пара в шестом отборе при теоретическом процессе рас-
ширения в зоне влажного пара: 
ℎ6𝑡 = 𝑓(𝑝6, 𝑠чнд.пп) = 2683
кДж
кг
. 
Действительный теплоперепад, срабатываемый паром до шестого 
отбора: 
𝐻6 = (ℎчнд.пп − ℎ6𝑡) · 𝜂чнд
пп = (2719 − 2683) · 0,83 = 30
кДж
кг
. 
Действительные параметры пара шестого отбора: 
ℎ6 = ℎчнд.пп −𝐻6вл = 2719 − 30 = 2689
кДж
кг
; 
𝑠6 = 𝑓(𝑝6, ℎ6) = 7,341
кДж
кг · ℃
. 
Параметры пара в седьмом отборе при теоретическом процессе рас-
ширения: 
ℎ7𝑡 = 𝑓(𝑝7, 𝑠6) = 2500
кДж
кг
, 𝑥7𝑡 = 𝑓(𝑝7, 𝑠6) = 0,944. 
Коэффициент учитывающий влияние влажности на КПД: 
𝑘вл = 1 − 𝑎вл · [1 −
(𝑥6𝑡 + 𝑥7𝑡)
2
] = 1 − 0,72 · [1 −
(1 + 0,932)
2
] = 0,976. 
Действительный теплоперепад, срабатываемый паром до седьмого 
отбора: 
𝐻7 = (ℎ6 − ℎ7𝑡) · 𝜂чнд
пп · 𝑘вл = (2689 − 2500) · 0,83 · 0,976 = 153
кДж
кг
. 
Действительные параметры пара седьмого отбора: 
ℎ7 = ℎ6 − 𝐻7 = 2689 − 153 = 2536
кДж
кг
; 
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𝑠7 = 𝑓(𝑝7, ℎ7) = 7,445 
кДж
кг · ℃
; 𝑥7 = 𝑓(𝑝7, ℎ7) = 0,959. 
Параметры пара на выходе из ЧНД в теоретическом процессе расши-
рения: 
ℎ𝑘𝑡 = 𝑓(1,02 · 𝑝𝑘 , 𝑠7) = 2273
кДж
кг
; 𝑥𝑘𝑡 = 𝑓(1,02 · 𝑝𝑘 , 𝑠7) = 0,881. 
Коэффициент учитывающий влияние влажности на КПД: 
𝑘вл𝑘 = 1 − 𝑎вл · [1 −
(𝑥7𝑡 + 𝑥𝑘𝑡)
2
] = 1 − 0,72 · [1 −
(0,944 + 0,881)
2
] = 
= 0,937. 
Действительны теплоперепад срабатываемый в ЧНД до выхлопа: 
𝐻𝑘 = (ℎ7 − ℎ𝑘𝑡) · 𝜂чнд
пп · 𝑘вл𝑘 = (2536 − 2273) · 0,83 · 0,937 = 204
кДж
кг
. 
Действительные параметры пара на выходе из ЧВД: 
ℎ𝑘 = ℎ7 − 𝐻𝑘 = 2536 − 204 = 2332
кДж
кг
; 
𝑠𝑘 = 𝑓(1,02 · 𝑝𝑘 , ℎ𝑘) = 7,638
кДж
кг · ℃
; 𝑥𝑘 = 𝑓(1,02 · 𝑝𝑘 , ℎ𝑘) = 0,905. 
Условие выполняется так, как погрешность составляет менее 1%. 
Действительный теплоперепад, срабатываемый в турбине: 
𝐻𝑖 = ℎчвд − ℎ4 + ℎчнд − ℎ𝑘 = 2903 − 2558 + 2981 − 2332 = 994
кДж
кг
. 
Процесс расширения пара в турбине представлен в приложение Г. 
3.3тПредварительная проверка на индифферентную точку  
Предварительная проверка на индифферентную точку [22, с. 666]: 
∆ℎинд = 𝛼пп∆ℎпп
𝐻р.ВД
ℎ0 − ℎпв
.  
В первом приближении примем: 
𝛼пп = 0,8 −доля пара, пошедшая на перегрев; 
∆ℎпп = ℎпп − ℎ𝑐 = 2879 − 2751 = 121 кДж/кг –теплота, расходуе- 
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мая в ПТУ на промежуточный перегрев. 
ℎпв = ℎпв1 = 984 кДж/кг – энтальпия после последнего ПВД по 
ходу воды; 
Тогда 𝐻р.ВД = ℎ0 − ℎ1 + (1 − 𝛼1) · (ℎ1 − ℎ2) + (1 − 𝛼1 − 𝛼2) · (ℎ2 −
ℎ3) + (1 − 𝛼1 − 𝛼2 − 𝛼3) · (ℎ3 − ℎразд) = 2903 − 2779 + 0,95 · (2779 −
2708) + 0,9 · (2708 − 2620) + 0,85 · (2620 − 2558) = 323 
кДж
кг
. 
∆ℎинд = 0,8 · 121 ·
323
2903 − 984
= 16
кДж
кг
.  
Так как ∆ℎинд < ℎпп − ℎ5 = 1 кДж/кг,  то использование регенера-
тивного подогревателя П5 увеличивает тепловую экономичность ПТУ. 
Принципиальная схема рассчитываемой установки и таблица пара-
метров воды и пара в ключевых точках представлены в приложение Г. 
3.4рРасчет тепловой схемы энергоблока 
3.4.1рУравнение материального и теплового баланса вспомога-
тельных элементов тепловой схемы 
Расширитель непрерывной продувки. 
Цель расчета расширителя заключается в определении относитель-
ных расходов пара р  и воды в  по принятому расходу продувочной воды  
пр  на основе решения уравнений материального и теплового балансов. 
Схема расширителя непрерывной продувки ПГ представлена на рисунке 
Г.4. 
{
𝛼пр = 𝛼п + 𝛼в;
𝛼пр · ℎпр
′ · 𝜂р = 𝛼п · ℎр
′′ + 𝛼в · ℎв
′ ,
 
где 𝛼пр = 0,005 - относительный расход продувочной воды, принимается из 
рекомендуемого диапазона 0,005 - 0,03; 
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ℎпр
′ = 𝑓(𝑝пг) = 1336 кДж/кг - энтальпия продувочной воды, определяется 
для состояния насыщения при давлении в парогенераторе 𝑝пг = 1,2 · 𝑝0 =
8,71 МПа;  
ℎр
′ = 778 кДж/кг; ℎр
′′ = 2780 кДж/кг  - энтальпии пара и воды на выходе 
из расширителя, определяются для состояния насыщения при давлении в 
расширителе, которое из-за гидравлических потерь в трубопроводе на 
2...8% выше давления в деаэраторе,𝑝р = 1,05 · 𝑝д = 1,05 · 1,03 = 1,08 МПа; 
𝜂р = 0,99 − КПД расширителя. 
{
0,005 = 𝛼п + 𝛼в;
0,005 · 1336 · 0,99 = 𝛼п · 2780 + 𝛼в · 778.
 
{
𝛼п = 0,0014;
𝛼в = 0,0036.
 
Давление продувочной воды, идущей в П4: 
𝑝в = 𝑝4 = 0,696 МПа. 
Температура продувочной воды, идущей в П4: 
𝑡в = 𝑡𝑠(𝑝р) − Θр = 183,3 − 15 = 168,3 ℃, 
где 𝑡𝑠(𝑝р) − температура насыщения при давлении 𝑝р в расширителе;  
Θр − температурный напор в охладителе продувки, примем Θр = 15℃. 
ℎв = 𝑓(𝑡в; 𝑝в) = 693 кДж/кг. 
Охладители эжекторов (ОЭ) и уплотнений (ОУ). 
Они служат для конденсации пара из эжекторов и уплотнений тур-
бины, при этом проходящий через них основной конденсат 𝛼ок подогрева-
ется. 
𝑡ок
∗ = 𝑡𝑘𝑠 + ∆𝑡оэ + ∆𝑡эу = 32,8 + 2 + 3 = 37,8 ℃. 
Энтальпия основного конденсата после ОЭ и ЭУ: 
ℎок
∗ = 4,19 · 37,8 = 158 кДж/кг. 
Сепаратор. 
Он производит осушку пара, отработавшего в ЦВД. Расчетная схема 
двухступенчатого сепаратора-пароперегревателя показана на рисунке Г.5.  
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Относительный расход сепарата, отводимого из сепаратора: 
𝛼𝑐 =
𝑥вых − 𝑥вх
𝑥вых
· 𝛼вых
цвд , 
где 𝑥вых, 𝑥вх − значения степени сухости пара на выходе из сепаратора и на 
входе в него.  
𝑥вых = 0,995; 
𝑥вх = 0,901. 
𝛼вых
цвд = 1 − ∑𝛼𝑗
цвд −  относительный расход пара на выходе из ЦВД (на 
входе в сепаратор); 
∑𝛼𝑗
цвд = 𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 + 𝛼4 + 𝛼пп1 − сумма относительных расходов пара в 
отборы ЦВД. 
Пароперегреватель (ПП1 и ПП2). 
Тепловой баланс первой ступени перегревателя: 
𝛼пп1 · (ℎ1 − ℎ
′
пп1) · 𝜂пп = 𝛼цнд · (ℎпп
∗ − ℎс), 
где 𝛼цнд = 𝛼вых
цвд − 𝛼𝑐 − относительный расход пара на входе в ЦНД. 
Тепловой баланс второй ступени перегревателя: 
𝛼пп2 · (ℎ0 − ℎ
′
пп2) · 𝜂пп = 𝛼цнд · (ℎпп − ℎпп
∗ ), 
где 𝛼пп1 − относительный расход греющего пара из отбора на первую сту-
пень ПП; 
𝜂пп = 0,98 −КПД промежуточного пароперегревателя (поверхностного по-
догревателя). Принимается равным 0,98 [21, с. 215]; 
𝛼пп2 − относительный расход свежего пара на вторую ступень ПП. 
3.4.2 Общие уравнения материального баланса 
Материальные балансы по пару. 
Относительный расход пара на турбоустановку АЭС определяется 
как: 
𝛼ту = 1 + 𝛼пп2. 
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Относительный расход пара из парогенерирующей установки равен: 
𝛼пг = 𝛼ту + 𝛼ут + 𝛼упл, 
где 𝛼упл = 0,005 − 0,012 − относительный расход пара на уплотнений тур-
бины [21, с.216]. Примем 𝛼упл = 0,01. 
𝛼ут −относительный расход утечек. Принимается 𝛼ут = 0,01 [21, с.217]. 
Материальные балансы по воде. 
Относительный расход питательной воды в парогенерирующую 
установку определяется как: 
𝛼пв = 𝛼пг + 𝛼пр = 1 + 𝛼ут + 𝛼упл + 𝛼пп2 + 𝛼пр. 
Материальный баланс добавочной воды: 
𝛼дв = 𝛼ут = 0,014. 
3.4.3иУравнения материального и теплового балансов теплооб-
менников регенеративной системы 
Рисунок 9 - Расчетная схема тракта питательной воды 
Точка смешения: 
{
𝛼пв0 · ℎпв1 + 𝛼пп2 · ℎпп2
′ = 𝛼пв · ℎпв;
𝛼пв = 𝛼пв0 + 𝛼пп2.
 
П1: 
{
𝜂п · (𝛼пп1 · (ℎ
′
пп1 − ℎод1) + 𝛼1 · (ℎ1 − ℎод1)) = 𝛼пв0 · (ℎпв1 − ℎпв2);
𝛼др1 = 𝛼1 + 𝛼пп1.
 
Примем 𝜂п = 0,98 −  КПД поверхностного подогревателя [22, с. 
220]. 
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П2: 
{
𝜂п · (𝛼др1 · (ℎод1 − ℎод2) + 𝛼2 · (ℎ2 − ℎод2)) = 𝛼пв0 · (ℎпв2 − ℎпн);
𝛼др2 = 𝛼др1 + 𝛼2.
 
Рисунок 10 - Расчетная схема деаэратора 
Д: 
{
𝜂с · (𝛼др2 · ℎод2 + 𝛼п · ℎр
′′ + 𝛼3 · ℎ3 + 𝛼с · ℎс
′ + 𝛼ок2 · ℎпнд4) =
= 𝛼пв0 · ℎд
′ + 𝛼э · ℎд
′′;
𝛼пв0 = 𝛼ок2 + 𝛼с + 𝛼3 + 𝛼п + 𝛼др2 − 𝛼э.
 
Примем 𝜂с = 0,99 − КПД смешивающего подогревателя [22, с. 221]. 
𝛼э – относительный расход пара на эжекторы. Принимается: 0,002 – 0,003 
[21, с.217]. Примем 𝛼э = 0,003. 
 
Рисунок 11 - Расчетная схема тракта основного конденсата 
П4: 
{
𝜂п · (𝛼в · (ℎв − ℎод4) + 𝛼4 · (ℎ4 − ℎод4)) = 𝛼ок2 · (ℎпнд4 − ℎпнд5);
𝛼др4 = 𝛼в + 𝛼4.
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П5:  
{
𝜂п · ((𝛼др4 + 𝛼в) · (ℎод4 − ℎод5) + 𝛼5 · (ℎ5 − ℎод5)) = 𝛼ок2 · (ℎпнд5 − ℎпнд6);
𝛼др5 = 𝛼др4 + 𝛼в + 𝛼5.
 
П6: 
{
𝜂с · (𝛼6 · ℎ6 + (𝛼др4 + 𝛼в + 𝛼5) · ℎод5 + 𝛼ок1 · ℎсм) = 𝛼ок2 · ℎпнд6;
𝛼ок2 = 𝛼ок1 + 𝛼6 + 𝛼др4 + 𝛼в + 𝛼5.
 
Точка смешения:  
{
𝛼др7 · ℎдр7 + 𝛼ок · ℎпнд7 = 𝛼ок1 · ℎсм;
𝛼ок1 = 𝛼ок + 𝛼др7.
 
П7:  
{
𝜂п · (𝛼7 · (ℎ7 − ℎдр7)) = 𝛼ок · (ℎпнд7 − ℎок
∗ );
𝛼др7 = 𝛼7.
 
Материальный баланс в конденсаторе: 
𝛼к0 = 𝛼к + 𝛼э + 𝛼упл + 𝛼ут, 
где 𝛼к = 1 − 𝛼1 − 𝛼пп1 − 𝛼2 − 𝛼3 − 𝛼4 − 𝛼с − 𝛼5 − 𝛼6 − 𝛼7. 
Сгруппируем уравнения по принципу наименьшего количества для 
решения. Подставив в систему известные величины, получим: 
Точка смешения: 
{
𝛼пв0 · 984 + 𝛼пп2 · 1246 = 𝛼пв · 985;
𝛼пв = 𝛼пв0 + 𝛼пп2.
 
П1: 
{
0,98 · (𝛼пп1 · (997 − 905) + 𝛼1 · (2779 − 905)) = 𝛼пв0 · (984 − 880);
𝛼др1 = 𝛼1 + 𝛼пп1.
 
П2: 
{
0,98 · (𝛼др1 · (905 − 815) + 𝛼2 · (2708 − 815)) = 𝛼пв0 · (880 − 778);
𝛼др2 = 𝛼др1 + 𝛼2.
 
Д: 
{
0,99 · (𝛼др2 · 815 + 0,0014 · 2780 + 𝛼3 · 2620 + 𝛼с · 692 + 𝛼ок2 · 703) =
= 𝛼пв0 · 768 + 0,003 · 2778;
𝛼пв0 = 𝛼ок2 + 𝛼с + 𝛼3 + 0,0014 + 𝛼др2 − 0,003.
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П4: 
{
0,98 · (0,0036 · (693 − 590) + 𝛼4 · (2558 − 590)) = 𝛼ок2 · (703 − 565);
𝛼др4 = 0,0036 + 𝛼4.
 
П5:  
{
0,98 · ((𝛼др4 + 0,0036) · (590 − 453) + 𝛼5 · (2862 − 453)) =
= 𝛼ок2 · (565 − 428);
𝛼др5 = 𝛼др4 + 0,0036 + 𝛼5.
 
П6: 
{
0,99 · (𝛼6 · 2689 + (𝛼др4 + 0,0036 + 𝛼5) · 453 + 𝛼ок1 · ℎсм) = 𝛼ок2 · 428;
𝛼ок2 = 𝛼ок1 + 𝛼6 + 𝛼др4 + 0,0036 + 𝛼5.
 
Точка смешения:  
{
𝛼др7 · 299 + 𝛼ок · 293 = 𝛼ок1 · ℎсм;
𝛼ок1 = 𝛼ок + 𝛼др7.
 
П7:  
{
0,98 · (𝛼7 · (2536 − 299)) = 𝛼ок · (293 − 158);
𝛼др7 = 𝛼7.
 
Материальный баланс в конденсаторе 
𝛼к0 = 𝛼к + 0,003 + 0,01 + 0,01, 
где 𝛼к = 1 − 𝛼1 − 𝛼пп1 − 𝛼2 − 𝛼3 − 𝛼4 − 𝛼с − 𝛼5 − 𝛼6 − 𝛼7. 
Результат расчета системы уравнений: 
ℎсм = 293 кДж/кг. 
Доля пара, отбираемого из турбины, сепаратора и на перегрев сту-
пени ПП: 
{
 
 
 
 
 
 
 
 
𝛼1 = 0,0556;
𝛼пп1 = 0,0502;
𝛼2 = 0,0503;
𝛼3 = 0,0331;
𝛼с = 0,0715;
𝛼4 = 0,0544;
𝛼5 = 0,0409;
𝛼6 = 0,0377;
𝛼7 = 0,0363.
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Относительный расход воды в характерных точках: 
{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝛼пв = 1,0716;
𝛼др1 = 0,1058;
𝛼др2 = 0,1561;
𝛼др4 = 0,0580;
𝛼др5 = 0,1025;
𝛼др7 = 0,0363;
𝛼к0 = 0,593;
𝛼к = 0,570;
𝛼0к1 = 0,6293;
𝛼0к2 = 0,7695;
𝛼пв0 = 1,0286.
 
Определяем долю пара, идущего на перегрев второй ступени ПП: 
{
𝛼пп2 · (ℎ0 − ℎ
′
пп2) · 𝜂пп = 𝛼цнд · (ℎпп − ℎпп
∗ );
𝛼цнд = 1 − 𝛼1 − 𝛼2 − 𝛼3 − 𝛼4 − 𝛼пп1 − 𝛼𝑐 .
 
Подставляя известные значения величин, получим: 
{
𝛼пп2 · (2903 − 1246) · 0,98 = 𝛼цнд · (2981 − 2879);
𝛼цнд = 1 − 0,0556 − 0,0503 − 0,0331 − 0,0544 − 0,0502 − 0,0715.
 
𝛼пп2 = 0,043. 
Расход пара из парогенерирующей установки: 
𝛼пг = 𝛼ту + 𝛼ут + 𝛼упл = 1,043 + 0,01 + 0,01 = 1,063. 
Проведем проверку. 
Проверка баланса по пару: 
𝛼к = 1 − 𝛼1 − 𝛼пп1 − 𝛼2 − 𝛼3 − 𝛼4 − 𝛼с − 𝛼5 − 𝛼6 − 𝛼7 = 
= 1 − 0,0556 − 0,0502 − 0,0503 − 0,0331 − 0,0544 − 0,0715 − 0,0409 − 
−0,0377 − 0,0363 = 0,57. 
Проверка баланса по воде: 
𝛼к = 𝛼пв − 𝛼пп2 − 𝛼1 − 𝛼пп1 − 𝛼2 − 𝛼3 − 𝛼4 − 𝛼с − 𝛼5 − 𝛼6 − 𝛼7 − 
−𝛼в − 𝛼п − 𝛼упл − 𝛼ут = 1,0716 − 0,043 − 0,0556 − 0,0502 − 
−0,0503 − 0,0331 − 0,0544 − 0,0715 − 0,0409 − 0,0377 − 0,0363 − 
−0,0014 − 0,0036 − 0,01 − 0,01 = 0,57. 
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3.4.4оРасходы пара и воды в характерных точках 
𝐺пв = 𝛼пв · 𝐺0 = 1,0716 · 1502,7 = 1610,3 кг/с; 
𝐺пп2 = 𝛼пп2 · 𝐺0 = 0,043 · 1502,7 = 64,6 кг/с; 
𝐺ту = 𝛼ту · 𝐺0 = 1,043 · 1502,7 = 1567,3 кг/с; 
𝐺1 = 𝛼1 · 𝐺0 = 0,0556 · 1502,7 = 83,6 кг/с; 
𝐺пп1 = 𝛼пп1 · 𝐺0 = 0,0502 · 1502,7 = 75,4 кг/с; 
𝐺2 = 𝛼2 · 𝐺0 = 0,0503 · 1502,7 = 75,6 кг/с; 
𝐺3 = 𝛼3 · 𝐺0 = 0,0331 · 1502,7 = 49,7 кг/с; 
𝐺4 = 𝛼4 · 𝐺0 = 0,0544 · 1502,7 = 81,7 кг/с; 
𝐺с = 𝛼с · 𝐺0 = 0,0715 · 1502,7 = 107,4 кг/с; 
𝐺5 = 𝛼5 · 𝐺0 = 0,0409 · 1502,7 = 61,5кг/с; 
𝐺6 = 𝛼6 · 𝐺0 = 0,0377 · 1502,7 = 56,7 кг/с; 
𝐺7 = 𝛼7 · 𝐺0 = 0,0363 · 1502,7 = 54,5 кг/с; 
𝐺ут = 𝐺дв = 𝛼ут · 𝐺0 = 0,01 · 1502,7 = 15,1 кг/с; 
𝐺э = 𝛼э · 𝐺0 = 0,003 · 1502,7 = 4,5 кг/с; 
𝐺упл = 𝛼упл · 𝐺0 = 0,01 · 1502,7 = 15,1 кг/с; 
𝐺п = 𝛼п · 𝐺0 = 0,0014 · 1502,7 = 2,1 кг/с; 
𝐺в = 𝛼в · 𝐺0 = 0,0036 · 1502,7 = 5,4 кг/с; 
𝐺пр = 𝛼пр · 𝐺0 = 0,005 · 1502,7 = 7,5 кг/с; 
𝐺пг = 𝛼пг · 𝐺0 = 1,063 · 1502,7 = 1597,4 кг/с. 
3.5лОпределение показателей экономичности энергоблока (стан-
ции) 
Определим тепловую нагрузку парогенерирующей установки:   
Qпг = 𝐺пг · (ℎ0 − ℎпв) + 𝐺пр · (ℎпр
′ − ℎпв) = 
= 1597,4 · (2903 − 985) + 7,5 · (1350 − 985) = 3066,5 МВт. 
Определим полную тепловую нагрузку турбоустановки: 
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Qту = 𝐺0 · [(𝛼ту + 𝛼упл) · (ℎ0 − ℎпв) + 𝛼дв · (ℎк
′ − ℎпв) + 𝛼п · (ℎп
′′ −
ℎпв) + 𝛼в · (ℎв − ℎпв)] = 1502,7 · [(1,043 + 0,01) · 
· (2903 − 985) + 0,01 · (138 − 985) + 0,0016 · (2780 − 985) + 
+0,0036 · (693 − 985)] = 3024,9 МВт. 
КПД турбоустановки по производству электроэнергии: 
𝜂ту
э =
𝑁э
𝑄ту
=
1200
3024,9
= 0,397. 
Транспортный КПД: 
𝜂тр =
𝑄ту
𝑄пг
=
3024,9
3066,5
= 0,986. 
КПД блока по отпуску электроэнергии (нетто): 
𝜂𝑐
э = 𝜂ту
э · 𝜂1к · 𝜂тр · (1 − ксн) = 0,397 · 0,965 · 0,986 · (1 − 0,05) = 0,358, 
где 𝜂1к = 𝜂ру · 𝜂тр1 · 𝜂пг = 0,99 · 0,995 · 0,98 = 0,965  – КПД первого кон-
тура; 𝜂ру = 0,99 − КПД реакторной установки; 𝜂тр1 = 0,995 − КПД трубо-
проводов 1-го контура; 𝜂пг = 0,98 − КПД парогенератора; ксн − удельный 
расход энергии на собственные нужды. Для двухконтурных АЭС принима-
ется равным 0,05 − 0,055. Примем ксн = 0,05 [21, с.227]. 
Удельный расход выгоревшего ядерного горючего на отпуск элек-
троэнергии [21, с.227]: 
𝑏яг
∗ =
0,0537
𝜂𝑐
э =
0,0537
0,358
= 0,15
г
МВт · ч
. 
Удельный расход ядерного горючего (природного урана) на АЭС: 
𝑏яг =
1000
𝜂𝑐
э · 24 · ?̅?
·
𝑥н − 𝑥0
𝑥𝑒 − 𝑥0
=
1000
0,358 · 24 · 55 · 103
·
5,0 − 0,25
0,71 − 0,25
= 
= 0,022
г
кВт · ч
, 
где ?̅? = 55 · 103 Мвт · сут/т - средняя глубина выгорания топлива для АЭС 
с реактором ВВЭР-1200; 𝑥н, 𝑥е, 𝑥0 − содержание урана-235, соответственно, 
в свежем (начиная со второй загрузки), природном и отвальном уравнение   
обогатительного производства; принимают для АЭС с ВВЭР: 𝑥н = 5,0 %,  
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xe = 0,71 %, 𝑥0 = 0,25 % [21, с.228]. 
3.6 Выбор оборудования, оценка мощности основных механиз-
мов собственных нужд 
Выбор регенеративных подогревателей. 
В первую очередь для каждого подогревателя определим площадь 
поверхности нагрева. Далее по известным характеристикам (расход воды, 
давление воды, давление пара, площадь поверхности нагрева) произведем 
выбор РППВ. Полученные результаты занесем в таблицу Г.2  
ПВД2. 
Тепловая нагрузка подогревателя:  
   2 2 1 1545,7 984 880 160,7 .п пв пвд пвдQ G h h МВт        
Средний логарифмический температурный напор: 
oб м
ср
б
м
25,9 2,9
10,5 С,
25,9
lnln
2,9
t t
t
t
t
  
   


 
где 2б 1 231,4 205,5 25,9
ПВД
s пвдt t t С        – больший температурный 
напор;  
2 231,4 228,5 2,9ПВДм s пвt t t С       – меньший температурный напор. 
Необходимая площадь поверхности нагрева: 
6
23
3
160,7 10
3826 ,
400 10,5
п
пвд
ср
Q
F м
k t

  
 
 
где k  – коэффициент теплопередачи, принимается 3...4 кВт/(м2·°С). 
Выбор дренажного насоса для ПНД-7. 
Общая массовая подача насоса: 
54,5 /БG кг с . 
Подача сливного насоса: 
33600 54,5 3600
200,8
977
др
СН
др
G м
Q
ч
 
   , 
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где 7 3( ) 977 /Б sf P кг м    – плотность конденсата, перекачиваемого слив-
ным насосом. 
Напор, развиваемый сливным насосом: 
60,096 10
10 .
977
Б
Б
P
H м
g g
 
  
 
 
Анализируя полученные параметры подберем насос, основываясь на 
соответствующие каталоги [26]. 
Таблица № 4 -  Основные характеристики насоса 
Наименование 
агрегата 
Кол. Подача Напор 
Частота 
вращения 
КПД Мощность 
 шт. м3/ч м об/мин % кВт 
КсВ200-220 1 200 220 1500 73 164 
Примем один рабочий насос и один резервный. Резерв 100%. 
Выбор конденсатных насосов. 
Конденсатные насосы выбирают с одним резервным насосом. По 
возможности число насосов должно быть минимальным. 
 Определим общую массовую подачу конденсатных насосов первой 
ступени: 
1 866,4 15,1 15,1 896,6 / .КЭН К ДВ УПЛG G G G кг с         
Объемная подача составит: 
3
1
1
1
896,6
3600 3244
995
КЭН
КЭН
КЭН
G м
V
ч



    , 
где 3
1 995 /КЭН кг м    – плотность конденсата, перекачиваемого кон-
денсатными насосами первой ступени. 
Напор, развиваемый КЭН-1: 
1 0,5 ;КЭНP МПа   
6
1
1
1
0,5 10
51,2 .
995 9,81
КЭН
КЭН
КЭН
P
H м
g




  
 
 
Анализируя полученные параметры подберем КЭН-1, основываясь 
на соответствующие каталоги. 
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Таблица № 5 -  Основные характеристики КЭН-1 
Наименование 
агрегата 
Кол. Подача Напор 
Частота 
вращения 
КПД Мощность 
 шт. м3/ч м об/мин % кВт 
КсВ1600-120 3 1600 90 1000 76 515 
Примем два рабочих насоса и один резервный. Резерв 100%. 
Общая массовая подача конденсатных насосов второй ступени: 
2 1 896,6 /КЭН КЭНG G кг с   . 
Объемная подача составит: 
3
2
2
2
896,6
3600 3244
995
КЭН
КЭН
КЭН
G м
V
ч



    , 
где 3
2 995 /КЭН кг м    – плотность конденсата, перекачиваемого конденсат-
ными насосами второй ступени. 
Напор, развиваемый КЭН-2: 
6
2
2
2
0,124 10
13
995 9,81
КЭН
КЭН
КЭН
P
H м
g




  
 
. 
Анализируя полученные параметры подберем КЭН-2, основываясь 
на соответствующие каталоги. 
Таблица № 6 -  Основные характеристики КЭН-2 
Наименование 
агрегата 
Кол. Подача Напор 
Частота 
вращения 
КПД Мощность 
 шт. м3/ч м об/мин % кВт 
КсВ1600-120 3 1600 90 1000 76 515 
Примем два рабочих насоса и один резервный. Резерв 100%. 
Общая массовая подача конденсатных насосов третьей ступени: 
3 1156,3 /КЭНG кг с  . 
Объемная подача составит: 
3
2
2
2
1156,3
3600 4368
953
КЭН
КЭН
КЭН
G м
V
ч



    , 
где 3
3 953 /КЭН кг м    – плотность конденсата, перекачиваемого конденсат-
ными насосами второй ступени. 
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Напор, развиваемый КЭН-3: 
6
3
3
3
0,901 10
96
953 9,81
КЭН
КЭН
КЭН
P
H м
g




  
 
. 
Анализируя полученные параметры подберем КЭН-3, основываясь 
на соответствующие каталоги. 
Таблица № 7 -  Основные характеристики КЭН-3 
Наименование 
агрегата 
Кол. Подача Напор 
Частота 
вращения 
КПД Мощность 
 шт. м3/ч м об/мин % кВт 
КсВ1600-90 3 1600 90 1000 76 515 
КЭН-3 был выбран по параметрам близким к расчётам, но требуется 
дополнительное проектирование, чтобы он удовлетворял заданным значе-
ниям напора и подачи. 
Примем два рабочих насоса и один резервный. Резерв 100%. 
Выбор питательного насоса. 
Расход питательной воды: 
0 1,0286 1502,7 1545,7 /ПВ ПВG G кг с     . 
Подача питательной воды: 
33600 3600 1545,7
6280,4
886
ПВ
ПВ
ПВ
G м
Q
ч
 
   , 
где 3( ) 886 /ПВ Дf P кг м    – плотность питательной воды. 
Давление на входе в питательный насос: 
1,03ДP МПа . 
Давление на выходе из питательного насоса: 
8,29ВЫХПНP МПа . 
Напор питательного насоса: 
6(8,29 1,03) 10
835,3
886
ВЫХ ВХ
ПН ПН
ПВ
ПВ
P P
H м
g g
  
  
 
. 
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 Таблица 8 -  Основные характеристики ПЭН 
Наименование аг-
регата 
Кол. Подача Напор 
Частота 
вращения 
КПД Мощность 
 шт. м3/ч м об/мин % МВт 
ПЭА-1650-80 5 1650 910 2900 83 5,0 
 Примем четыре рабочих насоса и один резервный. Резерв 100%. 
 Деаэратор питательной воды. 
Суммарная производительность деаэраторов выбирается по макси-
мальному расходу питательной воды. На каждый блок устанавливается по 
возможности один деаэратор с одной или двумя колонками с рабочим дав-
лением 0,59 – 1,29 МПа. Емкость баков деаэраторов должна быть на 15% 
больше запаса питательной воды, который составляет 3,5 минуты. 
Расход питательной воды 1545,7 кг/с.ПВG   
Емкость бака деаэратора: 
31,15 1,15 1545,7 0,001 3,5 60 373 м ,ПВV G             
где 3( ) 0,001 / .Дf P м кг    
Выбираем деаэратор ДП-2800. 
Таблица 9 – Характеристика деаэратор питательной воды 
Типораз-
мер 
Н
о
м
и
н
ал
ьн
ая
 п
р
о
и
з-
ст
ь,
 к
г/
с 
Р
аб
о
ч
ее
 д
ав
л
ен
и
е,
 
М
П
а 
Р
аб
о
ч
ая
 т
ем
п
ер
а-
ту
р
а,
 °
С
 
П
р
о
б
н
о
е 
ги
д
р
ав
л
. 
д
ав
л
ен
и
е,
 М
П
а 
Г
ео
м
ет
р
и
ч
ес
к
ая
 в
м
е-
ст
и
м
о
ст
ь 
к
о
л
о
н
к
и
, 
м
3
 
В
ы
со
та
, 
м
 
Д
и
ам
ет
р
, 
м
м
 
М
ас
са
 к
о
л
о
н
к
и
, 
к
г 
ДП-2800 777,7 0,74 167 1,05 49 7,16 3,4 18850 
Таблица 10 – Характеристика деаэраторного бака 
Типоразмер 
Геометрическая  
вместимость, м3 
Максимальная длина, мм Масса, т. 
 
БД-185-1 
 
217,6 24270 40,8 
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Исходя из необходимых характеристик деаэратора, выбираем два де-
аэраторных бака БДП-185-1 на которых установлены по две деаэраторные 
колонки ДП-2800. 
Конденсационная установка. 
По прототипу турбины выбираем конденсатор из [26, стр.258]: Кон-
денсатор 1200 КЦС-1, 2 штуки. 
3.7 Обоснование числа петель реакторного контура 
Для обоснования выбора числа петель первого и второго контуров и 
состава основного оборудования (ГЦН) приходится принимать во внимание 
большое число факторов. При проектировании определение числа петель 
является результатом решения задачи технико-экономической оптимиза-
ции, поскольку она тесно связана со стоимостью, эксплуатационной надёж-
ностью и живучестью установки, с возможностями опытной отработки и 
промышленного изготовления оборудования, предшествующим техниче-
ским опытом. Важным дополнительным условием выступает при этом тре-
бование надёжного и безопасного охлаждения реактора при возможном вы-
ходе из строя отдельного оборудования. 
В общем случае число петель и единиц оборудования не должно 
быть большим, так как это снижает структурную надёжность установки и 
увеличивает её капитальную стоимость. Характерная технико-экономиче-
ская тенденция развития, заключается в последовательном увеличении еди-
ничной мощности реакторов и основного оборудования блоков, сокращения 
числа единиц оборудования и количества петель первого и второго конту-
ров. В данной работе примем 3 петли.  Но не мало важным недостатком яв-
ляется то, что с уменьшением количества петель, возрастают размеры обо-
рудования одной петли, что может негативно сказаться на компоновке ре-
акторного отделения. 
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3.7.1 Расчет числа потоков в ЦНД турбины 
Число потоков, идущих в конденсатор, определяем по следующей 
формуле: 
𝑖 =
𝑁э
𝜂М · 𝜂ЭГ · 𝑁𝑖
пред, 
где 𝑁𝑖
пред
 – предельная мощность однопоточной турбины, 𝑁э – полная элек-
трическая мощность турбины, 𝜂М  – механический КПД турбинной уста-
новки, 𝜂ЭГ – КПД электрогенератора.  
𝑁э = 1200 МВт; 
𝜂м = 0,98; 
𝜂эг = 0,99. 
Вычислим предельную мощность по формуле: 
𝑁𝑖
пред
=
𝑚
2𝜋
𝑘разгр𝐻𝑖
[𝜎]𝑐2
𝜌мат𝑛2𝑣2
, 
где 𝑚 – коэффициент, учитывающий выработку мощности  потоками пара, 
направляемыми в регенеративные отборы, принимает значения 1,1 ÷ 1,3. 
Принимаем 𝑚 = 1,2; 
𝑘разгр – коэффициент разгрузки, зависящий от отношения площадей пери-
ферийного и корневого поперечных сечений лопатки, принимают значения 
2,3 ÷ 2,4. Принимаем 𝑘разгр = 2,3; 
𝐻𝑖 – действительный теплоперепад, срабатываемый в турбине: 
𝐻𝑖 = 994 
кДж
кг
. 
[𝜎] – допустимое напряжение на растяжение для материала лопатки. В ка-
честве материала для лопаток применяем сталь. Для стали: [𝜎] = 210 МПа; 
𝑐2 – выходная скорость пара. Выходная скорость пара зависит от допусти-
мой потери энергии ∆ℎвс с выходной скоростью. Потери с выходной скоро-
стью принимаются равными одному из стандартных значений: 
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∆ℎвс = 23 ÷ 35 
кДж
кг
. 
Примем значение потерь: ∆ℎвс = 30 
кДж
кг
. 
И определим выходную скорость пара: 
∆ℎвс =
𝑐2
2000
; 
     𝑐2 = √2000 ∙ ∆ℎвс = √2000 ∙ 30 = 244,9 
м
с
. 
𝜌мат – плотность материала лопатки. Плотность стали: 𝜌мат = 7800 кг/м
3; 
n – частота вращения ротора; 
𝑣2 – удельный объем пара на выходе из каналов рабочих лопаток последней 
ступени. 𝑣2 определим по h-s диаграмме при известных энтальпии и давле-
нии на выходе из турбины: 
ℎ𝑘 = 2332
кДж
кг
; 
𝑝𝑘 = 5 кПа; 
𝑣2 = 25,5 
м3
кг
. 
Подставим полученные значения и определим предельную мощ-
ность однопоточной турбины: 
𝑁𝑖
пред
=
1,2
2 ∙ 3,14
∙ 2,3 ∙ 994000 ∙
210 ∙ 106 ∙ 244,9
7800 ∙ 502 ∙ 25,5
= 452 МВт. 
Определим число потоков, идущих в конденсатор: 
𝑖 =
𝑁э
𝜂М𝜂ЭГ𝑁𝑖
пред =
1200
0,99 ∙ 0,98 ∙ 452
= 2,7. 
Округляем число потоков в большую сторону до ближайшего целого 
четного числа, так как число потоков не может быть дробным, если округ-
лить в меньшую сторону – лопатки не выдержат нагрузки, а нечетное число 
потоков создает слишком большую нагрузку на опоры установки. 
Получаем 𝑖 = 4, то есть часть низкого давления будет состоять из 
двух двухпоточных цилиндров. 
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    4рРасчет рассеивания выбросов АЭС 
АЭС осуществляет выброс в атмосферу загрязненного радионукли-
дами воздуха через вентиляционную трубу высотой Hг с диаметром устья 
𝐷у. 
Известны: мощность выброса по отдельным радионуклидам, темпе-
ратура выбрасываемого воздуха, температура атмосферного воздуха и т.п. 
Необходимо определить для различных категорий состояний атмо-
сферы: 
- опасную скорость ветра; 
- максимальные концентрации радионуклидов в приземном слое ат-
мосферы при опасной и заданной скоростях ветра; 
Графически представить распределение концентраций радионукли-
дов в приземном слое атмосферы в направлении оси факела при опасной и 
заданной скоростях ветра. 
Таблица 11 – Исходные данные 
Микрорельеф поверхности 𝑍0, см 1 
Мощность выброса 𝑄𝑗 ∙ 10
−7 (йод), Бк сут⁄  5 
Мощность выброса 𝑄а ∙ 10
−7 (аэрозоли), Бк сут⁄  3 
Мощность выброса 𝑄г ∙ 10
−12 (РБГ), Бк сут⁄  2 
Радиус аэрозольных частиц 𝑅ад, мкм 2,5 
Температура выбрасываемого воздуха 𝑇ГВС,℃ 36 
Температура атмосферного воздуха 𝑇0,℃ 15 
Скорость истечения выброса 𝑤0,
м
с⁄  10 
Скорость ветра 𝑈ф,
м
с⁄  4 
Геометрическая высота трубы 𝐻г, м 160 
Диаметр устья трубы 𝐷у, м 3 
Состояние атмосферы A,C,E,G 
Работа выполняется с помощью программы «Расчет рассеивания ра-
диоактивных веществ», основная математическая база которой строится на 
основе методике МАГАТЭ. 
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1. По заданным исходным данным ветра при очень неустойчивом со-
стоянии атмосферы (А) определяется расстояние по оси факела, на котором 
достигается максимальная концентрация радионуклидов и их максимальная 
концентрация. 
В первом варианте расчета влияние осадков не учитывается, поэтому 
все расчеты производятся при отсутствии атмосферных осадков. 
Таблица 12 – Результаты определения опасной скорости ветра 
Составляющая 
выброса 
Йод Аэрозоли РБГ 
Опасная ско-
рость ветра 
1 м/с 0,5 м/с 1 м/с 
Вывод: опасные скорости ветра для йода и для РБГ совпадают, когда 
для аэрозолей опасная скорость ветра меньше.  
Дальнейший расчет представлен в приложении Д. 
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5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбе-
режение 
В рамках планирования научного проекта необходимо построить ка-
лендарный и сетевой графики проекта. 
Линейный график представляется в виде таблицы 13. 
Таблица 13 – Календарный план проекта 
Код 
работы 
Название 
Длительность, 
дни         
Дата 
начала 
работ 
Дата 
окончания 
работ 
Состав 
участников 
 
1 
Разработка техни-
ческого 
задания на ВКР 
 
3 
 
30.07.2019 
 
1.08.2019 
 
руководитель 
 
2 
Составление и 
утверждение тех-
нического 
задания 
 
5  
3.08.2019 
 
7.08.2019 
 
руководитель 
 
3 
Выбор методик ре-
шения поставлен-
ной задачи 
 
7  
12.08.2019 
 
18.08.2019 
 
студент 
 
4 
Сбор и изучение 
научно- техни-
ческой 
литературы 
 
14  
19.08.2019 
 
2.09.2019 
 
студент 
 
5 
Расчёт энергоблока 
АЭС электрической 
мощность  
 1200 МВт 
 
97  
3.09.2019 
 
8.12.2019 
 
студент 
 
6 
Анализ и обработка 
полученных 
результатов 
 
10 
 
9.12.2019 
 
18.12.2019 студент 
7 
Проверка ВКР, 
исправление 
ошибок 
9/4 19.12.19 27.12.19 
руководитель/ 
студен 
Диаграмма Ганта – это тип столбчатых диаграмм (гистограмм), кото-
рый используется для иллюстрации календарного плана проекта, на кото-
ром работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных ра-
бот. 
График строится в виде таблицы 2 с разбивкой по месяцам и декадам 
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 (10 дней) за период времени выполнения научного проекта. При этом ра-
боты на графике следует выделить различной штриховкой в зависимости от 
исполнителей, ответственных за ту или иную работу. 
Таблица 14 – Календарный план-график проведения НИР по теме: «Расчёт 
энергоблока АЭС электрической мощностью 1200 МВт» 
Календарный план-график выполнения работ по теме 
№
 р
аб
о
ты
 
Наименование 
работы 
И
сп
о
л
н
и
-
те
л
и
 
Дни 
Продолжительность выполнения работ, дни 
Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 
Разработка 
технического 
задания на 
ВКР 
Р 3 
  
 
 
               
2 
Составление и 
утверждение 
технического 
задания 
Р 5 
  
  
 
              
3 
Выбор мето-
дик решения 
поставленной 
задачи 
С 7 
  
   
 
             
4 
Сбор и изуче-
ние научно-
технической 
литературы 
С 14 
  
    
 
            
5 
Расчёт стацио-
нарного отрав-
ления ксено-
ном-135 
С 97 
  
         
 
       
6 
Анализ и обра-
ботка получен-
ных результа-
тов 
С 10 
  
               
 
 
7 
Проверка ВКР, 
исправление 
ошибок 
Р/С 9/6 
  
                
 
5.1 Бюджет научно-исследовательской работы (НИР) 
При планировании бюджета НИР должно быть обеспечено полное и  
` 
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достоверное отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением. 
В  процессе формирования бюджета НИР используется следую-
щая группировка затрат по статьям: материальные затраты НИР; затраты на 
специальное оборудование для научных работ; основная заработная плата 
исполнителей темы; дополнительная заработная плата исполнителей темы; 
отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления); затраты науч-
ные и производственные командировки; контрагентные расходы; наклад-
ные расходы. 
5.2 Расчет материальных затрат НИР 
Расчет материальных затрат осуществляется по следующей фор-
муле: 
Зм = (1 + 𝑘𝑇) ·∑Ц𝑖 · 𝑁расх 𝑖
𝑚
𝑖=1
, 
где m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при вы-
полнении научного исследования; Nрасхi – количество материальных ресур-
сов i-го вида, планируемых к использованию при выполнении научного ис-
следования (шт., кг, м, м2 и т.д.); Цi – цена приобретения единицы i-го вида 
потребляемых материальных ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и 
т.д.); kТ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные рас-
ходы. 
Значения цен на материальные ресурсы могут быть установлены по 
данным, размещенным на соответствующих сайтах в Интернете предприя-
тиями-изготовителями (либо организациями-поставщиками). 
Материальные затраты, необходимые для данной разработки, зано- 
сятся в таблицу 15. 
Отсутствие в таблице разделения на источники финансирования го-
ворит о том, что источник один.  
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Основные работы для ВКР проводились за персональным компьюте-
ром (ноутбуком) в комнате жилого дома. Время, проведенное за работой у 
компьютера, примем равным 700 часам. Мощность ноутбука: 0,19 кВт. 
Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 
С = Цэл · Р · 𝐹об = 2,45 · 0,19 · 700 = 326 руб, 
где  Цэл − тариф на промышленную электроэнергию (2,45 руб. за 1 кВт·ч); 
Р − мощность оборудования, кВт; 
𝐹об − время использования оборудования, ч. 
Затраты на электроэнергию составили 326 рублей. 
Таблица 15 – Материальные затраты 
 
 
 
Наименование Е
д
и
н
и
ц
а 
и
зм
ер
ен
и
я 
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
Ц
ен
а 
за
 е
д
.,
 р
у
б
. 
З
ат
р
ат
ы
 н
а 
м
а-
те
р
и
ал
ы
, 
(З
м
),
 
р
у
б
. 
1. Бумага упак. 1 310 310 
2. Печать на листе А4 шт. 142 2 284 
3. Шариковая ручка шт. 1 20 20 
4. Доступ в интернет месяц 5 600 3000 
5. Электроэнергия кВт∙ч 700 2,45 326 
                                                                              Итого 3940 
5.3 Основная заработная плата исполнителей темы 
Величина расходов по заработной плате определяется исходя из тру-
доемкости выполняемых работ и действующей системы окладов и тариф- 
ных ставок. В состав основной заработной платы включается премия, вы-
плачиваемая ежемесячно из фонда заработной платы в размере 20 – 30 % от 
тарифа или оклада. 
Статья включает основную заработную плату работников, непосред-
ственно занятых выполнением НИР, (включая премии, доплаты) и дополни-
тельную заработную плату: 
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Ззп = Зосн + Здоп , 
где Зосн − основная заработная плата; 
Здоп − дополнительная заработная плата. 
Основная заработная плата (Зосн) руководителя рассчитывается по 
следующей формуле: 
Зосн = Здн · Тр, 
где  Здн − среднедневная заработная плата работника, руб; 
Тр − продолжительность работ, выполняемых научно-техническим работ-
ником, раб. дн. 
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
Здн =
Зм
Гд
, 
где  Зм − месячный должностной оклад работника, руб.; 
Гд − количество рабочих дней в месяце. 
Месячный должностной оклад работника: 
Зм = Зтс · (1 + 𝑘пр + 𝑘д) · 𝑘р, 
где  Зтс − заработная плата по тарифной ставке, руб.; 
𝑘пр − премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 
𝑘д − коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 – 0,5 (в НИИ 
и на промышленных предприятиях – за профессиональное мастерство, за 
вредные условия: 15- 20 % от Зтс); 
𝑘р − районный коэффициент, равный 1,3 г. Томск. 
Пример расчета заработной платы для руководителя: 
Зм = Зтс · (1 + 𝑘пр + 𝑘д) · 𝑘р = 28992 · (1 + 0,3 + 0,2) · 1,3 = 
= 56534,4 руб. ; 
 
Здн =
Зм
Гд
=
56534,4
21
= 2692,1 руб. ; 
Зосн = 2692,1 · 17 = 45765,7 руб. 
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Таблица 16 – Расчёт основной заработной платы 
Исполнители Зтс, руб kр Зм, руб Здн, руб 
Тp, 
дни 
Зосн, руб 
Руководитель 28992 1,3 42831,75 2039,6 17 45765,7 
Студент 1988 1,3 2584,4 89,1 131 11674,4 
                                                                                                Итого 57440,1 
5.4 Дополнительная заработная плата 
Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 
учитывают величину предусмотренных Трудовым кодексом РФ доплат за 
отклонение от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с 
обеспечением гарантий и компенсаций (при исполнении государственных и 
общественных обязанностей, при совмещении работы с обучением, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д.). 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
Здоп = 𝑘доп · Зосн, 
где  𝑘доп − коэффициент дополнительной заработной платы (на ста-
дии проектирования принимается равным 0,12 – 0,15). 
Таблица 17 – Расчет дополнительной заработной платы 
Исполнители Основная ЗП, руб Дополнительная ЗП, руб 
Руководитель (доцент) 45765,7 5491,8 
5.5 Отчисления во внебюджетные фонды 
Отчисления во внебюджетные фонды являются обязательными по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда 
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(ПФ) и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда ра-
ботников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя 
из следующей формулы: 
Звнеб = 𝑘внеб · (Зосн + Здоп), 
где 𝑘внеб − коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).  
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ 
установлен размер страховых взносов равный 30%.  
Отчисления во внебюджетные фонды представлены в таблице 18. 
Таблица 18 – Отчисления во внебюджетные фонды 
Исполнители Основная ЗП, руб 
          Внебюджетные 
          фонды, руб 
Руководитель 45765,7 13729,7 
Студент 11674,4 3502,3 
Коэффициент отчисле-
ний во внебюджетные 
фонды 
 
0,3 
 
- 
                                                                 Итого 17232 
5.6 Накладные расходы 
Накладные расходы составляют 80-100 % от суммы основной и до-
полнительной заработной платы, работников, непосредственно участвую-
щих в выполнение темы. 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не 
попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование мате-
риалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и теле-
графные расходы, размножение материалов и т.д. Их величина определяется 
по следующей формуле: 
Знакл = (Зосн + Здоп) · 𝑘нр, 
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где 𝑘нр − коэффициент, учитывающий накладные расходы. 
Знакл = (45765,7 + 5491,8) · 0,8 = 41006 руб. 
5.7 Формирование бюджета затрат НИР 
Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы 
(темы) является основой для формирования бюджета затрат проекта. 
Определение бюджета затрат на научно-исследовательскую работу 
по каждому варианту исполнения приведен в таблице 19. 
Таблица 19 – Расчет бюджета затрат НИР 
Наименование статьи Сумма, руб. 
1. Материальные затраты НТИ 3940 
2. Затраты по основной заработной плате ис-
полнителей темы 57440,1 
3. Затраты по дополнительной заработной 
плате исполнителей темы 5491,8 
4. Отчисления во внебюджетные фонды 17232 
5. Накладные расходы 41006 
Бюджет затрат НТИ 125109,9 
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6иСоциальная ответственность 
Безопасность человека на производстве является сложной много-
уровневой задачей, одним из аспектов которой является социальная ответ-
ственность. Практика решения вопросов охраны труда на производстве по-
казывает, что инженерно-технические решения этих вопросов, не могут 
обеспечить полностью качественную и эффективную защиту работников. 
Необходимо учитывать человеческий фактор, в том числе, повышать соци-
альную и моральную ответственность работодателей за создаваемые усло-
вия труда. 
Задачами социальной ответственности являются: 
- снижение неблагоприятных воздействий производственных факто-
ров на работника, т.е. установление оптимальных соотношений между фак-
торами производственной среды; 
- установление определенных норм допустимых значений каждого 
из неблагоприятных факторов; 
- обеспечение безопасности выполнения работ как для исполнителя, 
так и для окружающих; 
 - разработка конкретных мероприятий по оздоровлению условия 
труда. 
Большую часть времени активной жизнедеятельности человека зани-
мает целенаправленная профессиональная работа, осуществляемая в кон-
кретной производственной среды, которая при несоблюдении принятых 
нормативных требований может неблагоприятно повлиять на его работо-
способность и здоровье. 
Вопросы, связанные с условиями труда на производстве, характери-
зуются не только трудовыми процессами, но и окружающей санитарно-ги- 
гиенической обстановкой. 
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6.1пАнализ рабочего места оператора турбинного цех 
В разделе «Социальная   ответственность» дипломной   работы, рас-
смотрим одну из форм труда - форму интеллектуального (умственного) 
труда. Этот труд представлен профессиями, относящимися к сфере матери-
ального производства, например, конструкторы, инженеры, техники, дис-
петчеры, операторы и др. 
Например, труд оператора машинного зала на АЭС связан с перера-
боткой большого объема информации за короткое время и повышенной 
нервно-эмоциональной напряженностью, обусловленной ответственно-
стью. Особенно тяжелыми и напряженными являются операции пуска и 
остановки оборудования. Работа на АЭС осуществляется круглосуточно, 
посменно, что существенно усугубляет напряженность труда. 
Управление технологическими процессами осуществляют в основ-
ном операторы с центрального и блочных щитов управления, со щита управ-
ления машинного зала.  
Далее представлен анализ рабочего места оператора машзала на 
предмет возникновения вредных и опасных производственных факторов. 
К вредным производственным факторам относятся: микроклимат; 
монотонность труда; наличие электромагнитных полей; недостаточная 
освещенность рабочей зоны; шум. 
К опасным производственным факторам, следует отнести: электро-
безопасность; раскаленные тела; пожаровзрывобезопасность. 
Уровни воздействия на работающих вредных производственных 
факторов нормированы предельно-допустимыми уровнями, значение кото-
рых указаны в соответствующих стандартах системы стандартов безопасно-
сти труда и санитарно-гигиенических правилах. 
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6.1.1 Микроклимат 
Источник возникновения фактора – энергозатраты организма 151 – 
200 ккал/ч, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 
кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие опре-
деленного физического напряжения, при работе в турбинном цеху. 
Физическая природа – изменение температуры воздуха и теплового 
излучения. 
Выполняемые работы оператором по энергозатратам относятся к ка-
тегории Iа с наиболее низкими энергозатратами [33]. Однако работа опера-
тора ЭВМ характеризуется большим нервно - эмоциональным напряже-
нием, в деле снижения которого не последнюю роль играют санитарно-ги-
гиенические условия производственного помещения. 
Допустимые величины интенсивности теплового облучения работа-
ющих от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения, не 
должны превышать 140 Вт/м2. При этом облучению не должно подвергаться 
более 25% поверхности тела [33]. 
Температура воздуха на рабочих местах не должна превышать 22 °С  
при категории работ Iа, при наличии источника теплового излучения.  
Неблагоприятные микроклиматические условия приводят к ухудше-
нию самочувствия работника, ослаблению внимания, быстрой утомляемо-
сти, и при продолжительном воздействии могут вызвать различные заболе-
вания, регламентируют нормы производственного микроклимата [33]. Об-
щие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны опера-
тора представлены в таблице Е.1, нормы подачи свежего воздуха в помеще-
ния, где расположены компьютеры показаны в таблице Е.2.  
Для обеспечения комфортных условий используются как организа-
ционные методы (рациональная организация проведения работ в зависимо-
сти от времени года и суток, чередование труда и отдыха), так и технические  
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средства (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная система).  
Расчёт требуемого воздухообмена в помещении представлен в при-
ложение Ж. 
6.1.2 Монотонность труда  
Источник возникновения фактора – оператор пульта управления ре-
актора выполняет одну и ту же работу – наблюдает за показаниями прибо-
ров и в случае необходимости производит необходимые действия с выклю-
чателями на панели. 
Природа состояния монотонности - колебания выполнения легкого 
труда, отрицательно влияет на работоспособность человека и переживается, 
как неприятное чувство. В таблице Е.3 указана оценка труда оператора, в 
соответствии с нормами [35]. 
6.1.3 Освещённость 
Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и 
искусственное освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без есте-
ственного освещения допускается только при соответствующем обоснова-
нии и наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключе-
ния, выданного в установленном порядке. 
Естественное и искусственное освещение должно соответствовать 
требованиям действующей нормативной документации. Окна в помеще-
ниях, где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно 
должны быть ориентированы на север и северо-восток. 
Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодис-
плейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым 
проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. 
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Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ 
должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В про-
изводственных и административно-общественных помещениях, в случаях 
преимущественной работы с документами, следует применять системы ком-
бинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанав-
ливаются светильники местного освещения, предназначенные для освеще-
ния зоны расположения документов). 
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего до-
кумента должна быть 300 - 500 лк [34]. Освещение не должно создавать бли-
ков на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна 
быть более 300 лк. 
Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, 
при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), нахо-
дящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2. 
Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхно-
стях (экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов све-
тильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам есте-
ственного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране 
ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не должна превы-
шать 200 кд/м2. 
Показатель ослепленности для источников общего искусственного 
освещения в производственных помещениях должен быть не более 20. По-
казатель дискомфорта в административно-общественных помещениях - не 
более 40. 
Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 
50 до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях 
должна составлять не более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен 
быть не менее 40 градусов. 
Светильники местного освещения должны иметь не просвечиваю- 
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щий отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 
Для освещения помещений с ПЭВМ следует применять светильники 
с зеркальными параболическими решетками, укомплектованными 
электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Допускается ис-
пользование многоламповых светильников с электромагнитными пускоре-
гулирующими аппаратами (ЭПРА), состоящими из равного числа опережа-
ющих и отстающих ветвей. 
Применение светильников без рассеивателей и экранирующих реше-
ток не допускается. 
6.1.4 Электромагнитное излучение 
Источники возникновения: ЭВМ, радиосвязь между оператором и 
обходчиками, организация беспроводных компьютерных сетей, инфракрас-
ное излучение приборов. 
Природа фактора – колебания электрического и магнитного полей, 
которые распространяются в вакууме со скоростью света.  
Защита от ЭМИ: применение экранов с противо-ЭДС и защит, мак-
симально задерживающих излучение. Максимальное сокращение времени 
пребывания и перерывы в работе с возможностью выхода из помещения с 
высоким ЭМИ. 
6.2 Опасные факторы 
6.2.1 Электробезопасность помещения 
Опасное и вредное воздействия на людей электрического тока, элек-
трической дуги и проявляются в виде электротравм и профессиональных за-
болеваний. 
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Согласно [38], в отношении опасности поражения людей электриче-
ским током БЩУ относится к классу 1 – помещения без повышенной опас-
ности (сухие, безпыльные, с нормальной температурой воздуха, с изолиру-
ющими полами). Безопасные номинальные значения: напряжение – менее 
12 В; ток – менее 0,1 А; заземление менее 4 Ом. 
По [39] напряжения прикосновения и токи при нормальном и аварий-
ном режимах электроустановки с частотой тока 50 Гц и напряжением до 
1000 В, не должны превышать значений, указанных в таблице Е.4, Е.5. 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведу-
щим частям необходимо применять следующие СКЗ [40]: защитные обо-
лочки; защитные ограждения (временные или стационарные); изоляцию то-
коведущих частей (рабочую, дополнительную, усиленную, двойную); пре-
дупредительную сигнализацию, блокировку, знаки безопасности. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочета-
нии друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
6.2.2 Температура поверхностей оборудования 
Может привести к травмам кожных покровов или возникновению 
пожара. Источники: выделение тепловой энергии в процессе эксплуатации 
реактора, нагревание рабочих частей и оборудования высокой мощности и 
частоты работы. 
Источниками пожаров являются взрыв газа, короткое замыкание электриче-
ских кабелей, попадание масла на горячие участки оборудования, ошибки 
персонала при обращении с огнем в процессе ремонтных работ, проверок 
систем [44]. Вычислительные центры должны располагаться в зданиях не 
ниже II степени огнестойкости, залы ЭВМ — не ниже первого этажа (допус-
кается III степень огнестойкости). 
Природа пожара - неконтролируемое горение вне специального 
очага, наносящее материальный ущерб.  
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Для естественно не продуваемых помещений, оборудование, имею-
щее температуру внешней поверхности более 75 oС, необходимо изолиро-
вать. Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 
°С [41].  
Для РУ ВВЭР-1200 предусмотрена тепловая изоляция трубопрово-
дов и бетонная зашита корпуса реактора. 
Для предотвращения пожара предусматриваются следующие меры 
[42]: использование при проектировании РУ главным образом негорючих 
или огнестойких материалов; проектирование и сооружение систем таким 
образом, чтобы их работа или выход из строя не приводили к пожару; ис-
ключение из зоны, где находятся важные для безопасности системы, горю-
чих материалов или использование и хранение их под строгим контролем; 
проведение под строгим контролем всех работ, способных вызвать пожар 
(сварочные работы и др.). 
Для тушения электрооборудования предусмотрены порошковые и 
углекислотные огнетушители. 
План эвакуации помещения БПУ представлен в приложение Ж. 
6.3оОхрана окружающей среды 
6.3.1 Анализ воздействия на атмосферу 
Для очистки отходящих газов АЭС с ректором ВВЭР используется 
адсорбционный метод очистки, в частности способ динамической адсорб-
ции радионуклидов криптона и ксенона в колонне, работающей в режиме 
непрерывного протока [43]. Она обеспечивает очистку в 102 - 104 раз, что 
позволяет поддерживать активность газовых выбросов АЭС значительно 
ниже норм, установленных санитарными правилами.  Для поддержания 
норм качества теплоносителя и очистки его от различных примесей часть 
теплоносителя выводится из контура и направляется в системы очистки. В 
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состав таких систем входят фильтры, дегазаторы, выпарные установки, де-
аэраторы. Дегазированный теплоноситель возвращают в первый контур, а 
радиоактивные газы и аэрозоли направляют в специальные емкости вы-
держки или системы очистки. Кроме того, газообразные отходы возникают 
в результате дегазации разного рода протечек теплоносителя, при водооб-
мене в реакторе и при отборе проб воды в бассейнах выдержки. Газообраз-
ные и аэрозольные отходы из монтажных пространств, боксов пароге-
нераторов и насосов, защитных кожухов оборудования, емкостей с жид-
кими отходами выводят с помощью вентиляционных систем. Эти отходы 
перед выбросом в вентиляционную трубу очищаются на аэрозольных и йод-
ных фильтрах.   
 
Рисунок 12 - Схема обработки и удаления газообразных продуктов 
на АЭС с реактором типа ВВЭР или РБМК: 
Г - фильтр грубой очистки; А (И) - аэрозольный (йодный) фильтр; 
РХС - радиохроматографическая система очистки газов 
Отводимые от технологического оборудования газы состоят из азота 
с примесью водяного пара, водорода, газообразных продуктов деления. 
Объем этих газов равен 4-70 м3/ч для реакторов типа ВВЭР, в которых пер- 
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вый контур замкнут и герметичен. Время пребывания в нем радиоактивных 
веществ намного больше, чем в разомкнутом первом контуре кипящего ре-
актора типа РБМК, т.к. расход воды из первого контура реактора типа ВВЭР 
в систему очистки с учетом протечек мал: 20 - 50 т/ч.  
6.4 Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на 
производстве 
6.4.1пОсновные организационные мероприятия при компоновке 
рабочей зоны 
Эффективный и безопасный труд возможен только в том случае, если 
производственные условия на рабочем месте отвечают всем требованиям 
международных стандартов в области охраны труда. 
Основная задача по созданию здоровых и безопасных условий труда 
и защите окружающей природной среды возложена на администрацию 
предприятия и инженерные кадры, которые обязаны выявлять и предупре-
ждать, ограничивать или устранять опасные и вредные факторы производ-
ства, решать вопросы гуманизации техники, технологии и организации 
труда, нормализации санитарно-гигиенических параметров производствен-
ной среды, эргономичности помещений и рабочих мест, организации сани-
тарно-бытового обслуживания работающих. 
На пункте оператора турбинного отделения блочный пункт управле-
ния (БПУ) размещается автоматизированное рабочее место сменного инже-
нера управления турбинным отделением (СИУТ), включающее в себя две 
двухдисплейные рабочие станции, предназначенные для контроля и управ-
ления подсистемами турбинного отделения. 
Основным рабочим положением оператора является положение 
сидя. Рабочее место для выполнения работ в положении сидя организуется 
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в соответствии с [45]. В этом пространстве оператор проводит большую 
часть своего времени. 
Из ГОСТа следует, что конструкция рабочего места и взаимное рас-
положение всех его элементов должны соответствовать антропометриче-
ским, физиологическим и психологическим требованиям. Также стоит при-
нимать во внимание характер работы. 
Так, при организации рабочего места оператора должны соблю-
даться следующие условия: 
- соблюдение общих средних антропометрических показателей жен-
щин и мужчин; 
- требуемое для работы оборудование должно быть оптимально раз-
мещено; 
- рабочее пространство должно быть достаточным и позволять про-
изводить необходимые движения в ходе работы; 
- для выполнения поставленных задач необходимо наличие есте-
ственного и искусственного освещения; 
- рабочее пространство должно быть достаточно вентилируемым. 
Эргономичность – главное требование при проектировании рабочего 
места оператора турбинным отделением. К требованиям эргономичного ра-
бочего пространства можно отнести следующее: размеры рабочего про-
странства; высота рабочей поверхности стола; положение кресла и размеры 
пространства для ног; возможность регулирования рабочего места и поло-
жений кресла; расстояние и углы обзора средств отображения информации. 
6.4.2рСоциальное страхование работников 
Основными принципами обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний яв- 
ляются [46]: 
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- гарантированность права застрахованных на обеспечение по стра-
хованию; 
- экономическая заинтересованность субъектов страхования в улуч-
шении условий и повышении безопасности труда, снижении производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
- обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, 
нанимающих (привлекающих к труду) работников, подлежащих обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- обязательность уплаты страхователями страховых взносов. 
Обеспечение по страхованию осуществляется: 
- в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в 
связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 
В виде страховых выплат: 
- единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, 
имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти; 
- ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, име-
ющим право на получение таких выплат в случае его смерти; 
В виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при нали-
чии прямых последствий страхового случая, на: 
- медицинскую помощь (первичную медико-санитарную помощь, 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую по-
мощь) застрахованному, осуществляемую на территории Российской Фе- 
дерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного слу-
чая на производстве до восстановления трудоспособности или установления 
стойкой утраты профессиональной трудоспособности; 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
131 ФЮРА.ХХХХХХ.001 ПЗ 
- приобретение лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения и медицинских изделий; 
- санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (сана-
торно-курортных организациях), включая оплату медицинской помощи, 
осуществляемой в профилактических, лечебных и реабилитационных целях 
на основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в усло-
виях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах, а 
также проживание и питание застрахованного, проживание и питание со-
провождающего его лица в случае, если сопровождение обусловлено меди-
цинскими показаниями, оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодно 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Фе-
дерации) на весь период санаторно-курортного лечения и проезда к месту 
санаторно-курортного лечения и обратно; 
- обеспечение транспортными средствами при наличии соответству-
ющих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, 
их текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные 
материалы. 
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7 Система автоматического регулирования температуры све-
жего пара после РОУ 
Проектируемая в данной главе система автоматического регулирова-
ния предназначена для подачи пара на уплотнения турбины, к эжекторам и 
пароэжекторным машинам. 
7.1оКраткое описание объекта регулирования 
Редукционно-охладительные установки (РОУ) предназначены для, 
снижения давления и температуры пара (обычно острого, отводимого из ос-
новного паропровода). Снижение давления осуществляется с помощью 
дроссельного регулирующего клапана, а температуры — впрыском охла-
ждающей воды. Давление и температура редуцированного пара определя-
ются назначением и требованиями потребителя пара. 
На АЭС РОУ применяются для подачи пара на уплотнения турбины, 
к эжекторам и пароэжекторным машинам [49]. 
Точность поддержания давления и температуры редуцированного 
пара диктуется потребителем. Обычно точность поддержания давления пара 
составляет ± 2 %, температуры -1,5 %. 
Схема подключения РОУ изображена на рисунке И.1. 
Свежий пар поступает к дроссельному клапану 2 через входную за-
движку 1, где снижается давление. Охлаждающая вода поступает через во-
дяную задвижку 3 и регулирующий клапан 5 на форсунку 7.  
Дроссельное устройство рассчитывается на пропуск такого количе-
ства воды, которое необходимо для охлаждения максимально возможного 
расхода пара. Для предотвращения опасного повышения давления, дроссе-
лированного пара на выходном паропроводе, устанавливается предохрани-
тельное устройство 8. На охладителе пара (ОП) соосно с его корпусом 
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обычно устанавливается защитная труба, предназначенная для уменьшения 
вредного воздействия воды на стенку охладителя пара. 
Как объект регулирования РОУ имеет две регулируемые величины: 
давление и температура пара после РОУ. 
Возмущающими воздействиями на температуру пара являются изме-
нение потребления пара, расход и давление свежего пара. 
Регулирующим воздействием на температуру — изменение расхода 
охлаждающей воды. Как объект регулирования давления РОУ обладает са-
мовыравниванием, и ее динамику можно описать уравнением инерционного 
звена первого порядка. Как объект регулирования температуры РОУ можно 
считать безынерционным объектом, однако, так как температура измеряется 
инерционным датчиком, то инерционность РОУ определяется инерционно-
стью датчика. 
Температура редуцированного пара регулируется регулятором тем-
пературы Pt, получающим импульс от измерительного преобразователя тем-
пературы ИПt, и воздействующим на клапан 5. Для повышения точности из-
мерения температуры, ИПt должен устанавливаться на расстоянии 8-10 м 
после впрыска, чтобы влага успела полностью испариться. Иногда для со-
хранения постоянного перепада давления на клапане 6 в широком диапазоне 
изменения расходов впрыска в качестве клапана 6 применяется трехходовой 
клапан постоянного расхода. Такой клапан обеспечивает изменение подачи 
воды в пароохладитель путем сброса ее в сливную линию 7 при неизменном 
расходе воды через дроссель 5. 
7.2 Разработка структуры автоматической системы регулирова-
ния температуры пара 
Структурная схема - это графическое изображение структуры управ-
ления, которая представляет собой совокупность частей автоматической си- 
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стемы и пути передачи воздействий между ними. Использование однокон-
турной АСР достаточно для решения данной задачи. Одноконтурная АСР 
наиболее проста в монтаже и эксплуатации и наиболее распространена [48]. 
Структурная схема АСР системы регулирования показана на рисунке И2. 
В АСР управление вырабатывается при сравнение истинного значе-
ния с заданным.  
Принцип работы одноконтурной АСР заключается в том, что регуля-
тор производит постоянное сравнение текущего значения регулируемой ве-
личины Y с заданным значением X. Если Y равно Х, то регулятор не изме-
няет управляющее воздействие, то АСР работает в установившемся режиме, 
в противном случае управляющее воздействие на объект изменяется в соот-
ветствии с величиной ошибки. Чем больше ошибка регулирования, тем 
больше изменение управляющего воздействия.  
7.3 Выбор технических средств для реализации систем контроля 
и автоматизации ТОУ 
7.3.1 Первичный преобразователь 
При измерении температуры на теплоэнергетических объектах в ка-
честве первичных преобразователей используют ТЭП.  Преобразователь 
термоэлектрический ТХА Метран-231-01 предназначен для преобразования 
температуры в унифицированный токовый выходной сигнал.  
Требуемые приделы измерения температуры 0-600 оС. Для определе-
ния температуры этим характеристикам соответствует: преобразователь 
термоэлектрический, НСХ К (ХА), длина монтажной части 160 мм, класс 
допуска 2, количество чувствительных элементов 1. ПГ «Метран», г. Челя-
бинск. Тип: ТХА Метран-231-01-160-2-1. 
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7.3.2 Регулирующие устройства 
Контроллер ОВЕН предназначен для общепромышленного примене-
ния в составе автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) в различных отраслях промышленности – энергети-
ческой, металлургической, пищевой, химической, машиностроительной и т. 
д.  
Программное обеспечение контроллера позволяет пользователю: 
- измерение температуры или других физических величин (давления, 
влажности, расхода, уровня и т.п.) в одной точке с помощью стандартного 
датчика, подключаемого к универсальному входу прибора;  
- регулирование измеряемой величины по пропорционально-инте-
грально-дифференциальному (ПИД) закону;  
- отображение текущего измерения на встроенном светодиодном 
цифровом индикаторе;  
- автоматическое определение коэффициентов ПИД-регулятора (ав-
тонастройка);  
- формирование управляющего воздействия на Выходе 1 с помощью 
выходного аналогового сигнала; 
- формирование на Выходе 2 дополнительного сигнала управления 
по двухпозиционному закону или сигнала «Авария». 
Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный 
ТРМ10 совместно с первичным преобразователем (датчиком) предназначен 
для измерения и регулирования температуры и других физических парамет-
ров, значение которых внешним датчиком может быть преобразовано в сиг-
налы постоянного тока или напряжения. Прибор может использоваться для 
измерения и регулирования технологических параметров в различных от-
раслях промышленности, в том числе подконтрольных Ростехнадзору, а 
также коммунального и сельского хозяйства.  
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7.3.3 Блок управления 
Функциями блока управления являются: ручное или дистанционное 
переключение цепей управления на два положения; световая сигнализация 
положения цепей; управление исполнительным механизмом (ИМ). 
Выберем блок ручного управления БРУ-22. ОАО «ЗЭиМ», г. Чебок-
сары. 
7.3.4 Исполнительный механизм 
Исполнительные механизмы являются приводной частью регулиру-
ющего органа (клапан, задвижка, заслонка и т. п.) и предназначены для его 
перемещения. ИМ в зависимости от используемой энергии подразделяются 
на следующие виды: пневматические; гидравлические; электрические.  
Наибольшее распространение при автоматизации объектов тепло-
энергетики получили электрические ИМ. В общем случае электрический 
ИМ включает электропривод (электродвигатель и редуктор), блок сигнали-
зации положения и штурвал.  Выбор необходимого типа ИМ в первую оче-
редь определяется типом запорной арматуры. 
Для нашей схемы подходит клапан регулирующий тип ИМ – МЭП, с 
значением номинального усилия на штоке 25000 Н.  
7.3.5 Пускатель 
Функцией пускателя приходится бесконтактное управление электри-
ческими исполнительными механизмами и приводами, пуск, реверс любых 
синхронных и асинхронных двигателей мощностью до 1,1 кВт. 
Для АЭС выбираем исполнение ПБР-2МА. ОАО «ЗЭиМ», г. Чебок-
сары. 
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7.4 Разработка функциональных схем систем контроля и                        
автоматизации ТОУ 
Функциональная схема систем автоматизации технологических про-
цессов является основным техническим документом, определяющим струк-
туру и характер систем автоматизации технологических процессов, а также 
оснащение их приборами и средствами автоматизации (в том числе и сред-
ствами вычислительной техники).  
Контролируемый технологический параметр: температура све-
жего пара после РОУ, t = 345 °С.  
В соответствии с требованиями технологического процесса к объ-
ему и уровню автоматизации, с учетом выбранной структуры управления и 
технических средств, в дипломной работе разработана функциональная 
схема АСР температуры свежего пара после РОУ и представленная на листе  
ФЮРА.421018.000. C2 [47]. 
7.5 Выполнение заказной спецификации на технические сред-
ства контроля и автоматизации ТОУ 
Заказная спецификация предназначена для закупки приборов и 
средств автоматизации, необходимых для реализации решений, принятых 
при разработке технического проекта и отраженных на функциональной 
схеме автоматизации. Представляет собой техническую документацию, в 
которой отражены необходимые сведения о приборах и средствах автома-
тизации объекта. Помимо приборов и средств автоматизации, которые изоб-
ражают на функциональной схеме, также в спецификацию включают вспо-
могательные элементы, не показанные на схеме, но являющиеся их неотъ-
емлемой частью. Спецификация выполняется в соответствии со стандартом 
ГОСТ 21.110-95. 
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Заключение 
В данной выпускной квалификационной работе произведен проект 
энергоблока АЭС электрической мощности 1200 МВт. 
Произведен расчет ядерного реактора, целью которого является 
освоение методики расчета реактора на тепловых нейтронах. Основными 
расчетами являются: теплогидравлический расчет и расчет на прочность от-
дельных элементов.  
Следует отметить основные выводы: 
– спроектирован реактор тепловой мощностью 3200 МВт, расход 
теплоносителя – 17391,3 кг/с; габаритные размеры: высота активной зоны – 
3730 мм, эквивалентный диаметр активной зоны – 3200 мм; 
– итогом теплогидравлического расчета стало подтверждение обес-
печения теплотехнической надежности: температуры оболочки, наружной и 
внутренней поверхности сердечника соответствуют допустимым; 
 – выполнен механический расчет: толщина стенки корпуса 211 мм и 
эллиптического днища 115 мм; проведены расчеты на прочность сердечника 
и оболочки твэла. 
Важным аспектом проекта является расчет ядерного реактора на 2 и 
3 петли. В результате технико-экономического расчета принято решение о 
проектирование ядерного реактора на 3 петли. 
В результате проведенных расчетов спроектирован обогреваемый 
водой под давлением горизонтальный корпусный парогенератор насыщен-
ного пара с естественной циркуляцией рабочей среды и с U-образными 
трубками поверхности теплообмена со следующими параметрами: 
- суммарная тепловая мощность ПГ 1011ПГQ МВт ; 
- средняя длина теплообменной трубки в трубном пучке 10,5l м ; 
- размер теплообменной трубки 14х1,5 мм; 
- расход греющей среды 5797,1 /G кг с ; 
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- расход рабочего тела D = 552,9 кг/с.  
Также в процессе расчета проекта спроектирована на заданные пара-
метры тепловая схема паротурбинной установки энергоблока АЭС с реак-
торами типа ВВЭР электрической мощностью 12000 МВт. Принципиальная 
тепловая схема рассчитана на конденсационный режим работы. Опреде-
лены показатели тепловой экономичности 3024,9 ;ЭТУQ МВт 0,358
Э
С   
0,397.ЭТУ  Номинальный расход пара на турбину составляет 
0 1502,7 кг/с.G    
Произведен выбор основного оборудования, ориентируясь на прото-
тип по рассчитанным параметрам основного конденсата и питательной 
воды. В состав ПТУ входит двухпоточный ЦВД и два двухпоточных ЦНД, 
а также 6 регенеративных подогревателя, все подогреватели, кроме второго, 
поверхностного типа. 
Так же спроектирована компоновка данной АЭС. Компоновка в ос-
новном ориентирована на прототип – энергоблок ВВЭР-1200.  Главный кор-
пус состоит из реакторного отделения и машинного зала. В реакторном от-
делении располагаются реактор, парогенераторы, три ГЦН, и прочее вспо-
могательное оборудование реактора. В защитной оболочке установлен кран 
для обслуживания оборудования и перегрузки топлива.  
С помощью программы МАГАТЭ определен ряд параметров для вы-
бросов АЭС в атмосферу загрязненного радионуклидами воздуха через вен-
тиляционную трубу. 
Для различных категорий состояний атмосферы и различных состав-
ляющих выбросов определены: 
- опасная скорость ветра; 
- максимальные концентрации радионуклидов в приземном слое ат- 
мосферы при опасной и заданной скоростях ветра. 
Представлены графические зависимости, иллюстрирующие найден-
ные величины.  
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            Приложение А 
                (справочное) 
Таблица А.1 – Характеристики ТВС-2М (прототип)  
Наименование характеристики, единицы измерения Значение 
Тепловыделяющие элементы (твэлы и твэги):  
- количество твэлов и твэгов в ТВС, шт   
- шаг между твэлами (твэгами), мм   
- высота топлива в холодном/горячем состоянии, мм   
- наружный диаметр оболочки твэла (твэга), мм   
- внутренний диаметр оболочки твэла (твэга), мм   
- материал оболочки и заглушек твэла (твэга)   
- масса топлива (UO2) в твэле, кг, номинальная   
- масса топлива (UO2 + Gd2O3) в твэге, кг, номинальная:  
1) для содержания Gd2O3 5%   
2) для содержания Gd2O3 более 5%   
312 
12,75 ± 0,30 
 3730/3750 
9,10 ± 0,04  
7,73+0,06       
Сплав Э-110 
1,689 
 
1,689 
1,673 
Таблетка твэла:  
- материал топливной таблетки твэла   
- наружный диаметр таблетки, мм   
- диаметр центрального отверстия таблетки, мм   
- высота таблетки, мм   
- обогащение топлива по изотопу 235U (максимальное зна-
чение в стационарной кампании), массовый %  
Спеченный диоксид 
урана UO2  
7,60-0,03 
1,2+0,2 
9 – 12 
4,95 
Таблетка твэга:  
- материал топливной таблетки твэга   
- наружный диаметр таблетки, мм   
- диаметр центрального отверстия таблетки, мм   
- высота таблетки, мм   
- содержание оксида гадолиния в материале топливной    
таблетки, (максимальное значение), массовый %  
Спеченный диоксид 
урана с оксидом гадоли-
ния (UO2+Gd2O3) 
7,6-0,03 
1,2+0,2 
9 – 12 
8 
Направляющий канал:  
- количество, шт   
- материал   
- наружный диаметр, мм, номинальный   
- внутренний диаметр, мм, номинальный   
18 
сплав Э-635 
13,0 
11,0 
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Наименование характеристики, единицы измерения Значение 
Дистанционирующая решетка:  
- материал   
- количество (на уровне топлива), шт    
- масса, г   
 
сплав Э-110 
12 
900 
 Центральная труба (под КНИ):  
- количество, шт   
- материал   
- наружный диаметр, мм, номинальный   
- внутренний диаметр, мм, номинальный   
  
 1  
 сплав Э-635  
  13,0  
  11,0  
 
Таблица А.2 – Описание типов ТВС-2М первой топливной загрузки 
Тип ТВС 
Кол-во 
ТВС 
в актив-
ной зоне, 
шт. 
Среднее 
обогаще-
ние топ-
лива, 
235 
U вес. % 
Количество твэ-
лов, шт./обогаще-
ние, 
235 
U вес. % 
Характеристики твэл с гадо-
линием 
(твэгов) 
Тип 1 Тип 2 
Количе-
ство 
твэгов 
Обо-
гаще- 
ние 
твэгов, 
235 
U вес.% 
С  Содерж-
ние 
Gd2O3, 
вес. % 
U19  48  1,900  312 / 1,9  -  -  -  -  
U19X6  16  1,900  306 / 1,9  -  6  1,9  8  
U33W2  24  3,265  300 / 3,3  -  12  2.4  8  
U36  12  3,600  312 / 3,6  -  -  -  -  
U36W2  6  3,554  300 / 3,6  -  12  2,4  8  
U39  24  3,915  246 / 4,0  66 / 3,6  -  -  -  
U39B6  9  3,902  240 / 4,0  66 / 3,6  6  3,3  5  
U39A8  24  3,883  234 / 4,0  60 / 3,6  18  3,3  5  
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Приложение Б 
               (обязательное) 
Таблица Б.1 - Параметры теплоносителя по высоте активной зоне 
𝑧, м 𝑞𝑙(𝑧),
кВт
м
 
𝑄твэл(𝑧),
кВт 
ℎ(𝑧),
кДж
кг
 𝑥(𝑧) 𝑡тн, °С 𝑃𝑟 𝜆,
Вт
м2 · с
 𝜈,
м2
с
 𝜌,
кг
м3
 
-1,865 2,52 0 1329 -0,359 298,5 0,856 0,564 1,223·10-7 730,9 
-1,243 20,96 7,46 1351,06 -0,335 302,6 0,867 0,556 1,215·10-7 722,5 
-0,622 34,23 24,98 1402,91 -0,278 311,8 0,901 0,538 1,198·10-7 702,2 
0 39,05 48,25 1471,76 -0,203 323,3 0,968 0,513 1,179·10-7 673,4 
0,622 34,23 71,52 1540,60 -0,128 333,7 1,07 0,487 1,164·10-7 642,3 
1,243 20,96 89,05 1592,45 -0,071 340,8 1,193 0,466 1,155·10-7 616,6 
1,865 2,52 96,50 1614,51 -0,047 343,5 1,264 0,458 1,151·10-7 605,2 
 
Таблица Б.2 - Распределение температуры по радиусу твэла в зависимости 
от высоты 
𝑧, м 𝑤тн,
м
с
 𝑅𝑒 𝑁𝑢 𝛼,
Вт
м2 · с
 𝑡нар
об , °С 𝑡вн
об, °С 𝑡нар
с , °С 𝑡0, °С 𝑡эф, °С 
-1,865 5,592 461837 888,0 49586 300,2 302,9 327,8 361,6 341,3 
-1,243 5,657 470283 905,6 49850 316,4 339,7 546,0 950,7 707,9 
-0,622 5821 490744 951,5 50682 334,0 371,9 708,8 1569,1 1052,9 
0 6,070 519979 1025,6 52090 347,9 391,1 775,4 1852,5 1206,3 
0,622 6,364 552182 1120,1 54006 354,5 392,3 729,3 1604,5 1079,4 
1,243 6,629 579679 1216,3 56116 353,1 376,3 582,6 1002,1 750,4 
1,865 6,754 592651 1266,9 57451 344,9 347,7 372,6 408,1 386,8 
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Таблица Б.3 - Коэффициент запаса по высоте твэла 
𝑧, м 𝑋 𝑞кр,
кВт
м2
 𝑞𝑠,
кВт
м2
 𝑘зап 
-1,865 -2,126 1421,73 82,9 17,15 
-1,243 -1,984 1414,73 689,27 2,05 
-0,622 -1,649 1397,16 1125,52 1,24 
0 -1,204 1371,47 1283,98 1,06 
0,622 -0,759 1342,83 1125,52 1,19 
1,243 -0,424 1319,40 389,27 1,91 
1,865 -0,281 1309,0 82,9 15,79 
 
Рисунок Б.1 - Распределение температур твэла по высоте АЗ 
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 Рисунок Б.2 - Зависимость линейного теплового потока и коэффици-
ента запаса от высоты 
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Приложение В 
           (обязательное) 
Таблица В.1 – Данные предварительного конструкторского расчета для трех 
ПГ 
 
Таблица В.2 – Данные уточненного конструкторского расчета для трех ПГ 
Величина Значение Величина Значение 
G, кг/с 5797,1 1КL , м 3,92 
D, кг/с 552,9 1ТРN , шт. 129 
𝑑вн.к., мм 937 ПB , м 4,247 
𝑑с.к., мм 1077 ОСX , м 2,123 
𝑠2к.с, мм 26,4 ПРW , м/с 0,3 
𝜑1 0,341 .К ПДЛB , м 4,759 
𝜑2 0,939 ПДЛB , м 4,459 
р
к , 155 .Б ВНD , м 4,843 
𝑑н.к, мм 1247 1КL , м 3,92 
 
 
 
Величина Значение Величина Значение 
G, кг/с 5,797 1КL , м 3,629 
D, кг/с 552,9 1ТРN , шт. 127 
𝑑с.к., мм 1295 ПB , м 4,245 
𝑠2к.с, мм 25,8 ОСX , м 2,123 
𝜑1 0,349 ПРW , м/с 0,4 
𝜑2 0,915 .К ПДЛB , м 4,757 
р
к , 145 ПДЛB , м 4,457 
𝑑н.к, мм 1445 .Б ВНD , м 4,841 
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      Приложение Г 
               (обязательное) 
Рисунок Г.1- Принципиальная тепловая схема турбоустановки К-
1200-6,8/50 
 
Рисунок Г.2 - h-s диаграмма процесса расширения пара в турбине 
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 Рисунок Г.3 - Принципиальная схема рассчитываемой установки 
Таблица Г.1 – Параметры воды и пара в ключевых точках 
 
 
 
№ 
Пар в отборе КГП ОД 
Питательная вода,  
основной конденсат 
 
𝑝п𝑗 ℎп𝑗 𝑝др𝑗 𝑡др𝑗  ℎдр𝑗 𝑡ок𝑗 ℎок𝑗  𝑝в𝑗  𝑡в𝑗  ℎв𝑗 𝑦𝑗 
МПа кДж/кг МПа ℃ кДж/кг ℃ кДж/кг МПа ℃ кДж/кг − 
ЧВД 6,5 2903 - - - - - - - - - 
1 3,01 2779 2,87 231,4 997 211,5 904,9 8,29 228,5 984 0,875 
2 1,94 2708 1,85 208,5 891 191,5 815 8,29 205,5 880 0,803 
3 1,08 2620 1,03 181,2 763 - - 1,03 181,2 763 0,715 
4 0,696 2558 0,663 162,8 688 140,1 590 1,24 166,2 703 0,653 
С 0,68 2751 0,68 163,8 692 - - - - - 0,653 
ПП1 0,66 2879 2,87 231,4 997 - - - - - - 
ПП2 0,65 2981 6,59 281,8 1246 - - - - - - 
ЧНД 0,64 2981 - - - - - - - - - 
5 0,339 2862 0,323 136,1 572 108 453 1,24 134,1 565 0,533 
6 0,113 2689 - - - - - 0,129 102 428 0,359 
7 0,0347 2536 0,033 71,3 299 - - 0,129 69,9 293 0,205 
К 0,005 2332 - - - - - 0,005 32,8 138 0 
Рисунок Г.4 - Схемы расширителя, охладителя и  дохладителя 
непрерывной  продувки ПГ 
Рисунок Г.5 – Расчетная схема 2-х ступенчатого 
сепаратора-пароперегревателя 
 
Таблица Г.2 - Выбранное оборудование подогревателей [26] 
Примечание*. Для ПНД6 показан объем в м3. 
 
 
Вид 
подогрев. 
Расчетное значение Номинальное значение 
F пв,ок,свG  
Тип 
подогревателя 
F пв,ок,свG  пр  вр  Кол-во 
м2 кг/с м2 кг/с МПа МПа Шт. 
ПВД 1 3826 1545,7 
ПВ-2500-97-
28А 
2500 908 2,8 9,7 2 
ПВД 2 4109 1545,7 
ПВ-2500-97-
28А 
2500 908 2,8 9,7 2 
ПНД 4 3525 1156,3 
ПН-3200-30-
16-IIА 
3200 1430,6 1,6 3,0 1 
ПНД 5 3500 1156,3 
ПН-3200-30-
16-IIА 
3200 1430,6 1,6 3,0 1 
ПНД 6* 364 1156,3 
ПНСГ-4000-
IIА 
125 1041,3 - - 1 
ПНД 7 2965 856,5 
ПН-3000-25-
16-IIIА 
3000 1112,5 1,6 2,5 1 
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Приложение Д 
        (обязательное) 
2. По результатам вариантных расчетов строятся зависимости от ско-
рости ветра: 
 - изменения максимальных концентраций РБГ, йода и аэрозолей в 
приземном слое атмосферы от скорости ветра; 
 - координаты максимумов концентрации йода, аэрозолей и РБГ в 
приземном слое от скорости ветра. 
Таблица Д.1 - Изменение максимальных концентраций и координаты мак-
симумов концентрации РБГ, йода и аэрозолей в приземном слое атмосферы 
Скорость 
ветра U, 
м/с 
Йод Аэрозоли РБГ 
С𝑚, Бк/м
3 𝑋𝑚, м С𝑚, Бк/м
3 𝑋𝑚, м 
С𝑚, Бк
/м3 
𝑋𝑚, м 
0,2 0,000325 5000 0,0144 1200 13,5 5000 
0,5 0,000589 2850 0,00299 1500 23,9 2900 
1 0,000653 2000 0,00124 1450 26,3 2000 
1,5 0,000621 1700 0,000812 1400 24,9 1700 
2 0,000574 1550 0,00062 1350 23 1550 
2,5 0,000528 1500 0,000508 1300 21,2 1500 
3 0,000487 1400 0,000433 1300 19,5 1400 
3,5 0,000451 1350 0,000379 1250 18,1 1350 
4 0,00042 1300 0,00031 1200 16,9 1300 
 
Рисунок Д.1 – Зависимость координаты максимума концентрации 
йода, аэрозолей и РБГ в приземном слое от скорости ветра 
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Вывод: концентрации составляющих выбросов уменьшаются с уве-
личением скорости ветра. При заданной скорости ветра 𝑈 = 4 м/с концен-
трация аэрозолей более чем в 10 раз ниже, чем при опасной скорости ветра. 
Для йода и РБГ концентрации снижаются в 1,55 и 1,55 раза, соответственно. 
Из рисунка Е.4 можно сделать вывод, что график зависимости коор-
динаты максимума концентраций йода и РБГ снижаются по зависимости, 
схожей с экспоненциальной. При скорости ветра более 2 м/с снижения ми-
нимально и практически не наблюдается. Координата максимума концен-
трации аэрозолей увеличивается с увеличением скорости ветра, и при ско-
рости ветра 2 м/с данная кривая достигает «насыщения». 
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Приложение Е 
(справочное) 
Таблица Е.1 – Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо-
чей зоны оператора 
Период 
года 
Категория 
работ 
Температура 
воздуха, °С 
Температура 
поверхностей, 
°С 
Относительная 
влажность воз-
духа, % 
Скорость дви-
жения воздуха, 
м/с 
Холодный 1а 22…24 16…24 40-60 0,1 
Теплый 1а 23…25 14…27 40-60 0,1 
 
Таблица Е.2 – Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где располо-
жены компьютеры 
        Объемный расход  
Характеристика помещения 
подаваемого в помещение  
  свежего воздуха, м3 /на  
        одного человека в час  
      
Объем до 20 м3 на человека   не менее 30   
  20…40 м3 на человека   не менее 20   
  более 40 м3 на человека  естественная вентиляция  
 
Таблица Е.3 – Нормы классов условий труда по монотонности нагрузки и 
оценка труда оператора    
Показатели напряженности 
трудового процесса 
 
 
 
 
Класс условий труда 
Труд 
операто-
ра 
Оптималь-
ный 
Допусти-
мый 
Вредный Вредный 
Напряжен-
ность труда 
легкой сте-
пени 
 
Напряжен-
ность 
труда сред-
ней сте-
пени 
 
Напряжен-
ный труд 
Напря-
женный 
труд 
1 сте-
пени 
2 сте-
пени 
2 сте-
пени 
1. Число элементов (приемов), 
необходимых для реализации 
простого задания или в много-
кратно повторяющихся опера-
циях 
более 10 9-6 5-3 
ме-
нее 3 
менее 3 
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2. Продолжительность (в с) 
выполнения простых заданий 
или повторяющихся операций 
более 100 100-25 24-10 
ме-
нее 
10 
менее 10 
 
3. Время активных действий (в 
% к продолжительности 
смены). В остальное время - 
наблюдение за ходом произ-
водственного процесса 
20 и более 19-10 9-5 
ме-
нее 5 
менее 5 
4.Монотонность производ-
ственной обстановки (время 
пассивного наблюдения за хо-
дом техпроцесса в % от вре-
мени смены) 
менее 75 76-80 81-90 
более 
90 
более 90 
Таблица Е.4 – Напряжения прикосновения и токи при нормальном режиме 
электроустановки при продолжительности воздействия не более 10 мин в 
сутки 
Род тока 
U, В I, мА 
не более 
Переменный, 50 Гц 2 0,3 
Таблица Е.5 – Предельно допустимые значения напряжений прикосновения 
и токов при аварийном режиме электроустановок с частотой тока 50 Гц и 
напряжением до 1000 В 
Продолжительность воз-
действия t, с 
Нормируемая величина 
U, В I, мА 
От 0,01 до 0,08 220 220 
0,1 200 200 
0,2 100 100 
0,3 70 70 
0,4 55 55 
0,5 50 50 
0,6 40 40 
0,7 35 35 
0,8 30 30 
0,9 27 27 
1 25 25 
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Приложение Ж 
(обязательное) 
Расчёт требуемого воздухообмена в помещении. 
Определение требуемого воздухообмена производится по количеству 
углекислоты, выделяемой человеком и по допустимой ее концентрации.  
Кратность воздухообмена определяется по формуле из [4]: 
𝑛 =
𝐿
𝑉
,    
1
ч
, 
где Vп = 40 м
3 – внутренний объем помещения МОТО; L – воздухообмен. 
Требуемый воздухообмен определяется по формуле из [5]:  
𝐿 =
𝐺
хв−хн
,   
м3
час
, 
где G, л/ч – количество вредных веществ, выделяющихся в воздух помеще-
ния; xв, мг/м3 – предельно допустимая концентрация вредности в воздухе 
рабочей зоны помещения, согласно [5]; xн, мг/м3 – максимально возможная 
концентрация той же вредности в воздухе населенных мест. 
В жилых и общественных помещениях постоянным вредным выделе-
нием является выдыхаемая людьми углекислота (СО2).  
Содержание углекислоты в атмосферном воздухе можно определить 
по химическому составу воздуха. Однако, учитывая повышенное содержа-
ние углекислоты в атмосфере населенных пунктов, следует принимать при 
расчете содержание СО2:  
- для сельских населенных пунктов - 0,33 л/м3;  
- для малых городов (до 300 тыс. жителей) - 0,4 л/м3;  
- для больших городов (свыше 300 тыс. жителей) - 0,5 л/м3.  
Количество СО2, выделяемое одним взрослым человеком при выпол-
нении легкой работы (в учреждениях) g = 23 л/ч.  
Допустимая концентрация СО2 в учреждениях xв = 1,25 л/м3 и содер-
жание СО2 в наружном воздухе для больших городов принимаем xн = 0,5 
л/м3. 
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Определяем требуемый воздухообмен:  
𝐿 =
𝐺
хв−хн
=
(23·1)
1,25−0,5
= 30,67  
м3
час
, 
Таким образом, кратность воздухообмена будет равна:  
𝑛 =
30,67
34
= 0,902. 
Данное значение кратности воздухообмена показывает, что объём 
воздуха в помещении МОТО достаточен для естественного воздухообмена.  
 
Рисунок Ж.1 – План эвакуации помещения БПУ 
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Приложение И 
                                          (обязательное) 
 
Рисунок И.1 - Принципиальная схема АСР РОУ: 
1 – входная задвижка; 2 – дроссельный клапан; 3 – водяная за-
движка; 5 – регулирующий клапан; 6 – сливная линия; 7 – форсунка; 8 – 
предохранительное устройство; ОП – охладитель пара; ИПt - измеритель-
ный преобразователь температуры; Pt – регулятор температуры; tзад – зада-
ние значения температуры 
 
Рисунок И.2 - Структурная схема АСР системы регулирования тем-
пературы свежего пара поле РОУ
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